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Le Cerema est un établissement public qui apporte un appui scientifique et technique renforcé dans 
lô®laboration, la mise en îuvre et lô®valuation des politiques publiques de lôam®nagement et du 
d®veloppement durable. Centre de ressources et dôexpertise, il a pour vocation de produire et de diffuser 
des connaissances et savoirs scientifiques et techniques ainsi que des solutions innovantes au cîur des 
projets territoriaux pour améliorer le cadre de vie des citoyens.  

Alliant à la fois expertise et transversalité, il met à disposition des méthodologies, outils et retours 
dôexp®rience aupr¯s de tous les acteurs des territoires : collectivit®s territoriales, services de lô£tat et 
partenaires scientifiques, associations et particuliers, bureaux dô®tudes et entreprises. 

Le Cerema a contribué à l'élaboration et à l'écriture du présent guide sous l'égide de la DHUP. 
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«  
Le diagnostic de performance énergétique est un outil du quotidien, connu de tous les 
Français, et vous en êtes les principaux artisans. Grâce à la refonte du DPE, qui sera 
consacrée dans la future loi « Climat et Résilience », nous le rendons plus fiable, plus 
lisible et faisons en sorte qu'il tienne mieux compte des enjeux climatiques qui sont les 

nôtres. 

Avec le nouveau DPE, qui sera désormais opposable juridiquement, c'est aussi toute la 
chaîne du logement et de la rénovation qui sera mieux informée et mieux 

responsabilisée, des diagnostiqueurs, aux agents immobiliers, en passant par les 
notaires, les syndics de copropriétés et les Français eux-mêmes. 

C'est aussi sur cette base solide que seront fixées à travers la future loi « Climat et 
résilience » les obligations de rénovations et les aides spécifiques, en particulier lorsqu'il 

s'agit de cibler les passoires énergétiques ou d'encourager les rénovations les plus 
ambitieuses. Pour tous, il s'agira d'une référence, inspirant confiance, qui orientera les 

règles, les aides et les choix des Français en matière de rénovation. En ce sens, le 
nouveau DPE est une brique indispensable de notre politique de rénovation énergétique 

des logements et de lutte contre les passoires énergétiques. 

Diagnostiqueurs immobiliers, vous serez en première ligne pour faire entrer ce nouveau 
DPE dans le quotidien des Français et je mesure donc la responsabilité qui est la vôtre. 
L'Etat se doit d'accompagner cet effort et de mettre à votre disposition tous les outils de 
compréhension et d'explication dont vous avez besoin : c'est l'objet de ce guide. Je sais 

vos compétences et votre motivation à contribuer à la transition écologique de notre 
pays. Je sais que vous serez à la hauteur de ce défi et vous en remercie. 

» 
Emmanuelle Wargon, 

ministre déléguée auprès de la ministre 
de la Transition écologique, chargée du Logement 

de juillet 2020 à mai 2022 

 

 



4 Guide DPE ï Guide à usage des diagnostiqueurs performance énergétique - 2024 

PREFACE  

Le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) est né de la directive européenne sur la performance 
énergétique des bâtiments (DPEB). Mis en place en France en 2006 et communiqué depuis lors de toute 
transaction immobilière, il est devenu, au fil des années, le document de référence sur la performance 
énergétique des bâtiments pour les Français. A partir du 1er juillet 2021, il devient pleinement opposable, et 
revêt ainsi la même valeur juridique que les autres diagnostics techniques immobiliers. 

Cette pleine opposabilité, votée lors de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l'am®nagement et du num®rique (ELAN) est accompagn®e dôune r®vision de la m®thode de calcul et du 
format du document afin de rendre le DPE encore plus fiable, plus lisible et plus à-même de prendre en 
compte les enjeux climatiques. 

La traduction réglementaire de ce chantier de fiabilisation sôest concr®tis®e par les deux d®crets du 17 
d®cembre 2020 et les trois arr°t®s du 31 mars 2021, ¨ la suite dôune riche et dense concertation avec les 
acteurs. 

Le nouveau DPE sera une base solide sur laquelle les politiques de rénovation énergétique du logement 
pourront sôappuyer, en pleine coh®rence avec le projet de loi ç Climat et Résilience » actuellement débattu 
au Parlement.  

Le pr®sent guide a ®t® ®labor® par le Cerema et la direction de lôhabitat, de lôurbanisme et des paysages 
(DHUP), en étroite collaboration avec les acteurs de la filière : fédérations de diagnostiqueurs, éditeurs de 
logiciels et plus largement les représentants des acteurs de la construction et du logement : industriels, 
ma´tres dôîuvres, bureaux dô®tude, exploitants de parcs immobiliers.  

Il a pour objectif dôaider les diagnostiqueurs dans la r®alisation des DPE portant sur les logements et de leur 
communication au propri®taire. Il sôappuie sur le corpus r®glementaire entrant en vigueur au 1er juillet 2021 
quôil accompagne de clefs de lectures pour lôappliquer de fa­on op®rationnelle. Il a ainsi vocation ¨ constituer 
un outil de r®f®rence pour lôinformation et la formation de la profession, mais aussi pour les ®diteurs de 
logiciels dans la conception de leurs solutions. Il est enfin pens® de fa­on ®volutive afin de sôam®liorer au 
fur et à mesure en intégrant les retours de terrain qui feront suite au déploiement du nouveau dispositif. 

 

François Adam, 
Directeur de lôhabitat, de 
lôurbanisme et des paysages 

de août 2018 à mai 2023 
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Version Modifications apportées 

Juin 2021 Version initiale 

Octobre 2021 Lôanalyse des diagnostics de performance ®nergétique (DPE) réalisés depuis le 1er 
juillet 2021 a révélé certains résultats non anticipés, notamment sur les biens construits 
avant 1975.   

Lôarr°t® du 8 octobre 2021 modifie certains ®l®ments de la m®thode de calcul entr®e en 
vigueur au 1er juillet 2021 et certaines modalit®s dô®tablissement du diagnostic de 
performance ®nerg®tique sur la base de lôexp®rience tir®e de ces premiers mois de mise 
en îuvre.  

Cette nouvelle version du guide prend en compte ces modifications et précise certains 
points :  

¶ Une observation indirecte peut être considérée comme un justificatif dès lors 
quôun commentaire est fait par le diagnostiqueur [voir Explications 
personnalisées du diagnostiqueur, D®tails sur lôenveloppe, ZOOM sur les 
caractéristiques des équipements techniques, Annexe 1 ï Référencement des 
données] 

¶ Les donn®es relatives ¨ lôenveloppe dôun DPE r®alisé pour un bâtiment neuf, se 
basant lui-m°me sur les r®sultats de lô®tude thermique r®glementaire pourront 
être utilisées [voir Les justificatifs acceptables, Documents à collecter, ZOOM sur 
les bâtiments existants RT2012, Enveloppe] 

¶ , Données administratives] 

¶ En cas de murs doublés, il est possible désormais possible de saisir les 
informations sur ce doublage afin dôam®liorer la performance de ce mur [voir 
Parois opaques] 

¶ Une des conditions permettant de d®terminer lôindicateur de confort dô®t® a ®t® 
modifi®, via lôajout dôune exception sur les fen°tres concern®es par les 
protections solaires [voir Le CONFORT Dô£T£] 

¶ Les débits de ventilation par ouverture des fenêtres ont été modifiés. Une 
attention particulière doit être apportée aux recommandations lié à cet usage dès 
lors quôun travail sur lôenveloppe du b©timent est effectu® [voir 
Recommandations sur lôenveloppe, La VENTILATION, Autres équipements] 

¶ Ajout de pr®cisions sur la prise en compte des donn®es issues dôun sondage 
destructif demandé par le propriétaire [voir Parois opaques, Annexe 1 ï 
Référencement des données] 

¶ Ajout dôun descriptif des diff®rents modes dôobtention des donn®es [voir 
Référencement des données] 
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¶ Ajout de précision concernant la distinction entre bâtiment collectif et individuel 
et le niveau de certification nécessaire [voir ZOOM sur le choix habitat collectif / 
individuel] 

¶ Ajout dô®l®ments dans la pr®sentation des ®tiquettes [voir Les étiquettes énergie 
et émission de gaz à effet de serre] 

¶ Ajout dô®l®ments d®taillant le calcul des co¾ts annuels des ®nergies [voir 
Lôestimation des co¾ts annuels dô®nergies] 

¶ Il nôest pas obligatoire de pr®senter les travaux sous la forme de deux sc®narios. 
Un unique scénario est suffisant. [voir Les recommandations, - Je propose des 
recommandations, Les bouquets de travaux recommandés] 

¶ Quelques ajouts et compléments ont également été réalisés dans les 
paragraphe : 

o Le corpus réglementaire DPE 

o Cas des logements F et G 

o Les recommandations 

o Documents à collecter 

o Les justificatifs acceptables 

o Isolation des parois opaques 

o ZOOM sur lôinertie du b©timent 

o ZOOM sur la prise en compte de la production dô®nergies renouvelables 

o ZOOM sur le DPE dans un bâtiment collectif 

o Le CHAUFFAGE 

o Recommandations de gestion et dôentretien des ®quipements 

Juillet 2024 

D®tails de la m®thodologie de calcul utilis®es par les logiciels de DPE pour lôestimation 
des co¾ts annuels dô®nergies [voir Lôestimation des co¾ts annuels dô®nergies]  

Détails concernant la surface de référence du DPE 

Détails de la méthodologie de calcul de la Surface de référence de lôimmeuble ¨ partir 
des tantièmes de répartition [voir ZOOM sur la surface du bien à prendre en compte] 

Pr®cision des r¯gles dô®chantillonnage en cas de r®alisation dôun DPE immeuble [voir 
R¯gles dô®chantillonnage des appartements ¨ visiter pour r®aliser un DPE immeuble] 

Reprise de lôexemples de DPE immeuble [voir Annexe 3 ï Fiche récapitulative « DPE à 
lôimmeuble è] 

Correction des articles recodifiés par ESSOC 

Précision des prises en compte des surfaces Aiu/Aue dans le cas du collectif. 

Ajout de règles de dimensionnement des surfaces pour les déperditions 

Ajout des nouvelles r¯gles de calcul de lô®tiquette pour les DPE des logements de <40mĮ 

Ajout de la précision concernant la prise en compte du doublage dans la détermination 
des Umur (p.55) 
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Ce guide sôadresse aux diagnostiqueurs qui ®tablissent des Diagnostics de Performance Énergétique 
pour les logements neufs ou existants : maisons individuelles, appartements et bâtiments collectifs 
¨ usage principal dôhabitation. 

Lôobjectif principal de ce guide est dôharmoniser les pratiques entre diagnostiqueurs, en décrivant le 
nouveau corpus réglementaire, le référencement des données (sourcing), les recommandations à faire en 
fonction des différents cas qui peuvent se présenter au diagnostiqueur. Lôharmonisation des pratiques 
vise à garantir la reproductibilité des résultats du DPE quel que soit le diagnostiqueur qui le réalise.  
Il sôagit dôun pr®requis ¨ lôopposabilit® du DPE, qui entre en vigueur au 1er juillet 2021. 

Ce guide remplace le guide dôinspection et le guide recommandations de 2009. 

Tous les diagnostiqueurs ®tant certifi®s, ce guide nôest pas un guide de formation sur les notions 
élémentaires du comportement thermique du bâtiment et de connaissances des équipements techniques. 
Ces compétences sont considérées comme acquises. 

Ce guide intègre les modifications et compléments apportés dans le cadre du plan de fiabilisation de 2012. 
Il intègre également les révisions apportées dans le cadre du Plan de Rénovation Energétique des 
Bâtiments, de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique 
(Elan) et de la loi du 8 novembre 2019 relative ¨ lô®nergie et au climat. 

Le guide décrit les évolutions réglementaires du DPE LOGEMENT en 2021. Les tableaux ci-dessous 
les synthétisent. 
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CORPUS réglementaire 

Ce qui change Résumé 
Détails dans le 

chapitre 

Suppression du DPE 
dit « sur facture » 

o Généralisation de la méthode 3CL-DPE à tous les 
b©timents dôhabitation, quelle que soit leur date de 
construction 

o Le DPE vierge est supprimé 

03 I. Le corpus 
réglementaire DPE 

Perte du caractère 
purement informatif 

du DPE 

o Suppression du caractère informatif du DPE 

o Référencement des données opposable. Toutes les 
hypothèses prises doivent être justifiées 

o Les informations sur simple déclaration orale du 
propriétaire ne sont pas utilisables 

03 II. Perte du 
caractère purement 
informatif du DPE 

Passage à 5 postes 
de consommations 

o Prise en compte des consommations de chauffage, 
ECS, refroidissement, auxiliaires (ventilation, 
chauffage, ECS, refroidissement), éclairage 

03 I. Le corpus 
réglementaire DPE 

Étiquettes énergie et 
climat 

o Étiquette énergie avec un double seuil 
(consommation en énergie primaire et émissions de 
gaz à effet de serre) 

03 I. Le corpus 
réglementaire DPE 

DPE Collectif 

o Possibilit® de r®aliser un DPE ¨ lôimmeuble sur la 
base de la visite dôun ®chantillon dôappartements 
respectant certaines conditions 

o Suppression de la possibilit® dôutiliser un DPE 
collectif en tant que DPE individuel dôun appartement 

o Lors de la r®alisation dôun DPE ¨ lôimmeuble, 
possibilité dans certaines conditions de générer des 
DPE ¨ lôappartement r®alis®s ¨ partir des donn®es 
du DPE ¨ lôimmeuble 

06 XV. ZOOM sur le 
DPE dans un bâtiment 

collectif 
& 

09 Erreur ! Résultat 
incorrect pour une 

table. 
& 
10  

Annexe 4 ï Fiche 
récapitulative « DPE à 

  

DPE neuf 

o Réalisé à partir du RSET (RT2012) ou du RSEE 
(RE2020) de lô®tude r®glementaire 

o Pas de recommandations de travaux pour le DPE 
neuf 

03 I. Le corpus 
réglementaire DPE 
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CALCUL 3CL-DPE 

Ce qui change Résumé Détails 

Mise à jour de la 

méthode 3CL-DPE 

o Prise en compte du bâti ancien et des bâtiments 
collectifs qui étaient en méthode « sur facture » 

o Mise à jour des rendements des différents 
systèmes, intégrations des dernières technologies 

o £tanch®it® ¨ lôair de lôenveloppe adapt®e au 
bâtiment 

o Mise à jour des données météorologiques 

o Données par zone climatique et non plus par 
département 

Annexe 1 de lôarr°t® 
du 31 mars 2021  

relatif aux méthodes 
et procédures 
applicables au 
diagnostic de 
performance 

énergétique et aux 
logiciels l'établissant 

(NOR : 
LOGL2106175A) 

Référencement des 

données 

o Toutes les donn®es dôentr®e doivent °tre justifi®es 
par la personne qui réalise le DPE 

o Le moyen dôobtention de chaque donn®e dôentr®e 
est priorisé suivant les possibilités de collecte ou de 
relevés sur site 

06 Je récolte les 

donn®es dôentr®e  

Recommandations de 

travaux 

o Recommandations regroupées en bouquets de 
travaux 

o Un bouquet de travaux prioritaires permettant de 
sortir, le cas échéant, du statut de passoire 
énergétique 

o Un bouquet de travaux permettant dôaller vers un 
logement performant 

o En cas de cheminée à foyer ouvert, recommander 
de la condamner ou dôinstaller un insert  

07 - Je propose des 

recommandations 

Surface du bien 

o La surface de r®f®rence, côest-à-dire la surface 
habitable ¨ laquelle sôajoutent les espaces tampons 
solarisés chauffés (vérandas chauffées) et les 
locaux chauffés pour l'usage principal d'occupation 
humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 
1,80 mètres. 

VI.ZOOM SUR LA 

SURFACE DU BIEN 

A PRENDRE EN 

COMPTE 

Prise en compte de la 

production 

dô®lectricit® ¨ 

demeure 

o Seule la production photovoltaïque est prise en 
compte 

o La pr®sence dô®olienne ou de cogénération devra 
être mentionnée dans le DPE 

06 XIII. ZOOM sur la 

prise en compte de la 

production dô®nergies 

renouvelables 
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CONTENU ET FORMAT DU DPE 

Ce qui change Résumé Détails 

Refonte du design du 

DPE 

o Nouveau modèle plus parlant pour le grand public 

o Limite des différentes classes de chaque étiquette 

o Renseignement de lôinvariant fiscal du logement, du 
num®ro dôimmatriculation au registre des 
copropriétés et de la parcelle cadastrale 

04 Tous ces éléments 

peuvent être retrouvés 

dans la 

 

 

Présentation du 

nouveau DPE 

Nouveaux indicateurs 

(automatisés dans les 

logiciels) 

o Confort dô®t® 

o Qualit® globale de lôisolation de lôenveloppe 

o Schéma de répartition des déperditions thermiques 

o Performance dôisolation de chaque élément de 
lôenveloppe  

04 III. Les indicateurs 

du confort dô®t® et de 

lôenveloppe 

Fourchette de coût de 

consommation 

annuelle dô®nergies 

o Actualisation des tarifs des énergies 

o Fourchette de coût global affichée sur les annonces 
immobilières 

o Répartition des dépenses par usage 

04 II. 

 

Recommandations 

o Recommandations dôusage 

o Recommandations de bonne gestion et dôentretien 
des équipements 

o Recommandations de travaux  

04 IV. Les 

recommandations 

Référencement des 

données 

o Détails de toutes les caractéristiques techniques 
renseignées par le diagnostiqueur 

o Origine de toutes les données dans le type de 
collecte 

04 V. Référencement 

des données 

Obligation dôaffichage 

dans les annonces 

immobilières 

o Affichage étiquettes énergie et climat 

o Fourchette de coût global (avec année de référence) 

o Mention « Logement à consommation énergétique 
excessive » pour les logements concernés 

03 I. Le corpus 

réglementaire DPE 
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Aucun DPE réalisé avant le 31 décembre 2017 nôest valide depuis le 1er janvier 2023. 

Les DPE réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 ne seront plus valables à partir 
du 1er janvier 2025. 

Cette mesure permet dô®viter à partir du 1er janvier 2025 : 

¶ la présence de DPE non opposables  ; 

¶ la cohabitation entre 2 types de DPE incomparables (3 et 5 postes, consommations 
réelles/conventionnelles, ...). 
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Le DPE sôinscrit dans le cadre de la politique énergétique définie au niveau européen afin de réduire la 
consommation dô®nergie des b©timents et de limiter les ®missions de gaz ¨ effet de serre. La premi¯re 
version du dispositif, mise en place par la directive européenne 2002/91/CE, poursuit les objectifs suivants : 

¶ Informer les futurs locataires ou acheteurs ; 

¶ Comparer les logements entre eux ; 

¶ Inciter ¨ effectuer des travaux dô®conomie dô®nergie ; 

¶ Identifier les passoires thermiques (obligation de travaux). 

Le DPE donne une estimation de la consommation énergétique dôun b©timent ou dôun logement et de 
ses émissions de gaz à effet de serre (GES). 

Il comporte des recommandations de travaux et dôusage appropriées au bien considéré pour améliorer 
sa performance. 

Il doit être joint ¨ lôacte de vente et au contrat de location. 

Depuis sa création, ce dispositif a été fiabilisé et renforcé une première fois à la demande des associations 
de consommateurs et en r®ponse aux nouvelles exigences li®es au DPE, comme lôobligation dôaffichage 
de lôétiquette énergie dans les annonces immobilières depuis le 1er janvier 2011. Ce premier plan de 
fiabilisation sôest traduit par une importante r®forme en 2013. 

Plus récemment, le plan de rénovation énergétique des bâtiments, lancé par le Gouvernement en avril 2018, 
a inscrit dans ses priorit®s une nouvelle d®marche de fiabilisation du DPE, afin dôen faire un outil 
stratégique de valorisation de la performance énergétique et de support aux politiques publiques de 
rénovation. 

Parallèlement, la nécessité de fiabiliser le dispositif a été renforcée par la loi portant évolution du logement, 
de lôam®nagement et du num®rique (ELAN), qui rendra le DPE pleinement opposable à compter du 1er 
juillet 2021. 

Enfin, la loi relative ¨ lô®nergie et au climat a introduit un ensemble de mesures sôappuyant sur le DPE et 
visant lô®radication des passoires ®nerg®tiques dôici 2028. 

 

Le DPE logement concerne tous les bâtiments ou parties de bâtiment clos, couverts et chauffés, à 
l'exception : 

¶ Des constructions provisoires prévues pour une utilisation inférieure ou égale à 2 ans ; 

¶ Des b©timents ind®pendants dont la surface de plancher au sens de lôarticle R.111-22 du code de 
lôurbanisme est inférieure à 50 m² ; 

¶ Des monuments historiques classés ou inscrits en application du code du patrimoine ; 
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¶ Des bâtiments non chauffés OU pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des 
cheminées à foyer ouvert et ne disposant pas de dispositif de refroidissement ; 

 

 

¶ Des bâtiments résidentiels destinés à être utilisés moins de 4 mois par an. 

De plus, en cas de location de tout ou partie d'un immeuble bâti, le DPE est joint au contrat de location lors 
de sa conclusion, sauf : 

¶ S'il s'agit d'un contrat de bail rural ; 

¶ Lorsque ce sont des contrats de location saisonnière. 

 

Les résultats chiffrés du DPE (consommations, montants des dépenses énergétiques, é) sont obtenus par 
calcul. Les résultats peuvent être différents de la réalité pour plusieurs raisons : 

¶ Calculs bas®s sur un sc®nario dôutilisation conventionnelle, différent du scénario 
dôutilisation r®elle (m®t®o, horaires dôoccupation, temp®rature de consigne, temp®rature 
homogène dans toutes les zones du bien, apports internes, ...) ; 

¶ Certains éléments impactant les consommations réelles ne sont pas accessibles ou 
quantifiables par le diagnostiqueur (mise en îuvre de lôisolation, mauvais fonctionnement dôun 
syst¯me, ®tanch®it® ¨ lôair r®elle, é) et ne sont donc pas pris en compte dans les calculs.  

 

 

Les équipements mobiles de chauffage (convecteur sur prise, poêle portatif ï équipements 
non fixés à une paroi) ou de refroidissement (bloc de climatisation) ne sont pas considérés 
dans le DPE. 

Cette disposition ne sôapplique pas aux b©timents neufs. Dans le cas de bâtiments livrés 
sans équipement de chauffage, sont considérés les ®quipements r®pertori®s dans lô®tude 
thermique ou énergétique.  

Les hypoth¯ses conventionnelles dôoccupation du logement dans la m®thode 3CL : 

Les consommations calculées dans le cadre du DPE correspondent aux consommations conventionnelles 
pour le chauffage, lôeau chaude sanitaire, le refroidissement, lô®clairage et les auxiliaires de distribution, 
de génération et de ventilation. 

Afin de permettre une comparaison entre logements, il est nécessaire de supposer une occupation 
« conventionnelle è en sôaffranchissant des sp®cificit®s dôoccupation li®es ¨ chaque foyer. Les 
principales hypothèses sont listées ci-après. 
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Les hypoth¯ses conventionnelles dôoccupation du logement dans la méthode 3CL : 

La performance des matériaux : 

Une performance théorique est prise en compte pour chaque mat®riau de lôenveloppe. Ainsi il nôest pas 
possible de prendre en compte un vieillissement des matériaux ou des dommages (isolant mouillé, vitre 
cassée). En revanche le diagnostiqueur peut le renseigner en commentaire. 

Chauffage : 

Le calcul des besoins de chauffage est réalisé à partir de données météo type dans chaque zone 
climatique. Le calcul sera donc strictement identique dôune ann®e sur lôautre, m°me si le climat varie. 

Toute la surface de référence est considérée chauffée en permanence pendant la période de 
chauffe. Il nôest donc pas possible de prendre en compte une sous-occupation liée à une maison 
secondaire, ou à un étage non chauff® sôil rentre dans la surface de référence. A lôinverse un volume 
chauff® qui ne devrait pas lô°tre (garage par exemple) nôest pas pris en compte dans les consommations 
de chauffage. 

Le chauffage se déclenche dès lors que la température extérieure est inférieure à 19°C. Sauf en semaine, 
durant la journée, où le logement est considéré comme inoccupé avec un réduit à 16°C. Le logement est 
également supposé vacant pendant 1 semaine entière au mois de décembre. 

Eau chaude sanitaire : 

Le puisage ECS est directement issu de la surface de référence du logement. Cette surface donne un 
nombre dôoccupant moyen. La méthode de calcul considère un puisage moyen de 56 litres dôeau 
chaude à 40°C par jour et par occupant. Elle donne ®galement la consommation si lôon a un 
comportement dépensier (79 L/jour/occupant). 

Comme pour le chauffage, une semaine dôabsence est considérée au mois de décembre. 

Refroidissement : 

Un calcul est réalisé uniquement si un équipement fixe permettant de refroidir est installé (une pompe à 
chaleur réversible par exemple). 

On suppose un fonctionnement du refroidissement uniquement lorsque la température intérieure est 
supérieure à 28°C. 

Auxiliaires de génération, de distribution et de ventilation : 

Ce calcul est fait de façon conventionnelle, à partir de la description des équipements. Les équipements 
de ventilation doivent fonctionner de fa­on permanente toute lôann®e. Ce temps de fonctionnement est 
utilisé pour le calcul de leur consommation. 

Éclairage : 

Lô®clairage fait partie du mobilier. A chaque changement dôoccupant, des ampoules diff®rentes peuvent 
°tre install®es ou laiss®es sur place. Il nôest donc pas pertinent dôentrer les caract®ristiques r®elles de 
lô®clairage utilis® (LED, ampoules basses consommations, incandescence). 

Il a donc été retenu une valeur conventionnelle pour la puissance de lô®clairage, puissance qui 
correspond à une installation assez performante (une installation tout LED consommera un peu moins, 
une installation toute incandescente consommera beaucoup plus). 
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Le diagnostic de performance ®nerg®tique nôa pas pour vocation de prescrire des solutions pr®cises mais 
dôattirer lôattention sur les travaux ¨ effectuer pour am®liorer la performance ®nerg®tique, et de rep®rer ceux 
qui pourraient conduire à des contre-performances ou des dégradations du bâti. Ceci vaut surtout pour les 
constructions anciennes (antérieures à 1948) où la prudence est recommandée pour préserver le 
fonctionnement respirant de leur enveloppe. 

Le diagnostiqueur, conscient des limites du DPE, ne doit pas hésiter à orienter son client vers un spécialiste, 
le cas échéant. 

Les objectifs sont dôindiquer les travaux les plus pertinents qui permettent de réaliser des économies 
dô®nergie tout en améliorant le confort et en tenant compte : 

¶ De la durabilit® de lô®difice ; 

¶ Des dangers de certaines mises en îuvre qui pourraient conduire à des contre-performances 
ou à des dégradations du bâti. 

Ces travaux ne doivent pas entrainer une augmentation de la quantit® dô®missions de gaz ¨ effet de serre 
liée à la quantité annuelle dô®nergie estim®e.  

Le diagnostiqueur doit aborder son travail avec méthodologie et rigueur. Une approche trop théorique par 
des calculs pourrait lôamener, au-delà du comportement propre des occupants, à des conclusions décalées 
par rapport au comportement thermique réel du logement étudié. Ceci est particulièrement vrai pour les 
constructions anciennes. 
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Le DPE est encadré par la directive européenne 2010/31/UE sur la performance énergétique des 
bâtiments (DPEB), mise à jour par la directive 2018/844 du 30 mai 2018. 

 

La loi 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant ®volution du logement, de lôam®nagement et du num®rique 
(ELAN) et la loi 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative ¨ lô®nergie et au climat imposent une nouvelle 
fiabilisation du DPE et précisent certaines dispositions relatives à la performance énergétique des 
logements. 

 

Deux décrets (décret n° 2020-1609 du 17 décembre 2020 et décret n° 2020-1610 du 17 décembre 2020) 
et trois arrêtés (Arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments 
ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine ï NOR : LOGL2033917A, Arrêté du 
31 mars 2021 modifiant diverses dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique - NOR : 
LOGL2107220A et Arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de 
performance énergétique et aux logiciels l'établissant - NOR : LOGL2106175A) définissent le DPE. 

La mise à jour de la DPEB a précisé le périmètre de la performance énergétique et entraine 
lôextension du p®rim¯tre du DPE ¨ lôensemble des 5 postes ®nerg®tiques suivants : 

¶ Consommations de chauffage ; 

¶ Consommations dôeau chaude sanitaire ; 

¶ Consommations de refroidissement ; 

¶ Consommation des auxiliaires (ventilation, chauffage, eau chaude sanitaire et 
refroidissement) ; 

¶ Consommation dô®clairage. 

La loi ELAN prévoit : 

¶ La perte du caractère uniquement informatif (opposabilité) du DPE à compter du 1er juillet 
2021. 

De manière indirecte, cette entrée en pleine opposabilité du DPE au 1er juillet est une des 
motivations principales du chantier de refonte et de fiabilisation du dispositif. 

Les recommandations de travaux données dans le DPE conservent quant à elles un caractère 
informatif (voir partie I.II. Perte du caractère purement informatif du DPE). 

La loi relative ¨ lô®nergie et au climat prévoit : 

¶ Un ensemble de mesures pour éradiquer les passoires thermiques ; 

¶ Lô®volution des textes sp®cifiques aux DPE (mise en avant des charges ®nerg®tiques, 
précisions des informations dans les annonces immobilières) ; 

¶ La possibilit® dôexploiter la base de données DPE à des fins de contrôle et de suivi des 
politiques publiques. 
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Les décrets précisent : 

¶ Ce que doit contenir le DPE (détails dans le chapitre présentant le nouveau design du DPE 04 
Présentation du nouveau DPE) 

o Tous ces éléments peuvent être retrouvés dans la FAQ DPE et la FAQ Audit. 

¶ Le passage à 5 postes de consommations (chauffage, eau chaude sanitaire, refroidissement, 
auxiliaires, éclairage) ; 

¶ Lôobligation de fournir le DPE ¨ lôAdeme et au propri®taire dans le m°me format (format xml, 
accessible sur lôObservatoire Ademe via le num®ro unique du DPE) ; 

¶ Lôobligation dôaffichage dans les annonces et baux immobiliers ; 

 

¶ La dur®e de validit® dôun DPE est de 10 ans ¨ lôexception des DPE r®alis®s avant le 1er juillet 
2021. Pour ces diagnostics la durée de validité est définie dans le graphique ci-dessous : 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

DPE 
réalisés 
avant le 
31/12/17 

 

     

 

  

      
Nôest plus 
valable au 
plus tard le 
01/01/2023 

  

        

DPE 
réalisés 
entre le 
01/01/20
18 et le 
01/07/21 

 

 

  

 

   

 

     
 

   

Nôest plus 
valable le 

01/01/2025 
        

 

Un arr°t® unique regroupe lôensemble des dispositions pour les DPE vente, location et neuf dans les 
logements. Il précise : 

¶ Lôabandon de la méthode dite « sur facture » pour le logement ; 

¶ Lôobligation de référencer toutes les donn®es dôentr®e. Les documents acceptables et le mode 
dôobtention de chaque donn®e dôentr®e est d®crite dans le chapitre 06 Je récolte les données 
dôentr®e de ce guide ; 

¶ Les modalités dô®tablissement des DPE pour les constructions neuves, en lien avec la 
réglementation thermique (RT2012 et RE2020) ; 

Les annonces immobilières devront obligatoirement montrer :  

¶ Les étiquettes Energie et Climat, selon le nouveau modèle ; 

¶ La fourchette de coût global avec lôann®e de référence prise pour le coût des énergies, 
à partir du 1er janvier 2022 ; 

¶ Une mention identifiant les logements en tant quôexcessivement non performants 
(passoires énergétiques). 
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¶ Les nouveaux seuils : une nouvelle étiquette de performance énergétique prend en compte à la 
fois les consommations dô®nergie primaire et les ®missions de gaz ¨ effet de serre associ®es. Le 
classement énergétique est donc ®quivalent ¨ un double classement (consommation dô®nergie, 
®mission des gaz ¨ effet de serre) dont lô®tiquette r®sultante correspondrait au plus mauvais des 
deux classements, selon la représentation graphique ci-après ; 

 

¶ La possibilité de présenter deux bouquets de travaux (détails dans le chapitre relatif aux 
recommandations 07 - Je propose des recommandations) ; 

Les deux autres arrêtés suppriment la possibilité de recourir à des méthodes de calcul conventionnel autre 
que la méthode 3CL-DPE 2021 pour la réalisation des DPE des logements existants, modifient les 
coefficients de conversion en CO2 et en énergie primaire de chaque énergie en conformité avec la RE2020, 
fixent les modalités de transmission des DPE ¨ lôAdeme, etc. 

Evolutions introduites pour la réalisation des DPE en logement collectif : 

¶ La disposition permettant ¨ un DPE ¨ lôimmeuble de valoir DPE ¨ lôappartement pour chacun des 
lots est supprimée ; 

¶ Cette disposition est remplac®e par la possibilit® de g®n®rer des DPE ¨ lôappartement lors de la 
r®alisation dôun DPE ¨ lôimmeuble (m®thode simplifi®e dans le chapitre 06 XV. ZOOM sur le DPE 
dans un bâtiment collectif)   

Dans le cas dôun DPE r®alis® pour une construction neuve, le maitre dôouvrage doit fournir à la 
personne en charge du DPE le r®capitulatif standardis® dô®tude thermique ou ®nerg®tique ainsi 
que lôattestation de prise en compte de la r®glementation thermique ou ®nerg®tique ¨ lôach¯vement 
des travaux.  

Pr®alablement ¨ lô®tablissement du DPE, le diagnostiqueur doit vérifier in situ la cohérence du 
RSET ou RSEE. 

Dans les cas o½ des lots restent ¨ charge de lôacheteur (chauffage par exemple), le diagnostiqueur 
doit saisir lô®quipement pr®vu dans lô®tude thermique r®glementaire. 
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¶ Annexe 4 ï Fiche récapitulative « DPE à  ) ; 

¶ Cette nouvelle disposition est ®tendue ¨ lôensemble des b©timents collectifs dôhabitation (et non 
restreinte aux seuls immeubles concernés par lôobligation de r®alisation dôun DPE collectif) ; 

¶ Lôobligation des propri®taires dôinstallations collectives (ou syndic) de fournir les documents 
relatifs aux installations collectives dôun b©timent est également introduite (détails dans le chapitre 
relatif à la récupération des données dans le collectif 5 II. Préparation de la visite dans les 
b©timents collectifs ¨ usage dôhabitation). 

 modifiant la méthode de calcul et les modalités d'établissement du diagnostic 

de performance énergétique (NOR : LOGL2118341A) modifie la méthode de calcul et certaines modalités 
dô®tablissement du diagnostic de performance ®nerg®tique sur la base de lôexp®rience tir®e de ces premiers 
mois de mise en îuvre. Cet arrêté permet notamment aux diagnostiqueurs de saisir des donn®es dôentr®e 
sur la base dôobservations qualifi®es dôindirectes, de saisir des doublages pour les murs non isolés, de saisir 
des joints sur les menuiseries ou encore de r®cup®rer des donn®es dôenveloppe dans un ancien DPE neuf.  

 modifiant diverses dispositions relatives au rapport du diagnostic de 

performance énergétique et à la réalisation de diagnostic de performance énergétique de bâtiments ou 
parties de bâtiments neufs (NOR : TREL2227760A) introduisant une obligation de mentionner la 
consommation en énergie finale du logement, rapportée à la surface habitable considérée dans le modèle 
du DPE, la possibilité d'utiliser les contenus CO2 des réseaux de chaleur et de froid contenus dans le 
récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique et l'obligation pour les logiciels de diagnostic de 
performance énergétique de réaliser des rapports dans un format de diffusion et non d'édition. 

 modifiant les seuils des étiquettes du diagnostic de performance énergétique 

pour les logements de petites surfaces et actualisant les tarifs annuels de l'énergie (NOR : TREL2330369A) 
arrêté modifiant les seuils des étiquettes pour les logements de moins de 40 m2 de surface de référence, 
l'appellation de la surface utilisée dans le diagnostic de performance énergétique et actualisant les tarifs 
annuels d'énergie pour la réalisation de diagnostics de performance énergétique des logements en France 
métropolitaine. 

 

La loi Elan du 23 novembre 2018 supprime la portée uniquement informative du DPE à partir du 1er 
juillet 2021, ¨ lôexception des recommandations qui conserveront ce caract¯re informatif. Par cette 
disposition, la loi ELAN confère donc au DPE la même opposabilité juridique que les autres 
diagnostics immobiliers, dôo½ lôemploi du terme opposable pour qualifier le nouveau DPE. 

 
 

Opposable Non opposable 

Donn®es dôentr®e X  

Recommandations 
accompagnant le DPE 

 X 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044202205
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046658332
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049446315
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En cas de DPE non conforme, la suppression de la portée uniquement informative du dispositif tend 
¨ un engagement de responsabilit® plus large quô¨ pr®sent (diagnostiqueur, vendeur, bailleur). 

Afin de juger la qualité et la conformité dôun DPE, les ®l®ments cl®s sont la méthode utilisée (par exemple, 
un DPE appartement pourra être réalisé avec la méthode DPE appartement « classique » ou DPE 
appartement ¨ partir des donn®es de lôimmeuble) ainsi que les documents justificatifs disponibles au 
moment de la réalisation du DPE (utilisation de valeurs par défaut ou non, etc.).  

 

Responsabilité du diagnostiqueur : 

Le diagnostiqueur est soumis ¨ une obligation dôassurance (article L.271-6 du code de la construction et de 
lôhabitation). Il est tenu de réaliser le DPE conformément aux normes ®dict®es et aux r¯gles de lôart. 

Le diagnostiqueur engage sa responsabilit® professionnelle en cas de DPE erron®, except® si lôerreur du 
diagnostiqueur est imputable au propriétaire qui lui aurait sciemment communiqué des informations 
erronées. 

Lôopposabilit® sur les donn®es dôentr®e a entra´n® la mise en place dôun r®f®rencement 
obligatoire des données. 

Les diff®rents moyens dôobtenir les donn®es dôentr®e sont listés et hiérarchisés dans le 
chapitre 06 « Je r®colte les donn®es dôentr®e » de ce guide. 

Les informations sur simple déclaration ne seront pas acceptées. Les valeurs par 
d®faut ne devront °tre utilis®es quôen dernier recours. 

Lôobjectif ®tant dôharmoniser les pratiques entre les diagnostiqueurs. 

Remarque :  

Les données chiffrées issues du calcul (telles que la consommation énergétique annuelle en 
énergie primaire ou l'évaluation de la facture énergétique annuelle) seront théoriquement 
opposables.  

Cependant, ces données pourront difficilement être directement comparées aux consommations 
et factures réelles, du fait du caractère conventionnel du DPE (sc®nario dôutilisation 
conventionnelle, diff®rent du sc®nario dôutilisation r®elle) et des limites du DPE pr®sent®es au 
paragraphe 02 III. Les résultats et les limites du DPE (éléments impactant les consommations 
réelles non accessibles ou quantifiables par le diagnostiqueur). 

Ces donn®es sont associ®es aux donn®es dôentr®e saisies par le diagnostiqueur. Elles ne pourront 
donc pas être comparées à des données obtenues pour un même bâtiment mais avec des données 
dôentr®e diff®rentes. 
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Lôarticle 1 de la loi Grenelle II nÁ2010-788 du 12 juillet 2010 a inscrit ¨ lôarticle L134-4-2 du code de la 
construction et de lôhabitation, modifi® par lôarticle 24 de la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019, lôobligation 
de transmettre les DPE ¨ lôADEME.  

 

Comment procéder ? 

Les personnes qui établissent les DPE doivent obligatoirement transmettre un récapitulatif du DPE à 
lôobservatoire de lôADEME gr©ce ¨ une application en ligne hébergée à l'adresse https://observatoire-dpe-
audit.ademe.fr/accueil. Cette adress® h®berge lôobservatoire de lôAdeme depuis le 1er juillet 2021. Les DPE 
réalisés avant le 1er juillet 2021 sont toujours consultables sur ce nouvel observatoire. 

Seuls les DPE r®alis®s ¨ lôaide des logiciels valid®s par la DHUP sont accept®s. 

Le récapitulatif du DPE à transmettre est un fichier informatique au format XML disponible auprès de 
lôADEME. Il comporte lôint®gralit® des donn®es renseign®es par le diagnostiqueur et les donn®es calcul®es 
pour la réalisation du diagnostic, soit notamment : 

¶ Les généralités dont les données administratives du bâtiment et/ou du logement ; 

¶ Les caract®ristiques de lôenveloppe du b©timent (surfaces, orientation, caract®ristiques 
thermiques, etc.) ; 

¶ Les caract®ristiques des syst¯mes techniques (types dô®nergie, de g®n®rateur, dô®metteur, de 
ventilation, etc.) ; 

¶ Les indicateurs de la performance du b©timent (frais annuels dô®nergie, consommations 
énergétiques, émissions de gaz à effet de serre, etc.) ; 

¶ Les recommandations dôam®lioration et les commentaires (descriptif technique, nouvelle 
consommation, etc.). 

Les logiciels peuvent directement intégrer un module de transmission du DPE vers la plateforme de 
lôADEME. 

Le téléversement sur le site de lôADEME nôest possible que si le diagnostiqueur est r®f®renc® sur lôannuaire 
minist®riel. La mise ¨ jour de cet annuaire incombe ¨ lôorganisme qui certifie le diagnostiqueur. 

Les diagnostiqueurs ont intérêt à conserver des preuves matérielles (documents, 
photos) justifiant les donn®es dôentr®e utilis®es pour le DPE, au cas où le DPE ferait 
lôobjet dôune proc®dure contentieuse. La liste des documents utilisés pour avoir accès aux 
donn®es dôentr®e ®tant donn®e dans la fiche technique du DPE, mais les documents non 
joints au DPE. 

De plus, le diagnostiqueur doit sôassurer de la qualit® de lôinformation (voir 0 Je récolte les 
donn®es dôentr®e). 

Les déclarations sans justificatif des propriétaires ne sont pas acceptables. 

LôADEME d®livre ensuite un numéro à 13 caractères qui sera inscrit sur le DPE. Sans ce 

numéro à 13 caractères, le DPE nôest pas valide. 

https://observatoire-dpe-audit.ademe.fr/accueil
https://observatoire-dpe-audit.ademe.fr/accueil
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Les logements F et G ou « passoires énergétiques » sont la cible prioritaire des politiques publiques de 
rénovation énergétique du parc du logement. Ils font ainsi lôobjet de dispositions incitatives ou coercitives 
visant notamment à :  

¶ Rendre obligatoire leur rénovation ; 

¶ Imposer la r®alisation dôaudits ®nerg®tiques ; 

¶ Règlementer lôaugmentation de leurs loyers ; 

¶ Interdire à terme leur mise sur le marché locatif. 

La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a mis 
en place des mesures faisant évoluer à la fois la définition de ces logements et les mesures associées.  

Elle prévoit notamment lôinterdiction progressive de mise en location des logements les plus ®nergivores ¨ 
travers le mécanisme de la décence. Il sôagit de prot®ger les locataires des factures dô®nergie trop élevées 
et de la pr®carit® ®nerg®tique quôils subissent tout en laissant le temps n®cessaire aux propri®taires de faire 
les travaux de rénovation nécessaires selon un calendrier échelonné entre 2023 et 2034. 

Afin de sensibiliser en amont les propriétaires et les locataires des logements les plus énergivores (étiquettes 
F et G), la loi pr®voit, d¯s le 1er janvier 2022, lôaffichage de la future obligation de d®cence ®nerg®tique dans 
les annonces immobilières, les contrats de location et les actes de vente immobilière. 

Les bâtiments ou logements classés F ou G sont ainsi concernés par plusieurs mesures, à différentes 
échéances : 

¶ 01/01/2022 : 

o Affichage obligatoire dans les annonces immobilières de la mention « logement à 
consommation dô®nergie excessive è pour les logements F et G ; 

¶ 24/08/2022 : 

o Gel de lô®volution des loyers des logements F et G pour lôensemble du territoire. 

¶ 01/01/2023 :  

o Les logements ayant une consommation énergétique supérieure à 450 kWh/m2.an en 
énergie finale (logements les plus énergivores de la classe G) ne sont plus considérés 
comme décents. 

¶ 01/04/2023 

o Audit énergétique obligatoire pour les logements F et G proposés à la vente en maison 
individuelle et immeuble en monopropriété. 

En plus de transmettre les donn®es ¨ lôADEME, le diagnostiqueur doit ®galement les envoyer 
au propriétaire du bâtiment ou de la partie du bâtiment concerné par le Diagnostic de 
Performance Energétique. 

Le décret n°2020-1609 impose également de fournir au propriétaire le DPE au format xml. 

Ceci permettra au propri®taire de lôenvoyer directement aux entreprises qui interviendraient 
dans le cadre de travaux énergétiques. 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14608
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¶ 01/01/2025 : 

o Les logements ayant une étiquette G ne sont plus considérés comme décents. 

¶ 01/01/2028 : 

o Les logements ayant une étiquette F ne sont plus considérés comme décents. 

Tous ces éléments peuvent être retrouvés dans la FAQ Dpe-Audit 

  

https://observatoire-dpe-audit.ademe.fr/faq
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Sept modèles de DPE sont disponibles, en fonction des cas. Quatre pour les bâtiments existants, trois pour 
les bâtiments neufs : 

Bâtiments existants Bâtiments neufs 

Maison individuelle Maison individuelle 

Collectif Collectif 

Appartement Appartement 

Appartement à partir des données 
de lôimmeuble 

 

 

Les étiquettes « énergie » pour la performance énergétique (intégrant les deux volets : consommation 
énergétique et émission de gaz à effet de serre associées) et « climat » pour les seules émissions de gaz à 
effet de serre doivent apparaître sur les annonces immobilières, et en première page du DPE. 

Dans le cas des DPE logement, le DPE vierge nôexistant plus, tous les b©timents concern®s par le DPE 
devront avoir cet affichage ¨ lôexception des b©timents nôentrant pas dans le champ dôapplication du DPE. 

 

Les étiquettes ont la forme suivante : 

 

Dans le cas des b©timents hors p®rim¯tres, d®finis dans lôarticle R126-15 du 
code de la construction et de lôhabitation, il doit °tre affich® que le DPE nôest 
pas requis. 

/2(&0&17 &;75ħ0&0&17 3&5'250!17 

/2(&0&17 &;75ħ0&0&17 3&8 3&5'250!17 

256 
.T+§0ɀ§!1 

27* 
kg CO2§0ɀ§!1 

consommation 
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3&8 %sĤ0,66,216 %& @L2 
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de serre  
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Elles comprendront : 

¶ Les classes de performance ®nerg®tique et dô®mission en gaz ¨ effet de serre du bien ; 

¶ La consommation énergétique en énergie primaire ainsi que les émissions de gaz à effet de serre 
générées par les 5 postes de consommation ;  

¶ Lôindication ç passoire énergétique » si le logement est classé F ou G. 

Les seuils de lô®tiquette ç énergie » sont définis de la manière suivante : 

Classe 
Plages dôindicateur correspondant : consommation totale dô®nergie 

primaire (« Cep », en kWhep/(m².an)) et émissions de gaz à effet de serre 
(« EGES » en kg éq CO2/(m².an)) 

A Cep < 70 et EGES < 6 

B (70 Ò Cep < 110 et EGES < 11) ou (6 Ò EGES < 11 et Cep < 110) 

C (110 Ò Cep < 180 et EGES < 30) ou (11 Ò EGES < 30 et Cep < 180) 

D (180 Ò Cep < 250 et EGES < 50) ou (30 Ò EGES < 50 et Cep < 250) 

E (250 Ò Cep < 330 et EGES < 70) ou (50 Ò EGES < 70 et Cep < 330) 

F (330 Ò Cep < 420 et EGES < 100) ou (70 Ò EGES < 100 et Cep < 420) 

G Cep Ó 420 ou EGES Ó 100 

Les seuils des étiquettes E, F et G sont modulés uniquement pour les biens situés en zone climatique H1b, 
H1c, H2d et à une altitude supérieure à 800m : 

E (250 Ò Cep < 390 et EGES < 80) ou (50 Ò EGES < 80 et Cep < 390) 

F (390 Ò Cep < 500 et EGES < 110) ou (80 Ò EGES < 110 et Cep < 500) 

G Cep Ó 500 ou EGES Ó 110 

Cette nouvelle étiquette « énergie » prend donc en compte ¨ la fois les consommations dô®nergie primaire 
et les émissions de gaz à effet de serre associées. Le classement énergétique est équivalent à un double 
classement (consommation dô®nergie, ®mission des gaz ¨ effet de serre) dont lô®tiquette r®sultante 
correspondrait au plus mauvais des deux classements, selon la représentation graphique ci-après ; 
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Les seuils de lô®tiquette ç carbone » sont quant à eux définis de la manière suivante : 

Classe Emissions de gaz à effet de serre (« EGES » en kg éq CO2/(m².an)) 

A  < 6  

B  6 Ò EGES < 11  

C  11 Ò EGES < 30  

D  30 Ò EGES < 50  

E  50 Ò EGES < 70  

F  70 Ò EGES < 100  

G  Ó 100  

 

De la m°me mani¯re que pour lô®tiquette ç énergie », les seuils des étiquettes E, F et G sont modulés 
uniquement pour les biens situés en zone climatique H1b, H1c, H2d et à une altitude supérieure à 800m : 

E  50 Ò EGES < 80  

F  80 Ò EGES < 110  

G  Ó 110  

Cas particulier des DPE des logements de petites surfaces : 

Suite au constat que les étiquettes DPE sont statistiquement moins bonnes pour les petits logements, et que 
cet écart ne peut pas systématiquement être comblé par des travaux de rénovation (consommation d'eau 
chaude ramenée au m² non compressible, compacité plus élevée des petites surfaces), une correction sur 
les exigences des seuils d'étiquettes DPE a été actée dès le 1er juillet 2024 avec lôentr®e en vigueur de 
lôarr°t® du 25 mars modifiant les seuils des ®tiquettes du diagnostic de performance ®nerg®tique pour les 
logements de petites surfaces et actualisant les tarifs annuels de l'énergie. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049446315
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049446315
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Les logements de moins de 40m² bénéficient donc maintenant de seuils variables, qui varient en fonction de 
la surface du logement. Plus précisément, ces nouveaux seuils prennent en consid®ration le fait quôun m°me 
syst¯me g®n¯re des consommations dôECS/mĮ plus importantes pour les petits logements, et que leur 
compacité plus élevée implique des consommations de chauffage plus élevées. 

Une FAQ a ®t® mise ¨ disposition ¨ ce sujet sur lôObservatoire DPE-Audit de lôAdeme (rubrique DPE 
« Petites surfaces ») 

 

 

Cette estimation permet au grand public dôavoir une id®e des co¾ts annuels dô®nergie li®s au logement. Les 
coûts sont estimés pour une utilisation standard et peuvent donc significativement fluctuer selon lôusage fait 
par les usagers, la m®t®o ou encore le nombre dôoccupants. Cette estimation ne peut pas être comparée 
directement aux factures réelles des usagers. 

Cette fourchette de coûts est calculée sur la base de prix moyens des énergies indexés à une certaine date, 
définis par arrêté. 

Lôestimation globale des co¾ts annuels dô®nergie appara´t en 1¯re page du DPE et est d®taillée en 3ème page 
selon les usages. 

Cette sortie du DPE ne n®cessite pas dôactions suppl®mentaires du diagnostiqueur. 

 

Des indicateurs sont mis en îuvre, pour aider le grand public ¨ juger la valeur dôun bien, ses points forts 
ainsi que ses points faibles. 

 

Lôindicateur sur le confort dô®t® permet de juger si le confort dans le bâtiment est bon, moyen, insuffisant. 
Il apparaît en 2ème page du DPE. 

Cette sortie du DPE ne n®cessite pas dôaction suppl®mentaire du diagnostiqueur. 

Ces indicateurs nôutilisent pas de nouvelles donn®es dôentr®e, leur mise en îuvre sera 
transparente pour les diagnostiqueurs. 

https://observatoire-dpe-audit.ademe.fr/faq
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Seul le confort dô®t® passif est ®valu®, les syst¯mes de refroidissement actifs (hors brasseurs dôair) ne sont 
pas pris en compte dans lôindicateur. 

Il est possible dôavoir un b©timent jug® inconfortable en ®t® dans le DPE alors quôun système de 
refroidissement est installé. Pour améliorer cet indicateur dans le DPE, il faut proposer des solutions 
passives (protections solaires extérieures, isolation de la toiture, isolation par lôext®rieur pour conserver une 
inertie lourde, installation de brasseurs dôair fixes). 

Le DPE indiquera les caract®ristiques du logement am®liorant le confort dô®t®, et les moyens permettant de 
lôam®liorer. 

Exemple : 

 

Les indicateurs sur la performance de lôenveloppe et le syst¯me de ventilation apparaîtront en 2ème 
page du DPE. La répartition des déperditions pourra aiguiller sur les travaux prioritaires à réaliser. 

Ces sorties du DPE ne n®cessitent pas dôactions suppl®mentaires du diagnostiqueur. 

Les acheteurs ou locataires potentiels dôun bien pourront juger de la performance de son enveloppe très 
facilement. 

Exemple :  
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Une information sur les énergies renouvelables présentes en page 2.  

Exemple : 

 

Les indicateurs de chaque ®l®ment de lôenveloppe permettent de voir dans le détail quel élément est 
bon, moyen, ou de performance insuffisante. 

Ces indicateurs apparaîtront en 4ème page du DPE. 
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Exemple : 

 

Pour conseiller un propriétaire, il est utile de connaître les seuils de performance pour chaque élément de 
lôenveloppe. 

  Insuffisant Moyen Bon Très bon 

Murs U (W/(m².K)) Ó 0,65 0,45 Ò   < 0,65 0,3 Ò    < 0,45 < 0,3 

Combles perdus U (W/(m².K)) Ó 0,3 0,2 Ò   < 0,3 0,15 Ò    < 0,2 < 0,15 

Combles aménagés U (W/(m².K)) Ó 0,3 0,25 Ò   < 0,3 0,18 Ò    < 0,25 < 0,18 

Toiture terrasse U (W/(m².K)) Ó 0,35 0,3 Ò   < 0,35 0,25 Ò    < 0,3 < 0,25 

Planchers U (W/(m².K)) Ó 0,65 0,45 Ò   < 0,65 0,25 Ò    < 0,45 < 0,25 

Menuiseries U (W/(m².K)) Ó 3 2,2 Ò     < 3 1,6 Ò     < 2,2 < 1,6 

Extrait de la méthode de calcul 3CL 

Une description des équipements est présente en page 4 du DPE. 

Exemple : 
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Les recommandations concerneront : 

¶ LôUSAGE Ÿ temp®rature de consigne ®t®/hiver, consommation dôeau chaude ; 

¶ La BONNE GESTION et lôENTRETIEN des ®quipements Ÿ VMC, chaudi¯re, vitragesé ; 

¶ Les TRAVAUX Ÿ distinction entre les travaux essentiels et les autres travaux. 

 

Les gains de performance énergétique liés aux recommandations de travaux seront chiffrés en termes de 
consommation dô®nergie et dô®missions de gaz ¨ effet de serre. 

Exemple : 

 
Les recommandations li®es ¨ lôusage se retrouvent en page 3. Elles seront automatiquement calculées 
en fonction de chaque bâtiment. 

Elles permettent de visualiser lôimpact dôun comportement vertueux sur le montant des d®penses 
énergétiques théoriques de chauffage, de refroidissement et de production dôeau chaude sanitaire, via 
lôaffichage dôune diminution de la facture énergétique du logement.  

La consommation de chauffage, de refroidissement et dôeau chaude sanitaire est calculée pour un 
comportement conventionnel (température de chauffage de 19°C, température de refroidissement de 28°C, 
consommation de 56l/jour et par occupant) et pour un comportement dépensier (température de chauffage 
de 21°C, température de refroidissement de 26°C, consommation de 79l/jour et par occupant).  

Les gains obtenus par les travaux devront être quantifiés. 

Les bouquets de travaux suivants pourront être proposés : 

¶ Bouquet de travaux essentiels (sortie imp®rative de lô®tat de passoire thermique) ; 

¶ Bouquet de travaux à envisager pour atteindre un niveau performant (classe A ou 
B, sauf si contraintes techniques ou architecturales). 

Dans le cas dôune passoire thermique, les 2 bouquets de travaux devront °tre propos®s. 
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Ces calculs donneront pour chaque bâtiment les économies en pourcentage dues au passage dôun 
comportement dépensier à un comportement conventionnel.  

A noter que les consommations affichées dans le DPE sont celles associées à un comportement 
conventionnel.  

 

Exemple : 

 

Consommation dôeau chaude sanitaire :  

¶ Comportement conventionnel : 8 625 kWhep/m²/an pour 132l/jour dôeau chaude ¨ 40ÁC ; 

¶ Comportement dépensier : 12 167 kWhep/m²/an pour 186l/jour dôeau chaude ¨ 40ÁC (+41% par 
rapport au comportement conventionnel).  

On a donc une baisse de consommation de 3 542 kWhep/m²/an entre un comportement dépensier et 
conventionnel, associé à une baisse de 54l/jour dôeau chaude ¨ 40ÁC (186 ï 132), soit une baisse de 29%. 

 

En annexe du DPE, toutes les données utilisées pour réaliser le calcul 3CL seront détaillées.  

 

Bâtiments existants : les économies sont recalcul®es pour chaque b©timent, il ne sôagit pas 
dôune ®conomie standard. 

Bâtiments neufs : les pourcentages dô®conomies sont forfaitaires, mais les montants associ®s 
sont propres au bâtiment diagnostiqué. 
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Exemple : 

 

Pour chaque donn®e dôentr®e, le diagnostiqueur devra pr®ciser si la donn®e a ®t® : 

¶ Observée (directement ou indirectement) ou Mesurée ; 

¶ Estimée (uniquement pour lôann®e de construction) ; 

¶ Document fourni ; 

¶ Donnée en ligne / API ; 

¶ Donnée par défaut. 

 

En fin de DPE un champ libre est prévu afin que le diagnostiqueur détaille les raisons des écarts prévisibles 
entre le calcul 3CL et les consommations réelles.  

Par exemple il peut inscrire : 

¶ Les pathologies repérées, non prises en compte dans le calcul (isolant tassé ou mouillé, vitre 
cassée, équipement technique ne fonctionnant pas, fuites dôair, é) ; 

¶ Les valeurs par défaut utilis®es en lôabsence de justificatifs ; 

¶ Les saisies pour les équipements collectifs auxquels il nôa pas eu acc¯s ; 

¶ La non prise en compte de certains volumes qui ne devraient pas être chauffés (garage ou cave 
chauffés par exemple) ; 

¶ Les ®quipements de chauffage ou dôECS non pris en compte, ou non prévus/modélisés dans la 
méthode 3CL (saisie limitée aux 2 équipements principaux) ; 

¶ Les justifications des données saisies via une observation indirecte du diagnostiqueur, etc. 
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Avant de commencer lô®valuation de la performance énergétique du logement ou du bâtiment, le 
diagnostiqueur doit avoir un entretien précis avec son client afin de bien définir sa demande, et de récolter 
auprès des différents intervenants les informations dont il a besoin pour mener à bien son diagnostic de 
performance énergétique. 

Le diagnostic de performance énergétique est établi par le diagnostiqueur sur la base dôune visite 
obligatoire du bien à diagnostiquer, définie avec son client.  

Dans certaines conditions particulières, détaillées au 10 III. « Génération des DPE des appartements à partir 
des donn®es de lôimmeuble (lors de la r®alisation dôun DPE ¨ lôimmeuble) è, la visite du logement nôest pas 
obligatoire.  

Le processus décrit ci-dessous, donne une orientation pour la préparation de la visite du bien par le 
diagnostiqueur. Ce processus peut être librement adapté en fonction des particularités des bâtiments à 
diagnostiquer. 

 

Le client (ma´tre dôouvrage, notaire, agence immobilière, syndics, propriétaires, ...) après avoir missionné le 
diagnostiqueur DPE, lui transmet dans la mesure du possible les documents suivants: 

¶ Les coordonnées complètes du bien à diagnostiquer : adresse 
de la maison individuelle, nom et prénom du propriétaire et ses 
coordonnées postales, invariant fiscal, parcelle cadastrale ; 

¶ Un plan de masse ou de situation de la maison individuelle 
(maison mitoyenne, indépendante ou groupement de maisons) ; 

¶ La configuration des lieux : maison individuelle, comprenant 
au plus deux logements superposés ou comprenant au plus deux 
logements disposant dôune seule porte dôentr®e, pr®sence dôannexes ; 

¶ Particularité pour les accès ; 

Le diagnostiqueur DPE prend contact auprès de son client afin de 
recueillir éventuellement les renseignements ou les documents 
suivants, afin de lôaider dans sa mission : 

¶ Lôann®e de construction de la maison individuelle ou lô®valuation de cette date ; 

¶ Les plans de configuration du bien (plans de ventes, plans architectes, plans de copropri®t®é) ; 

¶ Les documents techniques permettant de connaître les matériaux utilisés lors de la construction 
ou de travaux ; 

¶ Les justificatifs dôentretien des installations. 

Sur la base des éléments collectés, le diagnostiqueur DPE validera le fait que les éléments réunis lui 
permettent dôengager sa mission et confirmera la date de son intervention au propri®taire du bien ¨ 
diagnostiquer. Si lôoccupant du bien nôest pas le propri®taire, lôoccupant devra °tre averti par ce dernier de 
lôintervention du diagnostiqueur DPE. 
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Pour cela, le diagnostiqueur peut transmettre en amont de sa visite, le document « préparer mon DPE » à 
son client. 

 

Le client (ma´tre dôouvrage, notaire, agence immobili¯re, syndics, propri®taires, ...) apr¯s avoir missionn® le 
diagnostiqueur DPE, lui transmet les documents suivants dans la mesure du possible : 

¶ Les coordonnées complètes du bien à diagnostiquer 
(bâtiment collectif ou logement) : adresse du bâtiment, adresse du 
logement incluant sa situation dans lôimmeuble, nom et pr®nom du 
propriétaire du logement et ses coordonnées postales, nom et 
prénom du propriétaire des installations collectives et ses 
coordonn®es postales, invariant fiscal, num®ro dôimmatriculation 
dans le registre des copropriétés ; 

¶ Un plan de masse de lôensemble immobilier o½ figure le bien 
à diagnostiquer ; 

¶ La surface de référence de lôimmeuble et des diff®rents lots ; 

¶ Les particularités pour pouvoir accéder à tous les espaces 
communs (combles, locaux techniques, é) le jour de la visite. 

Le diagnostiqueur DPE prend contact auprès de son client afin de 
recueillir éventuellement les renseignements ou les documents 
suivants, afin de lôaider dans sa mission : 

¶ Lôann®e de construction du bien ¨ diagnostiquer ou lô®valuation de cette date ; 

¶ Les plans de configuration du bien à diagnostiquer (plans de ventes, plans architectes, plans de 
copropri®t®, é) ; 

¶ Les documents techniques en possession du propriétaire définissant les matériaux de 
construction ï pour les éléments collectifs, le propriétaire doit réaliser la demande auprès du 
propriétaire des parties communes (syndic de copropri®taires, é) ; 

¶ Les descriptions des installations collectives de lôimmeuble et/ou individuelles de lôappartement ï 
pour les installations collectives, le propriétaire doit réaliser la demande auprès du propriétaire 
des parties communes (syndic de copropri®taires, é) ; 

¶ Les justificatifs dôentretien des installations ï pour les installations collectives, le propriétaire doit 
réaliser la demande auprès du propriétaire des parties communes (syndic de copropri®taires, é) ; 

¶ Le descriptif des parties privatives (typologie, installations individuelles, isolation, types de 
menuiserie, etc. 

Il est important de prendre en compte et dôinformer le donneur dôordre de lôarticle R.134-3 du décret n°2020-
1609 du 17 décembre 2020 relatif au DPE : 

Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment est doté d'un dispositif collectif, le propriétaire de ce 
dispositif collectif, son mandataire ou, le cas échéant, le syndic de copropriété fournit à la personne 
qui demande un diagnostic de performance énergétique et aux frais de cette dernière : 

I. Si le bâtiment ou la partie de bâtiment dispose d'un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement, de 
production d'eau chaude sanitaire ou de ventilation :  

a) Une description de ces équipements collectifs, de leurs auxiliaires et de leur mode de gestion ;  

https://rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/preparer_mon_dpe.pdf
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b) Les modalités de répartition des frais liés aux consommations énergétiques de ces équipements. 

II. Pour les autres dispositifs collectifs, tels l'enveloppe extérieure, la toiture, les planchers, plafonds et 
cloisons intérieures donnant sur des locaux non chauffés, tout document à sa disposition permettant de 
renseigner sur les caractéristiques pertinentes de ces dispositifs ayant des incidences sur les 
consommations énergétiques, notamment les dates et descriptions des travaux d'isolation thermique 
réalisés, les factures afférentes ainsi que les diagnostics techniques réalisés.  

Pour rappel, le dispositif dôindividualisation des frais de chauffage (IFC) vise à sensibiliser et à 
responsabiliser les occupants des immeubles sur leurs consommations énergétiques en calculant leur 
facture ¨ partir de leurs consommations r®elles, ces consommations ®tant ®tablies ¨ partir dôappareils qui 
déterminent la quantité de chaleur consommée au sein de chaque logement. Deux grandes technologies 
existent ¨ lôheure actuelle : les compteurs individuels dô®nergie thermique et les r®partiteurs de frais de 
chauffage.  

Sur la base des éléments collectés, le diagnostiqueur DPE validera le fait que les éléments réunis lui 
permettent dôengager sa mission et confirmera la date de son intervention au propriétaire du bien à 
diagnostiquer. Si lôoccupant du bien nôest pas le propri®taire, lôoccupant devra °tre averti par ce dernier de 
lôintervention du diagnostiqueur DPE. 

Sans attendre la visite du bien, le propriétaire demande au propriétaire des installations communes (syndic 
des copropri®taires, é) les informations sur les installations communes et les transmet au diagnostiqueur. 

 

Un accès aux espaces communs est également à prévoir le jour de la visite. 

Pour cela, le diagnostiqueur peut transmettre en amont de sa visite, le document « préparer mon DPE » à 
son client. 

 

Plus le fonds documentaire récolté sera complet, plus le diagnostic sera précis. Idéalement, tous les 
documents listés dans le tableau ci-dessous sont à récolter. 

Dans les faits, ils ne seront pas tous disponibles, des valeurs par défaut devront alors être prises si le 
diagnostiqueur nôa aucun justificatif ou sôil nôest pas possible dôobserver ou de mesurer les ®l®ments. 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 1er juillet 2020, les copropriétés doivent dématérialiser un certain nombre de 
documents et les rendre accessibles sur un espace sécurisé à destination de tous les 
copropriétaires. 

V®rifiez aupr¯s du vendeur du bien sôil a acc¯s ¨ cet espace, et quels documents sont 
à sa disposition. 

https://rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/preparer_mon_dpe.pdf


39 Guide DPE ï Guide à usage des diagnostiqueurs performance énergétique - 2024 

 

 

DOCUMENTS A COLLECTER AVANT LA VISITE (si disponibles) 

 

  

Adresse complète X X 

Numéro appartement  X 

Coordonnées propriétaire/locataire X X 

Coordonnées propriétaire des installations communes ou 
syndic 

 X 

Plans de la maison, de lôappartement, de lôimmeuble X X 

Année de construction du bien (impôt, acte notarié, ...) X X 

Documents annexés à un ancien DPE X X 

Étude thermique initiale ou DPE réalisé pour un bâtiment neuf, 
se basant sur les r®sultats de lô®tude thermique r®glementaire 

X X 

Diagnostic thermique du bien X X 

Déclaration préalable de travaux de rénovation X X 

Justificatif cr®dit dôimp¹t ou prime de transition énergétique X X 

Surface de référence de la maison individuelle X  

Surface de référence de lôimmeuble, et de tous les 
appartements * 

 X* 

Description des installations individuelles de la maison 
individuelle ou de lôappartement 

X  

Descriptif des installations collectives  X 

Descriptif des installations collectives et/ou individuelles de 
lôimmeuble et leur mode de gestion 

 X 

Justificatifs dôentretien ou de maintenance des installations X X 

Factures pouvant justifier des travaux entrepris X X 

Documents techniques des mat®riaux install®s sôils sont 
joignables au bien (via une facture associ®e, é) 

X X 

Carnet dôInformation du Logement (CIL)   
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Taxe dôhabitation/foncière X  

Photographies de travaux dôisolation permettant dôidentifier le 
bien et la paroi concernée 

X X 

Rapport mentionnant la composition des parois, obtenue par 
sondage 

  

Rapport de mesure de perm®abilit® ¨ lôair, de moins de 2 ans X X 

Formulaire de consentement du recueil des informations à 
caractère personnel 

X X 

* La surface de lôimmeuble nôest n®cessaire que pour le DPE collectif ou dans le cas dôun DPE appartement avec une 
installation collective. La surface de lôensemble des appartements nôest n®cessaire que pour le DPE collectif. 

A d®faut de la surface de lôimmeuble, on pourra r®cup®rer la/les surfaces des appartements ainsi que les tantièmes de 
répartition des frais de chauffage, à ne pas confondre avec les tantièmes de charge de parties communes. 

Dans le cadre dôun immeuble avec au moins un usage collectif (chauffage, refroidissement ou ECS), les 
informations suivantes doivent être collectées : 

Installation collective de 
refroidissement 

Installation collective de 
chauffage  

Installation collective de 
production dôeau chaude 
sanitaire 

Type de générateur 
Type dôinstallation (avec, sans 
solaire, base + appoint, é) 

Type dôinstallation 

Ann®e dôinstallation du 
générateur 

Nombre de générateurs Nombre de générateurs 

Energie utilisée Pour chaque générateur :  Nombre de ballons de stockage 

 
Type de générateur (PAC, insert, 
effet joule, é) 

Etat dôisolation du réseau de 
distribution 

 
Ann®e dôinstallation du 
générateur 

Bouclage / Traçage du réseau 
de distribution 

 Energie utilisée Pour chaque générateur :  

 Pr®sence dôune veilleuse Type de générateur 

 
Equipements dôintermittence 
(central, par pièce, avec ou sans 
minimum de temp®rature, é) 

Ann®e dôinstallation du 
générateur 

 Pr®sence dôun comptage Energie utilisée 

  
Pour chaque ballon de 
stockage :  

  Type de ballon de stockage 

  Catégorie du ballon de stockage 

  Volume de stockage 
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Informations fournies par le propriétaire et / ou les occupants : 

Il est important lors de la visite de questionner le ou les propriétaires ou occupants, (voire éventuellement le 
concierge) des bâtiments ou des logements. Le but est de récolter auprès de ces personnes éventuellement 
présentes lors de travaux antérieurs de rénovation du bâtiment, des informations concernant la nature des 
parois, lôisolation, etc. 

Ces informations devront °tre donn®es sous la forme de documents tels quôindiqu®s dans le tableau ci-
dessus pour pouvoir être prises en compte. 

Une fois ces informations obtenues, il sera plus simple de compléter le fonds documentaire avec tous les 
justificatifs. 

Les données collectées sur le fonctionnement des équipements (chauffage, eau chaude sanitaire, 
ventilation, ...), sont autant de sources à ne pas négliger. Le diagnostiqueur a la responsabilité de vérifier 
ces données. Ce dernier aura soin de consigner par écrit ces vérifications, et autant que possible les 
éléments ayant guidé son choix. En effet, le diagnostiqueur pourra ainsi démontrer avoir accompli les 
diligences normales par rapport aux règles de lôart du diagnostic. 

 

Cas particulier : le formulaire de consentement 

Le formulaire de consentement concerne le recueil des informations à caractère personnelle, et ne concerne 
donc que les personnes physiques. Le remplissage du formulaire n'est donc pas nécessaire pour les 
missions (DPE et/ou Audit) mandatées par une personne morale : en effet, dans ce cas, le renseignement 
des informations doit se faire systématiquement, car ces informations ne sont pas personnelles. Il n'est par 
ailleurs pas nécessaire pour le diagnostiqueur de faire remplir un formulaire de consentement dans ce cas. 

En ce sens, toutes les missions DPE et/ou Audit, missionnées par une personne morale, ne nécessiteront 
pas la complétion d'un formulaire de consentement, et les informations de contact devront être intégrées 
dans le DPE et/ou lôAudit  

  

Dans les tableaux de référencement des données, toutes les pièces justificatives autorisées 
sont list®es pour chaque donn®e dôentr®e. 

Les informations orales données par le mandataires ne pourront pas être utilisées sans 
justificatif, ou sans vérification (observation) du diagnostiqueur. 
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Le diagnostiqueur doit à minima posséder les équipements suivants : 

¶ Un appareil photo ; 

¶ Un télémètre autocontrôlé ; 

¶ Un mètre ruban (et éventuellement un pied à coulisse) pour les longueurs et les épaisseurs ; 

¶ Une boussole et un inclinomètre (pour la mesure des angles) ; 

o Les équipements sur smartphones sont autorisés ; 

o Pour la mesure des angles, un rapporteur est également accepté. 

¶ Un vitromètre permettant aussi de caract®riser lô®missivit® de la fen°tre 

o Pour lôémissivité, un briquet peut être utilisé le cas échéant 

Une vérification du télémètre laser devra être réalisée épisodiquement. Il suffit pour cela de mesurer une 
même distance une première fois avec un mètre ruban et une seconde avec le télém¯tre laser. Sôil y a 
diff®rence, il sera n®cessaire dôenvoyer le t®l®m¯tre laser ¨ votre SAV.   

Il peut aussi °tre utile dô°tre ®quip® de : 

¶ Un poinçon 

¶ Une caméra endoscopique 

¶ Une caméra thermique 

¶ Un vitromètre laser 

 

Toutes les donn®es dôentr®e du DPE doivent °tre justifi®es. Il existe plusieurs moyens dôobtenir certaines 
donn®es dôentr®e. Ces moyens dôacc¯s sont hi®rarchis®s. 

  

Le moyen dôobtenir chaque donn®e dôentr®e est d®crit dans les pages suivantes. Des zooms sont réalisés 
dans les parties suivantes, pour aider le diagnostiqueur à faire ses choix et ses relevés (surface 
r®glementaire, enveloppe, ®quipements techniques, DPE collectif, é). 

Pour rappel, ce diagnostic ne consiste pas en un contrôle de conformité ou de bon fonctionnement des 
systèmes et équipements.  

 

Il est conseillé au diagnostiqueur de prendre des photos des équipements sur place, et de 
conserver une copie des éléments justificatifs le temps de la validité du diagnostic. Ces 
documents doivent être conservés en cas de recours. 
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Les données renseignées en entrée de la méthode de calcul conventionnelle peuvent être obtenues soit : 

A partir dôune mesure ou dôune observation directe ou indirecte du diagnostiqueur ; 

A partir dôun document justificatif fourni par le propri®taire du bien / le syndic de copropriétés, etc. ; 

A partir de données publiques en ligne, diffusées sur internet ou mises à disposition des logiciels via une 
interface de programmation applicative (API) ; 

A partir dôune estimation faite par le diagnostiqueur (uniquement pour lôann®e de construction du bien 
diagnostiqué) ; 

A partir dôune donn®e par d®faut si le diagnostiqueur nôa acc¯s ¨ aucune de ces autres informations. 

Les tableaux situés en partie 0 « Annexe 1 ï Référencement des données » listent toutes les données 
dôentr®e possibles du calcul 3CL-DPE, et la façon de les obtenir. 

Chaque tableau comprend la donn®e dôentr®e, les fa­ons de lôobtenir (hi®rarchis®es), les relev®s non 
acceptés, des observations éventuelles et les valeurs possibles. 

Les tableaux sont détaillés en annexe : 

¶ Entrées administratives ï 08 I. Données administratives ; 

¶ Métrés ï 08 II. Métrés ; 

¶ Enveloppe ï 08 III. Enveloppe ; 

¶ Chauffage et ECS ï 08 IV. Chauffage et ECS ; 

¶ Autres équipements ï 08  V. Autres équipements. 

 

Le diagnostiqueur doit demander au propriétaire de collecter ces documents (sous condition de disponibilité) 
avant la visite, si ceux-ci sont utiles à la récupération de données. 

Règles générales à retenir : 

La r¯gle g®n®rale pour la priorisation dôacc¯s aux donn®es est la suivante : 

¶ Priorit® 1 Ÿ Contr¹le visuel ; 

¶ Priorit® 2 Ÿ Document justificatif pouvant °tre reli® au bien diagnostiqu® ; 

¶ Priorit® 3 Ÿ Valeur par d®faut. 

Il est interdit dôutiliser les donn®es suivantes : 

¶ Informations du propriétaire sans justificatifs, même si une attestation est signée ; 

¶ Informations issues des DPE antérieurs, sauf sôil sôagit dôun DPE neuf. 
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Entrées 
administratives 

Acte de propriété du logement 

Taxe dôhabitation et taxe fonci¯re 

Règlement de copropriété 

Attestation du syndic ou bailleur (si propriétaire unique) sur certaines données 
dôentr®e 

Relevé de propriété 

Carnet dôInformation du Logement (CIL) 

 

Enveloppe 

Relevés visuels en priorité (trappes de visite, trou/percement, isolant visible, 
vitrom¯tre, é) 

Visuel sur photos (photos anciennes, photos de travaux). Le bien doit être 
reconnaissable 

Étude réglementaire thermique (si RT-Ex, il faut une preuve que les travaux ont 
été réalisés) 

CCTP ou programme décrivant les travaux réalisés 

Plan dôexécution dôarchitecte si lôisolant appara´t 

Descriptif de factures ou bordereau de livraison justifiant les travaux entrepris, 
mentionnant le nom du propri®taire ou lôadresse du bien  

Diagnostic thermique avec composition des parois obtenues par sondage, la 
société engage sa responsabilité 

Justificatifs dôobtention dôun cr®dit dôimp¹t ou dôune prime de transition 
énergétique (Cr®dit dôimp¹ts, CEE, MaPrimRenov, etc.) 

Tout document justificatif mis en annexe dôun ancien DPE 

Rapport de mesure de perm®abilit® ¨ lôair de moins de 2 ans r®alis® par un agent 
autorisé par le Ministère de la Transition Ecologique (MTE) pour la saisie du Q4 

Permis de construire OU déclaration préalable pour les années de 
construction/rénovation 

Plans de masse/situation de la maison, de lôappartement ou de l'immeuble, 
permettant d'identifier les orientations 

Rapport mentionnant la composition des parois, obtenue par sondage 

Donn®es relatives ¨ lôenveloppe dôun ancien DPE réalisé pour un bâtiment neuf, 
se basant lui-m°me sur les r®sultats dôune étude thermique réglementaire  

 

Équipements 

Relevés visuels en priorité (type, modèle, plaque signalétique, présence 
dô®quipements, é) 

Descriptif des équipements collectifs fourni par le syndic au propriétaire 

Descriptif des équipements individuels des logements non visités par le 
diagnostiqueur, fournis par le gestionnaire dans le cas dôun propri®taire unique 
certifiant que tous les lots font lôobjet dôune gestion homog¯ne 
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Contrat de maintenance ou dôentretien avec descriptif 

CCTP ou programme décrivant les travaux réalisés 

Descriptif de factures ou bordereau de livraison avec le nom du propriétaire ou 
lôadresse du bien 

Étude réglementaire thermique (si RT-Ex, il faut une preuve que les travaux ont 
été réalisés) 

Justificatifs dôobtention dôun cr®dit dôimp¹t ou dôune prime de transition 
énergétique (Cr®dit dôimp¹ts, CEE, MaPrimRenov, etc.) 

Notice technique du système de refroidissement / chauffage / ventilation / ECS 
installé (le diagnostiqueur doit vérifier la cohérence), avec le modèle installé 
précisé (si non précisé prendre le plus défavorable), y compris celles mises à 
disposition publiquement par les fabricants 

Tout document justificatif mis en annexe dôun ancien DPE 

Tout document justificatif disponible sur internet 

 

Métrés 

Mesures réalisées par le diagnostiqueur missionné sur plans EXE dôarchitecte 

Surface de référence issue dôun calcul thermique r®glementaire 

Certificat de surface de habitable 

Règlement de copropriété 

Une mesure par le diagnostiqueur est toujours faisable. Sôil d®cide dôutiliser un autre document, il en 
prend la responsabilité.  

 

 

 

Pour permettre dôidentifier de fa­on unique un logement, la seule adresse ne suffit pas. Lôinvariant fiscal du 
logement doit être renseigné. 

Pour aider les propriétaires à r®cup®rer lôidentifiant fiscal associ® ¨ leur logement, un guide a été 
mise en place par le ministère, et est répliqué ci-après : 
  

Lôann®e de construction du b©timent peut °tre estim®e par le diagnostiqueur en lôabsence de 
justificatif.  

Toutes les autres données doivent être justifiées et vérifi®es avant dô°tre prises en compte 
pour le calcul du DPE. Dans le cas dôune mesure indirecte, une explication doit °tre saisie 
dans le commentaire en fin de DPE. 

https://rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_proprietaires_-_recuperer_l_identifiant_fiscal_d_un_local.pdf
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https://www.impots.gouv.fr/accueil
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Ce numéro est aussi disponible sur la taxe dôhabitation ou sur lôacte de propriété. 

Si plusieurs num®ros ressortent sur la taxe dôhabitation, il faut retenir celui qui a la valeur la plus ®lev®e dans 
la colonne « VL revalorisée ». 

R®cup®ration du nÁ invariant fiscal sur la taxe dôhabitation :  

 

 

 

Le cadre 

La surface prise en compte pour l'®tablissement du DPE est la surface de r®f®rence d®finie par l'arr°t® du 25 

mars 2024 : ç Cette surface est la surface habitable du b©timent, ¨ laquelle il est ajout®e les surfaces 

des v®randas chauff®es ainsi que les surfaces des locaux chauff®s pour l'usage principal 

d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 m. è 

Elle consiste ¨ ®valuer la surface d'un bien immobilier en tenant compte de son ®tat physique et de sa 

situation mat®rielle au moment de la visite du diagnostic, sans interpr®tation des crit¯res d'habitabilit®, mais 

en incluant la notion de surface chauff®e pour lôusage principal dôoccupation humaine susceptible 

d'influencer les consommations ®nerg®tiques d'un b©timent dôhabitation. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049446315
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049446315
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La surface de r®f®rence d®finie pour le DPE nôa pas vocation à vérifier les critères établis dans : 

¶ la surface de la partie privative soumis aux dispositions de lôarticle 46 de la loi du 10 juillet 1965 

(surface dite « Carrez »)  ; 

¶ la surface utile d®finie par lôarticle R.353-16 du CCH ; 

¶ toute autre surface définie par des textes concernant 

o lôhabitabilit® définie dans le Code de la santé publique ; 

o la d®cence ¨ lôoccupation humaine définie par le Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. 

Pour obtenir la surface de référence, plusieurs cas se présentent : 

¶ Un certificat de surface habitable est r®alis® (cas dôun bail en maison) Ÿ il est accept® 
comme preuve ; 

Les v®randas chauff®es devront °tre ajout®es si ce nôest pas d®j¨ le cas, ainsi que les surface 
des locaux chauff®s pour lôusage principal dôoccupation humaine dôune hauteur sous plafond dôau 
moins 1,80 mètres. 

¶ Un des documents suivants est fourni par le propriétaire Ÿ ®tude thermique r®glementaire 
(RT-Ex, RT2005, RT2012, RE2020), plans dôex®cution. 

¶ Le syndic de copropri®t® ou le bailleur social fournit la surface habitable de lôimmeuble 
ainsi que la surface de chacun des lots Ÿ obligatoire pour la r®alisation dôun DPE collectif ; 

¶ Dans tous les autres cas  

o le diagnostiqueur doit mesurer la surface de référence 

o Le diagnostiqueur doit vérifier la cohérence des documents fournis avec le bien examiné 

¶ Dans le cas dôun DPE réalis® ¨ lô®chelle de lôimmeuble pour lequel la surface de référence ne 
serait pas accessible, celle-ci pourra °tre calcul®e ¨ lôaide de la SHAB dôun appartement ou dôun 
®chantillon dôappartement et des tanti¯mes de r®partition de chauffage de ceux-ci. Les tantièmes 
à prendre en compte sont les tantièmes affectés aux clés de répartition des factures de chauffage, 

Définition de la SHAB ï Code de la Construction et de lôHabitation article R156-1 : 

La surface habitable (SHAB) représente « la surface de plancher construite, après déduction des 
surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de 
portes et de fenêtres. [é] Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, 
caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, 
vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 155-1, locaux communs et autres dépendances des 
logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.» 

Rappel : Il ne faut pas prendre comme surface la surface chauffée du bien mais la surface de 
référence. Celle-ci se distingue de la surface chauffée car elle intègre la surface 
habitable, et appelle ¨ des notions dôoccupation humaine dont des détails sont donnés 
ci-après 

Dans tous les cas, la surface de lôemprise au sol des murs et des cloisons ne doit pas °tre 
intégrée dans la surface de référence. 

Dans le cas où une loggia est fermée et chauffée, elle est prise en compte dans la surface 
de référence. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029946555
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024601714/2011-09-29
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000217471/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043819221
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ou à défaut, les tantièmes généraux auxquels auront été soustraits les lots non chauffés (caves, 
places de parking, etc.), à ne pas confondre avec les tantièmes de charges des parties 
communes. La r®partition des tanti¯mes peut se trouver dans le r¯glement de copropri®t® ou lô®tat 
descriptif de division. 

 

Afin dôavoir la surface la plus juste possible, il est conseill® en cas de r®alisation dôun DPE ¨ lô®chelle de 
lôimmeuble, de r®cup®rer les tanti¯mes et la surface habitable de chaque appartement visité. 

Dans ce cas, on obtiendra la SHAB de lôimmeuble, quôil faudra compl®ter, le cas ®ch®ant, avec les 
surfaces des parties communes qui sont chauff®es pour lôusage principal dôoccupation humaine, 
dôune hauteur sous-plafond dôau moins 1,80m, ainsi que les surfaces de vérandas chauffées.  

La surface habitable de lôimmeuble sera calcul®e ainsi : 

ὛὌὃὄ ὭάάὩόὦὰὩ 
ВὛὌὃὄ ὥὴὴὥὶὸὩάὩὲὸί ὺὭίὭὸïί

ВὸὥὲὸὭîάὩί ὥὴὴὥὶὸὩάὩὲὸί ὺὭίὭὸïί 
 

Exemple sur un immeuble de 1 000 tantièmes : 

Visite de 4 appartements :  

¶ 25 m² - 15 tantièmes (soit 15/1000) 

¶ 50 m² - 30 tantièmes  

¶ 80 m² - 50 tantièmes 

¶ 100 m² - 65 tantièmes  

ὛὌὃὄ ὭάάὩόὦὰὩ 
ςυυπψπρππ

ρυσπυπφυ
ρzπππρυωσȟχυ ά  

 

Le lexique 

Dans le cadre de lô®laboration dôun DPE, on entend par : 

Véranda : Une construction ¨ ossature l®g¯re, rapport®e en saillie le long dôune fa­ade et dont la majorité 
des parois donnant sur lôext®rieur est vitr®e. Elle se distingue des constructions couvertes par une charpente 
et une couverture traditionnelle, comme un préau, qui en sont exclues. 

Dans le cas où la surface de référence est déterminée avec les tantièmes de 
répartition : 

¶ Ne pas oublier dôajouter les surfaces des vérandas chauffées et des locaux 

chauff®s pour lôusage principal dôoccupation humaine dôune HSP dôau 

moins 1,80m. 

¶ Ajouter un commentaire personnalisé indiquant que la surface a été 

déterminée à partir des tantièmes de chauffage. 

La surface du logement est une des premières sources de litige. Il est conseillé au 
diagnostiqueur de remesurer syst®matiquement la surface dôun bien. Une tolérance de 
5% est acceptable. 

La détermination de la surface de référence par les tantièmes est une solution de dernier 
recours. Dans ce cas, il faudra indiquer dans les commentaires personnalisés que la surface 
nôa pu °tre obtenue que gr©ce aux tantièmes et que la surface réelle peut donc être différente. 
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Véranda chauffée : Une v®randa est chauff®e si elle dispose dôun ®l®ment fixe de chauffage ou dôune 
ouverture permanente sur un local chauffé.  

Combles aménagés : 

Des combles sont considérés aménagés si les éléments suivants sont réunis : 

¶ Plancher praticable pour les usages dôhabitation ; 

¶ Hauteur sous plafond partiellement ou totalement supérieure à 1m80 ; 

¶ La charpente n'entrave pas le libre passage des occupants ; 

¶ Les combles sont chauff®s (pr®sence dôun ®metteur de chaleur ou ouverture permanente sur 
volume chauffé). 

Si ces ®l®ments ne sont pas r®unis, la surface nôest pas ¨ int®grer ¨ la surface de r®f®rence. 

Garage : Un garage est un espace dédié au stationnement des véhicules motorisés ou non. Attention, si un 
garage a ®t® transform® en local chauff® pour lôusage principal dôoccupation humaine, celui-ci nôest plus un 
garage et est donc à considérer dans la surface de référence si sa hauteur sous plafond est supérieure à 
1,80m. 

Cave : Une cave est un local généralement enterré conçu et construit pour être utilisé à des fins de 
conservation et d'entreposage. Attention, si une cave a ®t® transform®e en local chauff® pour lôusage 
principal dôoccupation humaine, celle-ci nôest plus une cave et est donc à considérer dans la surface de 
référence si sa hauteur sous plafond est supérieure à 1,80m. 

Sous-sol : Un sous-sol est un volume dont la surface de parois verticales est enterrée à 50% ou plus. 
Attention, si un sous-sol a été transform® en local chauff® pour lôusage principal dôoccupation humaine, celui-
ci nôest plus un garage et est donc ¨ consid®rer dans la surface de r®f®rence si sa hauteur sous plafond est 
supérieure à 1,80m. 

Caract®risation des locaux chauff®s pour lôusage principal dôoccupation 
humaine 

On entend par locaux chauffés, des pièces qui : 

¶ Soit sont ®quip®es dôun syst¯me de chauffage fixe 

¶ Soit sont ouvertes en permanence sur des pièces chauffées 

On entend par usage principal d'occupation humaine des pièces : 

¶ Aménagées de manière à être adaptées à la présence humaine régulière et prolongée ; 

¶ Utilisées pour des activités quotidiennes telles que travailler, se divertir, ou se reposer ; 

¶ Équipées d'éléments de confort et de commodités permettant à une personne d'y rester pendant 

une durée significative (par exemple : sièges, bureaux, équipements de loisirs etcé) ; 

¶ Conçues et disposées de manière à ce que la présence humaine y soit normale et courante. 

Exemples de locaux à usage principal d'occupation humaine : 

¶ Lieux de travail : bureaux, salles de r®union etcé 

¶ Lieux de loisir : salle de jeux, salle de cin®ma, salle de sport, atelier de bricolage etcé 

¶ Lieux de repos  

Locaux exclus de cette définition : 

¶ Les pièces principalement destinées au stockage (greniers, caves, entrepôts). 
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¶ Les garages et autres dépendances non aménagées.

 

Exemple de surface à prendre en compte dans le DPE 
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Le coefficient b est obtenu à partir du logigramme suivant : 

 

*Nota : Exception pour les ouvertures permanentes sur lôext®rieur (trappes, gaines de d®senfumagesé). 
Voir arbre de choix plus bas 

 

Dans les logements collectifs, une paroi s®parant un logement dôun espace commun nôest pas consid®r®e 
déperditive si elle donne sur un espace commun situé en volume intérieur chauffé, et aucun coefficient b 
nôest donc ¨ prendre en compte. Dans le cas contraire (volume intérieur non chauffé, volume « non 
intérieur »), la paroi est considérée comme déperditive et un coefficient b est à prendre en compte. 

Caractérisation des espaces communs en volume chauffé ou non chauffé : 

Pour caractériser les espaces communs (couloirs, escaliers, é en gris sur le sch®ma ci-après) en volume 

chauffé ou en volume non chauffé, les règles suivantes doivent être appliquées : 

Tout dôabord, un « volume intérieur » est un local horizontal ou vertical, dépourvu de parois donnant sur 
lôext®rieur ¨ lôexception de celles ayant le m°me niveau dôisolation que les parois de m°me type du b©timent 
(les baies vitrées ne respectant pas cette exigence ne doivent pas dépasser 8 % de la surface totale des 
parois du ç volume int®rieur è donnant sur lôextérieur) et dont le lin®aire donnant sur lôext®rieur ou sur 
des locaux non chauffés (c+d) est inférieure à celui donnant sur des locaux chauffés (a+b). 

Dans le cas o½ (c+d) nôest pas isol®, ou dans le cas o½ les planchers bas ou hauts des espaces communs 
donnent sur lôext®rieur seront consid®r®s hors ç volume intérieur ». 

La saisie « LOCAL NON ACCESSIBLE » doit être justifiée. 
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Schéma vue de dessus permettant de caractériser la notion de volume intérieur 

¶ Sont considérés comme chauffés, les « volumes intérieurs » qui ne poss¯dent pas dôouvertures 
permanentes sur lôext®rieur (trappe, gaine de d®senfumage) et dont les acc¯s vers lôext®rieur et 
vers des locaux non chauffés ou à occupation discontinue sont respectivement munis de sas et 
de dispositifs de fermeture automatique. 

¶ Sont considérés comme non chauffés, les « volumes intérieurs » ne répondant pas au moins à 
une des conditions ci-dessus. 

Si lôisolation nôest pas connue, et que le b©timent a ®t® construit avant 1974, il faut consid®rer que c+d nôest 
pas isolé, et donc que les espaces communs ne sont pas intégrés au « volume intérieur ». 

Pour les circulations communes au niveau dôun appartement en b©timent collectif dôhabitation, le calcul de 
b se fait en considérant les parois situées au même niveau que le lot traité. Pour un calcul fait ¨ lôimmeuble, 
un seul b est pris pour toutes les circulations communes si elles ne sont pas en volume intérieur 
chauffé. 

Lôarbre de choix suivant illustre les paragraphes pr®c®dents : 



55 Guide DPE ï Guide à usage des diagnostiqueurs performance énergétique - 2024 

 

Une paroi donnant sur un volume non intérieur ou sur un volume intérieur non chauffé sera 
considérée comme déperditive, et un coefficient de réduction des déperditions b devra être calculé 
selon la méthode détaillée ci-dessous. 

Méthode de calcul pour le cas « autres cas de figure » : 

Pour calculer la déperdition des locaux non chauffés, il est nécessaire de calculer les surfaces Aiu et Aue. 
Ces deux surfaces sont calcul®es au regard du local non chauff® et non ¨ celui de lôespace pour lequel le 
diagnostiqueur est venu réaliser le DPE (il faut se détacher de cet espace pour ce calcul). 

Les données dôentr®e sont les suivantes : 

¶ Surface des parois s®parant lôespace non chauff® des espaces chauff®s : Aiu (m²) (cf schéma). 

Pour le calcul de Aiu, toutes les parois des espaces chauff®s donnant sur lôespace non 
chauffé doivent être prises en compte. 

¶ Surface des parois s®parant le local non chauff® de lôext®rieur ou du sol (paroi enterrée, terre-
plein) : Aue (m²) (cf schéma). 
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Pour le calcul de Aue, il est regard® les surfaces donnant sur lôext®rieur ou en contact avec le sol 
(paroi enterrée, terre-plein).  

 

 

Si le volume non chauffé est en contact avec un local auquel on nôa pas acc¯s, il faut consid®rer la surface 
dans le Aue. 

Un local ne donnant pas sur lôext®rieur ou sur le sol (Aue = 0) est consid®r® comme chauff® et la paroi qui 
le s®pare du logement nôest pas d®perditive. 

Le calcul de b se fait en considérant les parois situées au même niveau que le lot traité. 

Le calcul de b se fait ¨ lôaide des donn®es suivantes : 

¶ Type de local non chauffé (garage, comble, circulation, ...) ; 

¶ £tat dôisolation des parois donnant sur le local non chauff® (isol®es, non isol®es) ; 

¶ £tat dôisolation des parois du local non chauff® (isol®es, non isol®es). 

Les parois en double vitrage et les portes seront considérées comme non isolées pour le calcul de b. Les 
parois en triple vitrage seront considérées comme isolées. 

Les parois sont considérées comme isolées si plus de 50% de leur surface est isolée. 

Les parois d®perditives dont lô®tat dôisolation nôest pas connu sont consid®r®es : 

¶ Non isol®es pour les b©timents dôavant 1975 ;  

¶ Pour les bâtiments construits à partir de 1975 :  

o Les murs sont consid®r®s comme isol®s par lôint®rieur ;  

o Les plafonds sont consid®r®s isol®s par lôext®rieur ;  

o Les planchers sur terre-plein sont considérés isolés par lôext®rieur (en sous face) ¨ partir de 
2001.  
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Cas particulier des combles : 

Les combles peuvent être fortement, faiblement ou tr¯s faiblement ventil®s. Côest au diagnostiqueur de 
caractériser dans quel cas il se tient. Quelques principes pour sôaider : 

¶ Fortement ventil®s Ÿ Couverture faite par des ®l®ments de couverture discontinus (tuiles ou 
ardoises par exemple) sans support continu (aucun doublage continu sous les éléments de 
couverture) ; 

¶ Faiblement ventil®s Ÿ Combles couverts avec des ®l®ments de couverture continus sur un 
support discontinu, ou avec des éléments de support discontinus sur un support continu ; 

¶ Tr¯s faiblement ventil®s Ÿ Couverture faite par des ®l®ments de couverture continus sur un 
support continu. 

 

01) RAPPELS HISTORIQUES 

Trois périodes sont à identifier dans la construction, pour comprendre la construction du bâti, les éventuels 
désordres et pour ne pas en créer : 

¶ 1948 ï Il sôagit de lôann®e consid®r®e comme la fronti¯re entre les constructions anciennes et les 
constructions récentes. 
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Les constructions dôavant 1948 ont des mat®riaux laissant transiter la vapeur dôeau : lors dôune 
rénovation il ne faudra jamais empêcher cette migration. 

¶ De 1948 à 1974 ï Ces bâtiments sont supposés étanches. Ni lôeau ni la vapeur dôeau ne traversent 
les mat®riaux mis en îuvre. 

Ces b©timents nô®taient ¨ lôorigine pas isolés. Pour quôils pr®sentent des conditions acceptables de 
confort il est indispensable dôam®liorer le niveau dôisolation. 

¶ A partir de 1974 ï Apparition de la première réglementation thermique, avec une amélioration 
successive des performances à respecter. 

Le niveau dôisolation du b©timent d®pendra de sa date de construction.  

 

Le moteur de calcul intègre les valeurs réglementaires des différentes réglementations thermiques. Ainsi si 
une valeur par défaut est saisie, le logiciel considérera automatiquement : 

¶ Soit aucune isolation ; 

¶ Soit un niveau dôisolation d®pendant de la date de construction ou de r®novation du bien. Il est 
alors très important de bien saisir la date de construction (ou de rénovation si elle est connue et 
justifiée) du bâtiment. 

Les plages de valeurs pour lesquelles les niveaux dôisolation changent sont les suivantes : avant 
1948, 1948-1974, 1975-1977, 1978-1982, 1983-1988, 1989-2000, 2001-2005, 2006-2012, après 
2013. 

02) RAPPEL SUR LA RECUPERATION DES DONNEES DôENTREES 

Les r¯gles de priorisation dôacc¯s ¨ la donn®e sont ¨ respecter (visuel, document justificatif, donnée 
récupérée sur internet, valeur par défaut). 

La liste des documents justificatifs acceptés pour chaque donnée dôentr®e est disponible dans le paragraphe 
06 IV. Les justificatifs acceptables. 

Les relevés à la caméra thermique, qui ne peuvent pas être réalisés tout au long de lôann®e sont interdits. 

Si vous ne pouvez pas obtenir de documentation et que vous ne pouvez pas observer et donc mesurer les 
éléments, il est important dôutiliser les valeurs par défaut. 

Les recommandations de travaux doivent prendre en compte la spécificité du bâtiment, 
particulièrement pour les bâtiments anciens.  

Les travaux proposés ne doivent pas créer des pathologies dans le bâti, ou impacter la valeur 
patrimoniale du bien. Dans certains cas il ne sera pas possible de proposer un scénario permettant 
dôobtenir lô®tiquette A ou B du DPE.  

Le diagnostiqueur peut sôappuyer sur les fiches ATHEBA ou le centre de ressources CREBA pour 
les travaux dans le bâti ancien. 
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03)  DETAILS SUR LôENVELOPPE 

Si lôisolant est visible par un trou quelconque dans le mur, une isolation pourra être saisie (preuve 
visuelle). 

Pour tous les cas particuliers que vous rencontrerez (pr®sence dôune chati¯re, dôun trou dans une paroi, de 
volets isolants, é), vous devrez prendre le cas de figure qui sôen rapproche le plus r®glementairement et 
mettre un commentaire pour expliquer votre choix. 

(A) Parois opaques  

¶ Cas des enduits isolants ï Un enduit est isolant sôil contient un mat®riau isolant. Par exemple 
un enduit Chaux-Chanvre lôest, un enduit Chaux ne lôest pas. Sôil nôy a aucun justificatif sur lôenduit 
mis en place, et quôaucun isolant ne se voit (ch¯nevotte par exemple), il faut consid®rer que 
lôenduit nôest pas isolant ; 

¶ Cas des doublages - la pr®sence dôun doublage apporte une r®sistance thermique 
supplémentaire en cas dôabsence dôisolation. Une distinction est effectuée selon que le 
doublage rapporté soit de nature déterminée (matériau de doublage connu ï plâtre, brique, bois) 
ou ind®termin®e ou avec une lame dôair de plus ou moins de 15 mm ; 

¶ Cas des doubles isolations 

o Dans le cas o½ il y a deux isolants (par exemple ¨ la suite de travaux dôisolation), il sera pris 
en compte la somme des deux ®paisseurs dôisolants ; 

o Sôil nôest connu que lôune des deux isolations (que ce soit via une documentation ou une 
observation), il ne sera pris en compte dans le calcul du DPE que lôisolant qui aura ®t® 
documenté ou observé. Un commentaire devra être ajouté dans ce cas. 

¶ Une paroi opaque (hors plancher bas) est considérée comme étant un mur dès lors que l'angle 
par rapport à l'horizontal est supérieur ou égal à 75°. Dans les autres cas, il s'agit d'un plancher 
haut.  

¶ Sondage destructif ou investigation approfondie ï Un sondage destructif constitue une 
preuve directe de la composition dôune paroi (mat®riau constitutif, pr®sence dôisolation, type 
dôisolation, etc.). Ce type de sondage peut être réalisé avec lôaccord du propri®taire du bien et 
peut être réalisé par le diagnostiqueur ou tout autre personne qualifiée.  
Une investigation approfondie est également à réaliser avec lôaccord du propri®taire (ou par celui-
ci) pour permettre de justifier la composition dôune paroi. Il sôagit du retrait et de la remise en place 
¨ lôidentique dô®l®ments ou dô®quipements (les prises ®lectriques notamment) fix®es au mur ayant 
un diamètre suffisant à la visualisation de la composition du mur. Vérifiez que ce type de sondage 
est bien couvert par votre assurance. Un document autorisant le sondage par le commanditaire, 
signé par celui-ci doit être prévu. 

¶ Observation indirecte ï Ce type de r®f®rencement des donn®es dôentr®e est ¨ privil®gier pour 
la saisie de lôisolation dôune paroi. Quelques moyens dôobserver indirectement une isolation : 
o Estimer le U dôune paroi donnant sur lôext®rieur via la mesure de trois temp®ratures : 

température extérieur du moment (ɗextérieure), temp®rature de lôair ambiant int®rieur 

Pour valoriser une rénovation dans le cadre du DPE, il est important de sensibiliser le 
propriétaire sur la tra­abilit® des travaux entrepris, afin quôil conserve des justificatifs. Côest ¨ 
lui dôapporter la preuve de la pr®sence dôune isolation. 

Le carnet dôinformation du logement est en place depuis le 1er janvier 2023 pour les logements 
neufs, ou ayant fait lôobjet de travaux de r®novation ayant une incidence significative sur sa 
performance énergétique, et ce afin de conserver cette traçabilité lors des mutations. Il est 
utile de demander aux propri®taires sôils possèdent un Carnet dôInformation du Logement. 
Des pi¯ces justificatives pour vos donn®es dôentr®es peuvent y figurer. Dans tous les cas, il 
est conseillé aux diagnostiqueurs de conserver les pièces justificatives utilisées pour le DPE. 
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(ɗambiante), temp®rature de surface de la paroi ¨ lóint®rieur (ɗsurface paroi). Ces mesures 
ne peuvent °tre fiables que pour une diff®rence de temp®rature entre lôair ambiant int®rieur 
et lôext®rieur supérieure à 10° C et pour une façade non exposée au soleil depuis plusieurs 
heures.   

¶ Ὗ ὡȾάόȢὑ
Ȣ
 z

 ɀ  

  ɀ ï
 

¶ Lôop®ration est r®p®t®e ¨ deux ou trois emplacements sur la paroi et permet dôobtenir 
deux ou trois valeurs de U, qui seront ensuite moyennées. 

¶ Dans le cas où la valeur U obtenue est inférieure ou égale à 1 W/m².K, on pourra 
saisir une paroi isolée.  

¶ La justification de la saisie de la valeur U obtenue doit être ajoutée en commentaire 
sur le rapport DPE 

o Possibilit® dôutiliser une caméra thermique permettra de constater de fortes déperditions par 
pont thermique et très peu par les murs, indiquant une isolation. 
Ce relevé doit être fait sur une façade non exposée au soleil et avec une différence de 
temp®rature entre lôint®rieur et lôext®rieur significative. 

o Possibilit® dôinsérer un pic dans un trou / fente présent dans la paroi permettra de constater 
la pr®sence dôune isolation ou dôun doublage (distinction dôune zone vide ï lame dôair, contact 
avec du polystyrène, etc.) 

o En cas dôisolation par lôext®rieur, la mesure de lô®paisseur de lôisolant en pied de bâtiment (si 
accessible) peut °tre mesur® m°me si lôisolant nôest pas visible sous le bardage ; 

o Etc.   

Rappel : en cas de mesure indirecte, une explication doit être ajoutée dans le commentaire en fin de DPE. 

(B) Menuiseries  

¶ Les baies sans ouverture possible (ni battantes ni coulissantes) sont traitées comme les baies 
battantes ; 

¶ Les grandes surfaces vitrées des vérandas chauffées seront traitées comme des portes-fenêtres 
avec des menuiseries au nu extérieur ; 

¶ Une porte vitrée avec plus de 60% de vitrage est traitée comme une porte-fenêtre avec 
soubassement ; 

¶ La mesure pour déterminer la surface des menuiseries est réalisée au niveau du dormant de la 
menuiserie. Il est recherch® ici la dimension de lôouverture faite dans le mur qui accueille la 
menuiserie ; 

¶ Le diagnostiqueur pourra v®rifier la pr®sence et lôemplacement dôisolation renforc®e gr©ce à son 
vitromètre. En effet, avec un vitromètre, la couleur de la raie mesurée sera plus soutenue que les 
autres. Dans le cas du briquet, le reflet de la flamme est rose violette où le vitrage est renforcé, 
contrairement aux autres reflets qui restent jaune orangés ; 

¶ Comme les Uw (coefficient de transmission thermique de la fenêtre ou porte-fenêtre : vitrage et 
menuiserie), les Ug (vitrage uniquement), Ujn (fenêtre ou porte-fenêtre avec les protections 
solaires) et Sw peuvent être directement saisies si la valeur est justifiée. Les justificatifs acceptés 
sont les mêmes que pour le Uw ; 

¶ Par défaut, les doubles et triples vitrages installés à partir de 2006 sont tous considérés remplis à 
lôArgon ou au Krypton. 

(C) Etanch®it® ¨ lôair 

¶ Seule la mesure réalisée moins de 2 ans avant le diagnostic, par un opérateur autorisé est 
acceptée. Lôannuaire disponible sur le site du minist¯re ou de Qualibat fait foi ; 

¶ La valeur par d®faut d®pend de lô©ge de la construction et de la pr®sence dôisolants sur les murs 
et planchers hauts. Lôisolation des murs et/ou du plafond est considérée seulement si 50 % de 
ces surfaces sont isolées. 

http://www.rt-batiment.fr/reconnaissance-des-mesureurs-de-permeabilite-a-l-a70.html
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01) ISOLATION DES PAROIS OPAQUES   

Sôil est impossible de distinguer le type dôisolation (isolation int®rieure, ext®rieure, r®partieé), prendre 
par défaut : 

¶ Pour les murs : une isolation intérieure ; 

¶ Pour les planchers bas : une isolation extérieure ; 

¶ Pour les planchers hauts : isolation extérieure. 

Pour les planchers bas :  

¶ Isolation intérieure correspond à une isolation sous chape ; 

¶ Isolation extérieure correspond à une isolation en sous face ; 

¶ Les planchers en hourdis polystyrène sont traités comme des planchers à isolation extérieure ; 

¶ Les planchers bas en ossature (bois ou autre matériau), quand ils sont isolés entre les ossatures, 
sont considérés en isolation extérieure. 

Pour les planchers hauts :  

¶ Isolation intérieure correspond à une isolation sous plancher haut ; 

¶ Isolation extérieure correspond à une isolation sur plancher haut ; 

¶ Les murs en ossature bois sont traités comme des murs à isolation répartie. 

Si lô®tat dôisolation dôune paroi est inconnu (on ne distingue pas si le mur est ou non isolé), prendre par 
défaut :  

¶ Pour les b©timents dôavant 1975, la paroi est consid®r®e comme non isol®e ; 

¶ Pour les bâtiments construits à partir de 1975 : 

o Les murs sont consid®r®s comme isol®s par lôint®rieur ; 

o Les plafonds sont consid®r®s isol®s par lôext®rieur ; 

o Les planchers sur terre-plein sont consid®r®s non isol®s avant 2001 et isol®s par lôext®rieur 
(en sous face) à partir de 2001 ; 

o Les autres planchers sont consid®r®s isol®s par lôext®rieur. 

02) METHODOLOGIE  

Seuls les ponts thermiques entre parois lourdes ou entre une paroi et une menuiserie sont conservés (voir 
06 XI. ZOOM sur lôinertie du b©timent). 

Ne pas remplir les métrés de ponts 
thermiques bloquera le calcul. Cette 
donn®e dôentr®e entre dans le champ 
de lôopposabilit®. 
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Les ponts thermiques à prendre en compte dans la méthode 3CL sont les liaisons : 

¶ Plancher bas/Mur 

La longueur du pont thermique plancher bas / mur prend en compte les seuils des portes et portes-
fenêtres. Il sôagit donc dôajouter ¨ la longueur plancher bas/mur la longueur de seuil des portes et portes-
fenêtres. 

 

¶ Plancher intermédiaire/Mur 

Lorsque le plancher interm®diaire ne s®pare pas deux niveaux du lot faisant lôobjet du DPE, il faut prendre 
en compte dans les calculs seulement la moitié de la valeur du pont thermique. 

 

  



63 Guide DPE ï Guide à usage des diagnostiqueurs performance énergétique - 2024 

¶ Plancher haut/Mur 

 

¶ Refend/Mur 

Il existe deux types de refend : 

o Le refend interne qui représente le croisement entre le mur porteur extérieur (ou donnant sur 
un local non chauffé par exemple) et un mur porteur interne.  

o Le refend mitoyen qui s®pare deux logements par rapport au mur donnant sur lôext®rieur ou 
donnant sur un local non chauffé. 

Les ponts thermiques des parois sur circulation sont négligés pour les appartements et les immeubles. 

Lorsque le refend ne s®pare pas deux volumes du m°me lot faisant lôobjet du DPE, il faut prendre en compte 
dans les calculs seulement la moitié de la valeur du pont thermique. 

 

¶ Menuiseries/Murs 

Il peut être considéré deux types de menuiseries : 

o Les fenêtres : pour mesurer ce pont thermique, on doit prendre en compte le tableau sur 
lequel repose la menuiserie. Ainsi, il doit être mesuré tout le périmètre de ce tableau. 

o Les portes et portes-fenêtres : il ne sera considéré ici que les côtés et le haut du cadre 
de la porte ou de la porte-fenêtre dans le calcul de ce pont thermique, le seuil étant 
considéré comme le plancher bas ou le plancher intermédiaire. 

La différence entre porte-fenêtre et porte est la surface du vitrage. Sôil y a un vitrage et que sa surface est 
au moins ®gale ¨ 60 % de surface de la porte, alors il est consid®r® quôil sôagit dôune porte-fenêtre avec 
soubassement. Le pont thermique sera donc celui dôune porte-fenêtre.  

Les ponts thermiques au niveau des fenêtres de toit sont négligés. 
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03) DIMENSIONS 

Seules les dimensions intérieures doivent être utilisées pour le calcul des déperditions. 

Ne sont prises en compte que les parties des parois ayant deux faces, lôune int®rieure et lôautre, soit 
extérieure soit dans un local non chauff®, soit en contact avec le sol, en regard lôune de lôautre. 

En cas de décrochements ou des angles rentrants, ou des baies, les dimensions doivent être mesurées 
comme le montre le schéma suivant : 

 

 

On ne tient pas compte des cloisons l®g¯res verticales qui nôalt¯rent pas la résistance thermique des parois 
de lôenveloppe 
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En cas de planchers bas en liaison avec un refend et/ou une poutre à retombée les dimensions doivent être 
mesurées comme le montre le schéma suivant 

 

 

 

01) PRISE EN COMPTE DES MASQUES SOLAIRES 

La prise en compte des masques solaires proches et lointains est obligatoire, et entre dans le champ de 
lôopposabilit®. Elle se fait en trois ®tapes : 

¶ Caractérisation de la PAROI 

Lôorientation de la paroi est définie. Conventionnellement, les orientations Nord, Sud, Est et Ouest 
correspondent aux secteurs situ®s de part et dôautre de ces orientations dans un angle de 45° :  

o Lôorientation Nord va du Nord-Est au Nord-Ouest bornes comprises ; 

o Lôorientation Sud va du Sud-Est au Sud-Ouest bornes comprises ; 

o Lôorientation Est va du Nord-Est au Sud-Est bornes exclues ; 

o Lôorientation Ouest va du Nord-Ouest au Sud-Ouest bornes exclues. 

Lôinclinaison de la paroi par rapport ¨ lôhorizontale est d®finie parmi les valeurs [<25Á], [25ÁÒ <75Á], [Ó75°]. 

¶ Caractérisation des MASQUES PROCHES 
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Un télémètre laser et une boussole suffisent à les caractériser. 

On considère successivement les obstacles liés au bâtiment (masques proches - balcons, loggias, 
avancées, ...) et les obstacles liés à l'environnement (masques lointains - autres bâtiments, reliefs, ...). 

 

o Les masques proches à prendre en compte concernent les baies en fond de balcon, les flancs 
de loggias, sous un balcon ou un auvent (schéma à gauche ci-après) Ÿ Il faut mesurer lôavanc®e 
de la loggia ou du balcon (inférieur à 1m ; entre 1 et 2m ; entre 2 et 3m ; supérieure à 3m). 

o Les baies masquées par une paroi latérale (schéma à droite ci-après) Ÿ Il faut distinguer si la 
paroi latérale fait obstacle au Sud ou si elle ne fait pas obstacle au Sud. La paroi latérale est 
consid®r®e faire obstacle si les angles ɓ et ɔ sont sup®rieurs ¨ 30Á. Les angles sont pris au centre 
des baies. Ce type de masque concerne les baies orientées Est, Ouest ou Sud, selon la 
configuration du masque.  

 

En pr®sence de plusieurs types de masques proches, seul lôimpact du masque le plus p®nalisant et 
pris en compte. 

¶ Caractérisation des MASQUES LOINTAINS 

Une boussole et un accéléromètre (ou un inclinomètre) pour les angles suffisent à les caractériser. 

Les masques lointains sôappliquent ¨ toute une fa­ade. Une unique mesure pour toutes les baies dôune 
façade est donc acceptée. Les angles sont mesurés à partir du centre de la façade.  

o Les obstacles dôenvironnement homog¯ne Ÿ Il faut mesurer la hauteur du masque solaire par 
rapport à la baie située le plus au centre de la paroi. 

 

o Les obstacles dôenvironnement non homog¯ne Ÿ Il faut diviser en 4 secteurs ®gaux le champ 
de vision sur la fenêtre, et la hauteur moyenne des obstacles doit être mesurée dans chacun de 
ces 4 secteurs. 
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02) PRISE EN COMPTE DES ESPACES TAMPONS SOLARISES NON CHAUFFES 

(VERANDAS, LOGGIAS FERMEES, é) 

Les apports solaires par les espaces tampons solarisés sont valorisés dans la nouvelle méthode, ce qui 
implique de r®aliser les m®tr®s des v®randas et des loggias ferm®es, quôelles soient chauffées ou non. Cette 
m®thode sôapplique uniquement aux espaces tampons solaris®s non chauff®s, les espaces chauff®s ®tant 
tous pris en compte par la méthode « classique ».  

Toutes les surfaces vitrées doivent être prises en compte. Cet exemple 
présente un cas simple avec trois types de vitrages : 

¶ Un vitrage s®parant le logement chauff® de lôespace tampon 
solarisé non chauffé (F1) ; 

¶ Deux vitrages (F2 et F3) s®parant lôespace tampon solaris® 
non chauff® de lôext®rieur. 

 
Les donn®es dôentr®e suivantes doivent °tre saisies : 

Baies s®parant le logement chauff® de lôespace 
tampon solarisé (ici F1) 

Baies s®parant lôespace tampon solaris® de 
lôextérieur (ici F2 et F3) 

Surface des baies Surface des baies 

Orientation des baies : Sud, Ouest, Nord, Est Orientation des baies : Sud, Ouest, Nord, Est 

Inclinaison des baies : <25Á, 25Ò <75Á, Ó75Á  Inclinaison des baies : <25Á, 25Ò <75Á, Ó75Á  

Type de baie : fenêtre battante, fenêtre coulissante, 
porte-fenêtre battante, porte-fenêtre coulissante, 
etc. 

Type de baie : fenêtre battante, fenêtre 
coulissante, porte-fenêtre battante, porte-fenêtre 
coulissante, etc. 

Type de la menuiserie : bois, PVC, métal, etc. Type de la menuiserie : bois, PVC, métal, etc. 

Type de pose : nu intérieur, nu extérieur, en tunnel Type de pose : nu intérieur, nu extérieur, en tunnel 

Type de vitrage : simple, double, triple  

Masques proches  

Masques lointains   

Les grandes surfaces vitrées des espaces tampons solarisés seront traitées comme des portes fenêtres au 
nu extérieur. 
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Dans la m®thode de calcul 3CL lôinertie peut °tre l®g¯re, moyenne, lourde ou tr¯s lourde. 

Le diagnostiqueur définit les él®ments de lôenveloppe qui ont une inertie lourde (plancher bas, plancher 
haut, parois verticales) à partir du tableau ci-dessous. 

Élément de 
lôenveloppe 

INERTIE LOURDE SI : 

Plancher haut 

o Plancher sous toiture (terrasse, combles perdus, rampant lourd) non isolé ou isolé 
par lôext®rieur et sans faux plafond (*) et constitu® de : 

¶ Béton plein de plus de 8 cm, 

¶ Poutrelles et hourdis béton ou terre cuite ; 

o Sous-face de plancher intermédiaire sans isolant et sans faux plafond (*) constitué 
de : 

¶ Béton plein de plus de 15 cm 

¶ Poutrelles et hourdis béton ou terre cuite 
(*) Ne sont consid®r®s que les faux plafonds poss®dant une lame dôair non ventil®e ou 
faiblement ventil®e (moins de 1 500 mmĮ dôouverture par mĮ de surface), couvrant plus 
de la moitié de la surface du plafond du niveau considéré 

Plancher bas 

o Face sup®rieure dôun plancher interm®diaire avec un rev°tement non isolant, et 
constitué soit : 

¶ De b®ton plein Ó 15 cm sans isolant ; 

¶ De chape ou dalle b®ton Ó 4 cm sur entrevous lourds (b®ton, terre cuite), sur 
béton cellulaire ou dalles alvéolées en béton. 

o Plancher bas non isolé ou isolé en sous-face, avec un revêtement non isolant, et 
constitué soit : 

¶ De b®ton plein Ó 10 cm dô®paisseur ; 

¶ De chape ou dalle b®ton Ó 4 cm sur entrevous lourds, sur b®ton cellulaire ou 
dalles alvéolées en béton ; 

¶ De dalle de b®ton Ó 5 cm sur entrevous en mat®riau isolant ; 

¶ Autres planchers dans un matériau lourd (pierre, brique ancienne, terre, é) 
sans revêtement isolant. 

Parois 
verticales 

o Murs de façade/pignon/refend mitoyen non isolés ou isol®s par lôext®rieur constitués 
soit : 

¶ De b®ton plein Ó 7 cm ; 

¶ De blocs agglos b®ton ou blocs creux b®ton Ó 11 cm ; 

¶ De blocs perfor®s en b®ton (ou autres mat®riaux lourds) Ó 10 cm 

Les masques solaires proches et lointains doivent être pris en compte uniquement au niveau des 
fen°tres s®parant le logement de lôespace tampon. Les masques solaires pour les baies s®parant 
lôespace tampon de lôext®rieur ®tant n®glig®s.  
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¶ De briques pleines ou perfor®es Ó 10,5 cm ; 

¶ De tout matériau ancien lourd (pierre, brique ancienne, terre, pis®e, é) ; 

¶ Mur sandwich (béton / isolant / béton). 

o Murs extérieurs à isolation r®partie Ó 30cm dô®paisseur, avec cloisonnement réalisé 
en bloc de b®ton, en brique pl©tri¯re enduite, en carreau de pl©tre Ó 5 cm ou en 
b®ton cellulaire Ó 7 cm. 

o 75 % (en surface) des doublages intérieurs des murs extérieurs et des murs 
int®rieurs ont une ®paisseur Ó 5 cm en bloc de b®ton, brique enduite ou carreau de 
plâtre. 

o Si les pièces sont majoritairement inférieures à 30m², 75 % des murs intérieurs 
lourds, constitués soit : 

¶ De b®ton plein Ó 7 cm ; 

¶ De blocs de b®ton creux ou perfor®s Ó 10 cm ; 

¶ De briques pleines ou perfor®es Ó 10,5 cm ; 

¶ Dôautres briques Ó 15 cm avec un enduit plâtre sur chaque face. 
* La distinction « inférieur/supérieur 30 m² » concerne la taille des pièces du bien, et non la surface des 
appartements en collectif. 

* Si plusieurs types de murs/plafonds/planchers existent, il faut considérer le type majoritaire. Sôil nôy a pas 
de type majoritaire, prendre le cas le plus défavorable (impliquant une inertie non lourde). 

Dans le cas où lôinertie dôune paroi est inconnue, son inertie est considérée : 

¶ légère pour les planchers hauts 

¶ lourde pour les planchers bas 

Lôinertie du b©timent (dans le cas dôun b©timent sur un seul niveau) ou de chaque niveau du bâtiment (dans 
le cas dôun b©timent de plusieurs niveaux) est obtenue à partir du tableau suivant : 

Plancher bas Plancher haut Paroi verticale Classe d'inertie 

Lourd Lourd Lourde Très Lourde 

- Lourd Lourde Lourde 

Lourd - Lourde Lourde 

Lourd Lourd - Lourde 

- - Lourde Moyenne 

- Lourd - Moyenne 

Lourd - - Moyenne 

- - - Légère 

Pour d®terminer lôinertie dôun b©timent de plusieurs niveaux (immeuble ou maison) la d®marche est la 
suivante : 

¶ D®terminer lôinertie de chaque niveau, ¨ lôaide du tableau pr®c®dent ; 
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¶ Consid®rer que lôinertie du b©timent est celle la plus repr®sentative en surface de référence ; 

¶ Pour les situations dô®galit®, la r¯gle est la suivante :  

Inertie des niveaux 
Inertie 

bâtiment Lourde ou Très 
lourde 

Moyenne Légère 

X X X Moyenne 

X X   Lourde 

X   X Moyenne 

 X X Moyenne 

Les bâtiments constitués de parois anciennes (terre, pierre, brique ancienne, colombage, é) qui ont une 
inertie très lourde sont favorisés, avec une période de chauffe légèrement raccourcie.  

 

01) RAPPEL SUR LA RECUPERATION DES DONNEES DôENTREES 

Les r¯gles de priorisation dôacc¯s ¨ la donn®e sont ¨ respecter (visuel, document justificatif, valeur par 
défaut). 

La liste des documents justificatifs accept®s pour chaque donn®e dôentr®e est disponible dans la partie 06 
IV. Les justificatifs acceptables.  

Les relevés suivants sont interdits : 

¶ Toutes actions destructives, intégrant le démontage des chaudières par exemple. 

Si vous ne pouvez pas obtenir de documentation et que vous ne pouvez pas accéder à certains équipements 
(en collectif notamment), il est important de choisir alors les valeurs par défaut. 

 

Pour les installations collectives, sans attendre la visite du bien, le diagnostiqueur demande au 
propri®taire des installations communes (syndic des copropri®taires, é) les informations sur les installations 
communes. Certains documents concernant la copropriété doivent être dématérialisés et accessibles à tous 

Pour valoriser une rénovation dans le cadre du DPE, il est important de sensibiliser le 
propri®taire sur la tra­abilit® des travaux entrepris, afin quôil conserve des justificatifs. Côest ¨ 
lui dôapporter la preuve de la pr®sence dôune isolation. 

Le carnet dôinformation du logement est en place depuis le 1er janvier 2023 pour les logements 
neufs, ou ayant fait lôobjet de travaux de r®novation ayant une incidence significative sur sa 
performance énergétique, et ce afin de conserver cette traçabilité lors des mutations. Il est 
utile de demander aux propri®taires sôils possèdent un Carnet dôInformation du Logement. 
Des pi¯ces justificatives pour vos donn®es dôentr®es peuvent y figurer. Dans tous les cas, il 
est conseillé aux diagnostiqueurs de conserver les pièces justificatives utilisées pour le DPE. 
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les propriétaires des parties privatives depuis un espace sécurisé en ligne à partir du 1er juillet 2020. Vérifiez 
aupr¯s du vendeur du bien sôil a acc¯s ¨ cet espace, quels documents sont ¨ sa disposition. 

02) DETAILS SUR LA SAISIE DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES 

(A) Chauffage 

Facteur dôintermittence, lié aux équipements de pilotage : 

Le facteur dôintermittence traduit les baisses temporaires de temp®rature, r®alis®es pour diff®rentes raisons, 
absence, ralenti de nuit et éventuellement de façon inégale dans les pièces. 

Sa valeur dépend : 

¶ Du type de chauffage : divisé ou central 

o Un syst¯me de chauffage divis® est un syst¯me pour lequel la g®n®ration et lô®mission sont 
confondues. Côest le cas des convecteurs ®lectriques, planchers chauffants ®lectriques, é ; 

o Un système de chauffage central comporte un générateur central, individuel ou collectif, et 
une distribution par fluide chauffant : air ou eau. 

¶ Type de régulation : avec ou sans régulation pièce par pièce  

o Seule lôintermittence de lôappoint est prise en compte sur les installations base + appoint. 
Une régulation zonale peut être considérée comme une régulation pièce par pièce. 

o Une r®gulation peut °tre sur thermostat dôambiance, ou sur temp®rature ext®rieure. Une 
simple horloge nôest pas considérée comme un équipement de régulation ; 

¶ Des ®quipements dôintermittence : 

o En chauffage individuel :  

Á Absent : pas dô®quipement permettant de programmer des r®duits de temp®rature ; 

Á Central sans minimum de température : équipements permettant une programmation 
seulement de la fonction marche arrêt et donc ne garantissant pas un minimum de 
température ; 

Á Central avec un minimum de température : équipement pouvant assurer : 

Á Centralement un ralenti ou un abaissement de température fixe, non modifiable par 
lôoccupant, ainsi que la fonction hors gel ; 

Á Centralement un ralenti ou un abaissement de temp®rature au choix de lôoccupant ; 

Á Pi¯ce par pi¯ce avec minimum de temp®rature : ®quipement permettant dôobtenir par 
pièce un ralenti ou un abaissement de température fixe, non modifiable par 
lôoccupant. 

o En chauffage collectif : 

Á Absent : pas de réduit de nuit ; 

Á Central collectif : possibilité de ralenti de nuit. 

¶ De la pr®sence dôune individualisation des frais de chauffage (uniquement pour les immeubles 
collectifs avec chauffage collectif) :  

o Le chauffage mixte, c'est-à-dire dont une partie est facturée collectivement et une autre 
individuellement, est trait® au niveau de lôintermittence comme un syst¯me collectif avec 
comptage individuel. 

Une maison individuelle branch®e sur un r®seau collectif de fourniture dô®nergie pour le chauffage (exemple : 
réseau de chaleur urbain, chaufferie collective) sera traitée comme une maison individuelle avec un 
chauffage individuel central. 
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Installation de chauffage : 

Une installation de chauffage peut se composer dôun g®n®rateur ou de plusieurs g®n®rateurs coupl®s 
associés à une ou plusieurs émissions, régulations et distributions. 

Les ®metteurs sont classables en plusieurs cat®gories selon leur place dans lôinstallation : 

¶ Emetteurs de base qui sont ceux assurant la plus grande partie du chauffage ; 

¶ Emetteurs dôappoint qui apportent un compl®ment ¨ la base ; 

¶ Emetteurs de salle de bain qui gèrent le chauffage dans les salles de bains. 

Plusieurs cas de figure peuvent être saisis : 

¶ Installation « classique » : un unique rendement de g®n®ration, de distribution, dô®mission (lô®metteur 
est alors « de base ») et de régulation ; 

¶ Installation « classique » comprenant plusieurs émetteurs pour un unique générateur (installation 
centralisée avec plusieurs émetteurs de types différents) : la part traitée par chaque émetteur est 
répartie à la surface de référence :  

o Par exemple, pour un générateur alimentant un plancher chauffant au rez-de-chaussée et 
des radiateurs en ®tage dôune habitation, il faut consid®rer une installation avec deux 
émetteurs et éventuellement deux régulations et distributions : 

Á Surface chauff®e par lô®mission 1 (installation 1) : Sref1 (m2) ; 

Á Surface chauff®e par lô®mission 2 (installation 2) : Sref2 (m2). 

¶ Installation avec plusieurs générateurs pour une même émission :  

o Notons quôen pr®sence de plusieurs ®missions, les r¯gles de ce paragraphe doivent °tre 
couplées aux règles du point précédent ; 

o Le besoin de chauffage est réparti forfaitairement pour chaque générateur. 

¶ Installation de chauffage avec chauffage solaire :  

o Cette installation est valable seulement pour les maisons individuelles. Une partie de 
lô®nergie destin®e au chauffage est apport®e par une installation de panneaux solaires 
thermiques ; 

o Le facteur de couverture solaire pour le chauffage (Fch) peut être saisi directement quand il 
est connu et peut être justifié. 

¶ Installation de chauffage avec insert ou poêle bois en appoint :  

o Insert ou poêle en appoint dans le logement en plus dôun syst¯me principal chauffant tout le 
logement. Cela signifie que le chauffage principal peut assurer 100 % du besoin mais quôil y 
a un poêle ou un insert à la place du système principal qui est de temps en temps utilisé 
dans lôhabitation (en mi-saison par exemple). 

Á Lô®metteur de base dans ce cas est celui associ® au chauffage principal. Il peut °tre 
associé à une installation centralisée (planchers chauffants, radiateurs, bouches de 
soufflageé) ou ¨ une installation divis®e (effet joules, radiateurs gazé). Lô®metteur 
trait® en appoint est le po°le bois ou lôinsert ; 

Á Le po°le bois ou lôinsert peuvent °tre trait®s en ®metteur de base dans les situations 
où ce sont les seuls équipements de chauffage du local. 

¶ Installation de chauffage par insert, poêle bois (ou biomasse) avec un chauffage électrique dans la 
salle de bains :  

o Configuration valable uniquement pour les maisons individuelles ; 
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o Tout le bâtiment est chauffé par un poêle bois. Seule la salle de bains est chauffée par un 
système électrique ; 

o Lô®metteur poêle bois ou insert est traité ici comme un émetteur de base. Le chauffage 
électrique dans la salle de bain est saisi comme un émetteur de SDB. En présence de 
plusieurs salles de bain avec un chauffage électrique différent, la part de la consommation 
apport®e par lôappoint est r®partie entre les deux ®quipements par un prorata de surface de 
référence. 

¶ Installation de chauffage avec en appoint un insert ou poêle bois et un chauffage électrique dans la 
salle de bains (différent du chauffage principal) : 

o Configuration valable uniquement pour les maisons individuelles ; 

o Insert ou po°le en appoint dans le logement en plus dôun syst¯me principal qui chauffe 
presque tout le logement. La salle de bains est chauffée uniquement par un équipement 
électrique ; 

o Lô®metteur de base dans ce cas est celui associ® au chauffage principal. Il peut °tre associ® 
¨ une installation centralis®e (planchers chauffants, radiateurs, bouches de soufflageé) ou 
¨ une installation divis®e (effet joules, radiateurs gazé). Lô®metteur trait® en appoint est le 
po°le bois ou lôinsert. Le chauffage ®lectrique dans la salle de bain est saisi comme un 
émetteur de salle de bain ; 

o En présence de plusieurs salles de bain avec un chauffage électrique différent, la part de la 
consommation apport®e par lôappoint est r®partie entre les ®quipements par un prorata de 
surface de référence. 

¶ Installation de chauffage avec chauffage solaire et insert ou poêle bois en appoint : 

o Configuration valable uniquement pour les maisons individuelles ; 

o Insert ou po°le en appoint dans le logement en plus dôun syst¯me g®n®ral compos® dôun 
équipement principal accompagné par du chauffage solaire chauffant presque tout le 
logement ; 

o Lô®metteur trait® en appoint est le po°le bois ou lôinsert. 

¶ Installation de chauffage avec chaudière en relève de PAC avec insert ou poêle bois en appoint : 

o PAC assurant principalement le chauffage sauf par temps de grand froid o½ la PAC sôarr°te 
pour laisser le relais à la chaudière. Dans le bâtiment, il y a un poêle bois ou un insert qui est 
utilisé de temps en temps en remplacement du système principal ; 

o Dans cette configuration, les générateurs sont multiples et couplés, les émetteurs sont de 
base et peuvent aussi être multiples ; 

o Lô®metteur trait® en appoint est le po°le bois ou lôinsert. 

¶ Installation de chauffage collectif avec base + appoint : 

o La base fonctionne seule tant que la température extérieure est supérieure à une 
température de dimensionnement T(°C). 

¶ Convecteur bi-jonction : 

o La base et lôappoint sont assur®s par un m°me convecteur disposant dôun circuit collectif 
alimentant la base et un circuit individuel pour lôappoint. 

¶ Chauffage avec plusieurs installations différentes et indépendantes et/ou plusieurs installations 
différentes et indépendantes couplées : 

o Une installation de chauffage correspond à un générateur avec les émissions, distributions 
et régulations associées ; 

o On associe une surface à chaque installation ; 

o Lôintermittence sera d®termin®e pour chaque installation i associ®e ¨ une surface ; 
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o Dans le cas particulier où plusieurs équipements différents cohabitent dans une même pièce, 
avec des caract®ristiques diff®rentes (côest le cas parfois avec des ®metteurs ¨ effet joule ou 
des convecteurs et panneaux rayonnants ainsi que des PAC air/air) on relèvera la puissance 
de chaque équipement. 

¶ Installation de chauffage avec un générateur bi-énergie : 

o Un générateur bi-énergie peut fonctionner avec deux énergies différentes (selon le choix de 
lôoccupant). 

¶ Plusieurs équipements différents cohabitent dans une même pièce : 

o Dans le cas particulier où plusieurs équipements différents cohabitent dans une même pièce, 
avec des caractéristiques diff®rentes (côest le cas parfois avec des ®metteurs ¨ effet joule ou 
des convecteurs et panneaux rayonnants ainsi que des PAC air/air) on notera :  
 
Pour la pièce j de surface Srefj avec N équipements de puissance Pi (en W) la consommation 
devient :  

ὅὧὬ
ὖ

Вὖ
ὍὧὬ ὍὔὝ

ὛὶὩὪ

ὛὶὩὪ
ὄὧὬ 

 
Dans le cas où les puissances Pi des équipements partageant la même pièce ne sont pas 
connues, la consommation devient :  
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Dans cette configuration, tous les émetteurs associés aux différents générateurs sont de 
base. 

Attention : Dans certains biens, il ne peut y avoir quôun unique s¯che serviette dans la salle de bain pour 
unique chauffage. Il faut alors considérer que le bâtiment est chauffé par effet joule. 

Précisions sur les équipements de chauffage :  

¶ Cascade de deux générateurs : 

o Ne seront trait®s que les configurations de cascade ¨ deux g®n®rateurs. En pr®sence dôune 
cascade avec plus de deux générateurs, seuls les deux premiers de la cascade seront pris 
en compte. Aux deux générateurs seront affect®s la puissance totale de lôinstallation. La 
répartition des puissances des générateurs non retenus sur les 2 générateurs modélisés 
dans la cascade se fera de façon à maintenir le même ratio de puissance entre les deux ; 

o Dans les cas des cascades avec priorit®, sôil y a plus de deux g®n®rateurs, rentrer les deux 
plus performants. Le générateur 1 sera le plus performant ou à défaut le plus puissant et 
sera consid®r® comme prioritaire si aucune information compl®mentaire nôest disponible. 
Mettre en commentaire la présence des autres (nombre et puissance de chacun si vous 
pouvez les avoir) ; 

¶ Les performances de lô®quipement sont prises par d®faut, en fonction de son type et de son ann®e 
dôinstallation. Si aucune information nôest disponible sur son ann®e dôinstallation, il faut prendre la 
date de construction, de rénovation du bâtiment, ou la date la plus ancienne possible le cas échéant 
; 

¶ Il faut bien différencier une chaudière hybride et un chauffage base + appoint ; 

¶ Aucune veilleuse nôest consid®r®e si on ne peut pas la voir. Dôautant plus quôaucune chaudi¯re 
r®cente nôest munie dôune veilleuse ; 
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¶ Dans le cas de convecteurs électriques, différentes technologies peuvent être installées (convecteur 
simple, ¨ inertie, avec d®tecteur de pr®sence, é). Un ratio de surface doit être rentré pour chaque 
type ; 

¶ Une pompe ¨ chaleur (PAC) hybride est lôassociation dôune chaudi¯re ¨ condensation (gaz ou fioul) 
et dôune PAC air/eau ou eau/eau. Le syst¯me de r®gulation permet selon les conditions climatiques 
de produire la chaleur avec le générateur le plus performant.  

¶ Si vous ne pouvez pas récupérer les données obligatoires pour pouvoir réaliser le diagnostic 
(puissance des syst¯mes, é), vous devez saisir un chauffage fioul ; 

¶ Une fiche technique, une facture ou un compte rendu dôentretien de chaudi¯re ne peuvent °tre 
accept®s que si le mod¯le de la chaudi¯re install®e est indiqu®. Si ce nôest pas le cas il faut prendre 
lôann®e la plus d®favorable (le plus r®cent entre le mod¯le et la construction). 

Cas particulier dans le cas dôun DPE appartement (uniquement) : 

¶ En pr®sence dôune installation de production collective de chauffage, si aucune information nôest 
communiquée, les valeurs par défaut suivantes seront prises. Dans le cas où certaines de ces 
informations sont connues sur lôinstallation collective, elles pourront °tre utilis®es et compl®t®es 
par les valeurs par défaut : 

o Chaudière atmosphérique mixte standard datant de la construction du bâtiment ; 

o Energie utilisée par le système : fioul ; 

o Réseau de distribution non isolé ; 

o Chaudières avec veilleuse pour les bâtiments construits avant 2003. 

(B) ECS 

De la m°me mani¯re que pour le chauffage, diff®rentes installations sont possibles pour la production dôECS. 

¶ Un unique syst¯me de production dôECS 

¶ Un seul système de production dôECS avec solaire : il est alors possible de saisir le facteur de 
couverture solaire (Fecs) sôil est connu et peut °tre justifi®.  

¶ Plusieurs syst¯mes dôECS : attention, le diagnostiqueur peut saisir au maximum 2 équipements 
diff®rents dôECS. Sôil y en a plus, les 2 principaux doivent être saisis. Mettre en commentaires la 
présence des autres (nombre et puissance de chacun si vous pouvez les avoir). 

o Seuls les équipements principaux doivent être considérés (cuisine, salle de bain). Un petit 
chauffe-eau dans la buanderie par exemple ne sera pas saisi ; 

o Il est consid®r® un usage conventionnel. Sôil y a 2 ®quipements, ils assurent chacun 50 % 
des besoins, m°me si lôoccupant assure nôen utiliser quôun. 

Distribution dôECS :  

Le rendement de distribution dépend de : 

¶ Dans le cas dôune installation individuelle :  

o Si la production est située en volume habitable ou non ; 

o Si les pi¯ces sont contigu±s ou non (dans le cas dôune production en volume habitable). Les 
pièces considérées sont les salles de bain et les cuisines. Sôil existe plusieurs salles de bain 
en plus de la cuisine, il faut vérifier leur contigüité verticale ou horizontale. Les pièces 
aliment®es sont consid®r®es contig¿es lorsquôelles ont une paroi mitoyenne (mur, plafond, 
plancher). 

¶ Dans le cas dôune installation collective : 
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o Isolation des portions du réseau de distribution passant hors volume chauffé. Pour un réseau 
de distribution int®gralement en volume chauff® (cas dôun g®n®rateur en volume chauff®), il 
faut considérer comme rendement de distribution celui dôun r®seau isol® ; 

o Dans le cas dôun r®seau isol®, pr®ciser si le r®seau est avec ou sans tra­age ; 

o Si les pièces sont contiguës ou non. 

Pour rappel, un réseau de distribution dôECS peut °tre : 

¶ Bouclé : cette solution consiste ¨ faire circuler lôeau en permanence dans une boucle de 
distribution, boucle qui parcourt le b©timent. Lôeau chaude est toujours ¨ proximit® de chaque point 
de puisage : 

 

¶ Tracé : des cordons chauffants sont alors placés sur le réseau : 

 

¶ Ni bouclé ni tracé. 

Stockage ECS : 

¶ Saisir le volume de stockage du ballon, le cas échéant. 

¶ Les chauffe-eaux thermodynamiques sur air ambiant (local non chauffé) sont traités comme des 
chauffe-eaux thermodynamiques sur air extérieur ; 

¶ Une PAC air/eau assurant le chauffage et la production dôECS est saisie comme une PAC air/eau 
pour le chauffage et un syst¯me thermodynamique sur air ext®rieur pour lôECS ; 

¶ De la m°me mani¯re que pour le chauffage, en pr®sence dôune installation de production collective 
dôECS, si aucune information nôest communiqu®e, les valeurs par défaut suivantes seront prises : 

o Chaudière atmosphérique mixte standard datant de la construction du bâtiment ; 

o Energie utilisée par le système : fioul ; 

o Réseau de distribution non isolé et bouclé ; 

o Chaudières avec veilleuse pour les bâtiments construits avant 2003 ; 

o Ballon de stockage de 50l par logement. 

(C) Refroidissement 

¶ Si une PAC réversible est présente, un système de refroidissement doit être saisi. La surface 
refroidie doit être estimée par le diagnostiqueur. Une PAC Air/Air est considérée réversible. On 



77 Guide DPE ï Guide à usage des diagnostiqueurs performance énergétique - 2024 

consid®rera quôelle refroidit la pi¯ce o½ elle est install®e ainsi que les pi¯ces contigu±s ayant une 
ouverture permanente dessus ; 

¶ Les performances de lô®quipement sont prises par d®faut, en fonction du type dô®quipement et de 
son année dôinstallation. Si aucune information nôest disponible sur son ann®e dôinstallation, il faut 
prendre la date de construction, de rénovation du bâtiment, ou la date la plus ancienne possible 
le cas échéant. Les plages de valeurs possibles sont : avant 2008, 2008-2014 et à partir de 2015. 

(D) Ventilation 

¶ Dans la méthode 3CL, seule la ventilation générale et permanente est prise en compte. Une 
ventilation r®partie nôest pas prise en compte pour le calcul des consommations et sera assimilée 
à une absence de ventilation. Elle doit tout de même être signalée pour être identifiée dans le 
descriptif du système de ventilation (en pages 2 et 4 du DPE) ; 

¶ Les équipements de ventilation non généraux ou non permanents ne sont pas pris en compte 
dans le calcul du DPE et seront assimilés à une absence de ventilation. Ils doivent tout de même 
être références, ils seront affichés en pages 2 et 4 du DPE ; 

¶ Lôabsence de ventilation est assimil®e ¨ une ventilation par ouverture de fen°tres ; 

¶ Si le diagnostiqueur ne peut pas récupérer de données sur le système de ventilation installé (en 
particulier pour un immeuble collectif), il devra s®lectionner le syst¯me le plus ressemblant dôapr¯s 
ses observations et indiquera lôann®e de construction du bien ; 

¶ Pour différencier une ventilation Auto dôune ventilation Hygro, le diagnostiqueur pourra se baser 
sur les bouches dôextraction du logement, ainsi que sur les entr®es dôair (pour les types B) ; 

¶ Le DPE ne considère que les déperditions de chaleur liées à la ventilation et les consommations 
des ventilateurs. Cependant le diagnostiqueur doit pouvoir sensibiliser les occupants ¨ lôint®r°t du 
renouvellement dôair et aux enjeux de qualit® dôair int®rieur. Par ailleurs sôil d®tecte des entr®es 
dôair absentes, mal plac®es ou obstru®es, il doit le signaler ¨ lôoccupant ; 

¶ Il est n®cessaire de saisir si une ou plusieurs fa­ades sont expos®es. A noter quôune fa­ade 
expos®e est une fa­ade donnant sur lôext®rieur. 

(E) Pour tous les équipements 

¶ Le diagnostiqueur nôa pas ¨ contr¹ler le bon fonctionnement dôun ®quipement, ce qui est 
impossible dans certains cas (absence dô®lectricit®, é). En revanche il doit signaler une panne 
avérée par un commentaire ; 

¶ Pour les systèmes qui ne sont pas pris en compte par la réglementation, il doit toujours être choisi 
le système qui se rapproche le plus parmi tous les systèmes existants. Une note devra être jointe 
pour expliquer les différences, dans la partie « commentaires » de la fiche technique. 

¶ Les tranches dô©ge des ®quipements peuvent °tre estim®es par le diagnostiqueur si 
lôinformation ne peut pas °tre obtenue par une preuve directe. 

Nota Bene : on entre dans le cas « preuve indirecte », le choix doit être expliquer dans le 
commentaire en fin de DPE.  

Rappel des tranches dô©ge pour la g®n®ration : 

Pompe à chaleur 
Insert et poêle 

bois 
Chaudières bois Chaudières gaz Chaudières fioul 

Avant 2008 Avant 1990 Avant 1978 Avant 1980 Avant 1970 

2008-2016 1990-2004 1978-1994 1981-1985 1970-1975 
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2017-2020 Après 2005 1994-2017 1986-1990 1976-1980 

A partir de 2021  Après 2017 1991-2000 1981-1990 

   2001-2015 1991-2015 

  - A partir de 2016 Après 2016 

 

Rappel des tranches dô©ge pour les émetteurs : 

Á Avant 1980 

Á Entre 1980 et 2000 

Á Après 2001 

Rappel des tranches dô©ge pour la ventilation : 

Á Avant 1982 (pour ventilation Auto) 

Á 1982 à 2000 

Á 2001 à 2012 

Á Après 2012 

Ces tranches pourront être obtenues par exemple par la récupération de notice technique sur les sites 

internet des fabricants des systèmes. 

 

01) PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE 

Les seules données dôentr®e ¨ saisir par le diagnostiqueur sont : 

¶ la surface des panneaux photovoltaïques (à défaut, le nombre de modules) ; 

¶ lôorientation des panneaux photovoltaµques ; 

¶ lôinclinaison des panneaux photovoltaµques par rapport ¨ lôhorizontale. 

Pour connaître la surface, une facture ou un bon de livraison de lôentreprise précisant la surface engagée 
semble le plus efficace. En cas de toiture terrasse accessible et sécurisée, une mesure pourra également 
être réalisée uniquement si le diagnostiqueur peut le faire en toute sécurité. 

En dernier recours une estimation de la surface en comptant le nombre de modules est possible. Ce nombre 
de module est alors multiplié par défaut par 1,6 m². 

Seule la part autoconsomm®e est prise en compte. Dans le calcul, cette part dôautoconsommation est 
considérée forfaitairement pour chaque usage. Le diagnostiqueur nôa pas ¨ pr®ciser sôil y a un compteur ou 
si lôint®gralit® de la production est vers®e sur le r®seau ®lectrique. 

 

Même si une installation photovoltaïque revend 100 % de sa production, la surface des panneaux 
doit °tre rentr®e, et une part forfaitaire dôautoconsommation sera prise en compte. 
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En logement collectif, la surface de panneaux est à proratiser par rapport au ratio de surface de référence : 
SREFlogement/SREFImmeuble. 

02) AUTRES PRODUCTIONS DôENERGIES RENOUVELABLES 

La pr®sence de production dô®lectricit® ®olienne ou par cog®n®ration devra °tre mentionn®e mais aucun 
calcul ne sera fait. 

 

Dans certains cas il y a un doute sur la typologie du bâtiment, quôil soit neuf ou existant. Le logigramme 
suivant est à utiliser pour déterminer si un bâtiment est une maison individuelle ou un bâtiment collectif 
dôhabitation.  

 

Chaque maison accolée s'apparente à une maison individuelle. 

On entend donc par : 

¶ bâtiment d'habitation collectif un bâtiment à usage principal d'habitation regroupant strictement plus 
de deux logements partiellement ou totalement superposés. Pour réaliser le DPE de ce bâtiment, le 
diagnostiqueur doit avoir une certification avec mention ; 

¶ maison individuelle un b©timent ¨ usage dôhabitation qui nôest pas un b©timent dôhabitation collectif. 
Pour réaliser le DPE de ce bâtiment, le diagnostiqueur peut avoir une certification avec ou sans 
mention ; 
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Exemples :  

Bâtiment à usage de maison individuelle :  

 

B©timent dôhabitation collectif :  

 

 

Evolutions introduites par le décret n°2020-1609 du 17 décembre 2020 

Le décret n°2020-1609 du 17 décembre 2020 modifie les modalités de réalisation des DPE en logement 
collectif. 

Article R. 134-4-3 du code de la construction et de lôhabitation : 

¶ La disposition permettant ¨ un DPE ¨ lôimmeuble de valoir DPE ¨ lôappartement pour chacun des 
lots est supprimée ; 

¶ Cette disposition est remplac®e par la possibilit® de g®n®rer des DPE ¨ lôappartement lors de la 
réalisation dôun DPE ¨ lôimmeuble ; 

¶ Cette nouvelle disposition est ®tendue ¨ lôensemble des b©timents collectifs dôhabitation (et non 
restreinte aux seuls immeubles concern®s par lôobligation de r®alisation dôun DPE collectif). 

Article R. 134-3 du code de la construction et de lôhabitation : 

¶ En plus du descriptif des équipements collectifs de chauffage, de refroidissement, de production 
dôECS et de ventilation, le propri®taire de lôimmeuble ou le syndic de copropri®t® a lôobligation de 
fournir à la personne qui demande un DPE tout document décrivant les dispositifs collectifs 
« passifs è, tels lôenveloppe extérieure, la toiture, les planchers, plafonds et cloisons intérieures 
donnant sur des locaux non chauffés, lorsque ces informations sont disponibles (ex. : facture de 
travaux dôisolation thermique). 

Trois types de DPE peuvent être réalisés : 

¶ DPE collectif ¨ lôimmeuble ; 

¶ DPE ¨ lôappartement ; 
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¶ DPE ¨ lôappartement ¨ partir des donn®es de lôimmeuble. 

Trois obligations sont à différencier dans les logements collectifs : 

¶ Obligation de réaliser un DPE collectif pour tout bâtiment collectif dôhabitation dont le permis de 
construire a été déposé avant le 1er janvier 2013, dès : 

o Le 1er janvier 2024 pour les copropriétés comprenant plus de deux cents lots à usage de 
logements, de bureaux ou de commerces ; 

o Le 1er janvier 2025, pour les copropriétés entre cinquante et deux cents lots ; 

o Le 1er janvier 2026, pour les copropriétés d'au plus cinquante lots. 

¶ Obligation de r®aliser un DPE ¨ lôappartement en cas de vente ou de location. 

¶ Obligation de r®aliser le DPE dôun immeuble en cas de vente/location de lôensemble de cet 
immeuble 



Afin de justifier une donn®e, il nôest n®cessaire que dôavoir un des documents listés (V) en priorité 1, 2 ou 3 dans les tableaux suivants. 

 

Donn®e dôentr®e Priorité n°1 Priorité n°2 Relevés non acceptés Observations Valeurs possibles 

Adresse complète du 
bien 

Donnée client         

Zone climatique Relev® par rapport ¨ lôadresse        

Altitude 

V Relevé sur géoportail 
(geoportail.gouv.fr)  

V Relevé sur Google Earth 
(« élévation ») 

  
Ã DPE antérieur  

Ã Information orale 

Altitude de la porte dôentr®e : 
V Sur geoportail.gouv.fr, pointer la maison, 

cliquer droit sur « Adresse/coordonnées du 
lieu è, lôaltitude apparaît 

V Sur Google Earth, il faut prendre lôindicateur 
« élévation è. Lôindicateur ç Altitude » est la 
hauteur de priser de vue  

Altitude exacte, avec une finesse particulière à 
avoir pour les altitudes proches de 400 et 
800m 

Année de construction 
du bâtiment 

V Relevé de propriété 
V Permis de construire 

Estimation diagnostiqueur 
Ã DPE antérieur  

Ã Information orale 
  

Année exacte si possible. A minima respecter 
la bonne tranche parmi les suivantes : Avant 
1974 ; 1975 à 1977 ; 1978 à 1982 ; 1983 à 
1988 ; 1989 à 2000 ; 2001 à 2005 ; 2006 à 
2012, à partir de 2013 

Année de rénovation 
Données issues de justificatifs (voir 
partieI.IV Les justificatifs acceptables) 

        

Bâtiment construit en 
matériaux anciens 

Cocher « OUI » si 
 Les murs sont des murs avec des 

matériaux anciens (pisé, pierre, pans 
de bois, é). Si plusieurs types de 
murs, cocher ancien si murs anciens 
sont majoritaires ET 

 Le bâtiment est à inertie lourde ou très 
lourde 

Si on ne sait pas, ne pas considérer le 
bien comme ancien 

    Oui/Non 

Invariant fiscal du 
logement 

Relevé sur taxe dôhabitation, relev® de 
propriété ou taxe foncière (n° apparaîtra 
prochainement sur la TF) 
Si plusieurs n° prendre celui dont "VL 
revalorisée" est le plus élevé 

      

Le numéro invariant est l'identifiant cadastral 
du local, interne à la DGFiP. 
Cette donnée d'entrée n'est pas obligatoire 
tant qu'elle n'apparaît pas sur la taxe foncière. 
Elle le deviendra ensuite. 

N° immatriculation 
copropriété 

V Conseil syndical  
V Syndic de copropriété 

    Donnée d'entrée non obligatoire   

Parcelle cadastrale 
V Relevée sur cadastre.gouv.fr 
V Acte de vente 
V Relevé de propriété 

    Donnée d'entrée non obligatoire   

Type de DPE En fonction de la commande du client       
DPE 3CL-2021, DPE neuf, DPE collectif, DPE 
appartement à partir des données du DPE 
collectifé 

Type de bâtiment Observation directe ou indirecte 
V Taxe habitation  
V Calcul thermique réglementaire 

Ã DPE antérieur  

Ã Information orale 
Détaillé dans le guide 

Maison individuelle, Immeuble collectif, 
appartement 
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Donn®e dôentr®e Priorité n°1 Priorité n°2 Relevés non acceptés Observations Valeurs possibles 

V EFAE (étude de faisabilité en 
approvisionnement de lô®nergie) 

Inertie du lot 

V Calcul réglementaire 
V M®thode de d®termination de lôinertie 

décrite dans méthode de calcul du 
DPE ou dans le guide du DPE 

  
Ã DPE antérieur  

Ã Information orale 
Détaillé dans le guide Légère, Moyenne, Lourde, Très Lourde 

Surface de référence du 
lot 

V Mesure par le diagnostiqueur avec 
télémètre autocontrôlé ou mètre 
ruban  

V Surface dans étude thermique, le 
diagnostiqueur en prend la 
responsabilité 

V Relev®s sur plan dôarchitecte, le 
diagnostiqueur en prend la 
responsabilité 

V Certificat de surface habitable 
V Attestation fournie par le syndic de 

copropriété, le conseil syndical ou le 
bailleur social  

  

Ã DPE antérieur 

Ã Plans ou relevés non fait par métreur 
ou architecte 

Ã Information orale 

Ã Bail 

Ã Surface imposable 

Détaillé dans le guide 
Une erreur de 5 % est acceptée 
 
En cas de fourniture dôun certificat de surface 
habitable, ne pas oublier dôajouter les 
vérandas chauffées et les locaux chauffés 
pour lôusage principal dôoccupation humaine, 
dôune hauteur sous plafond dôau moins 1m80. 

Chiffre exact 

S®lection dôun r®seau de 
chaleur 

V Constatation visuelle en sous-station 
+ identification du RCU de proximité 

V Facture réseau de chaleur 
V Contrat réseau de chaleur 

  

Ã DPE antérieur 

Ã Information orale 

Ã Auto-déclaration du gestionnaire du 
RCU 

Ã Données SNCU 

Si un r®seau de chaleur nôest pas r®f®renc® 
dans lôarr°t® DPE, il faut utiliser la valeur 
pénalisante par défaut 

Choix parmi les r®seaux de lôarrêté afférent 

Hauteur moyenne sous 
plafond 

Mesure avec télémètre autocontrôlé ou 
mètre ruban  

  
Ã DPE antérieur 

Ã Information orale 
  Chiffre exact 

Nombre de niveaux du 
logement et/ou de 

l'immeuble 
Relevé visuel 

Plans architectes fournis (niveaux, 
coupes), étude thermique réglementaire  

Ã DPE antérieur 

Ã Information orale 
  Chiffre exact 

Nombre d'appartements 
pr®sents dans lôimmeuble  

V Règlement copropriété ou attestation 
bailleur si propriétaire unique 

V Attestation syndic ou conseil syndical 

Plans architectes fournis (niveaux, 
coupes), étude thermique réglementaire 
récente  

  Pour les immeubles collectifs d'habitation Chiffre exact 

SREF IMMEUBLE 
V Règlement de copropriété 
V Attestation fournie par le syndic, le 

conseil syndical ou le bailleur social 

Calcul via la SHAB de lôappartement 
(voir surface de référence du lot) ET les 
tantièmes de répartition des lots 
chauffés 

    Chiffre exact 

Typologie de chaque 
logement  

(pour DPE collectif) 

V Règlement de copropriété 
V Attestation fournie par le syndic, le 

conseil syndical ou le bailleur social 
      Nombre de logements T1, T2, T3, é 
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Donn®e dôentr®e Priorité n°1 Priorité n°2 Relevés non acceptés 
Observations et  

Équipement nécessaire 
Valeurs possibles 

Métrés façade par 
façades (surfaces / types 

de murs / orientation) / 
Mitoyenneté 

Mesures avec télémètre auto contrôlé 
ou mètre ruban 

Mesures sur plans architecte réalisé par 
le diagnostiqueur missionné ou sur 
calcul thermique réglementaire. 
Le diagnostiqueur prend la 
responsabilité des erreurs potentielles 

Ã DPE antérieur 

Ã Valeurs par défaut 

Ã Information orale 

Mesure de mur intérieur à mur intérieur 
Chiffres pour surface, noms des murs définis 
pour type de murs, orientation 

Métrés fenêtres sur 
chaque murs (avec type, 

nombre, dimensions, 
Masques) / Mitoyenneté 

Mesures avec télémètre auto contrôlé 
ou mètre ruban 

Mesure de lôembrasement de chaque 
fenêtre/porte 

Chiffres pour dimensions, noms des vitrages 
définis pour type, masques 

Métrés planchers 
(Dimensions / types de 

planchers) / Mitoyenneté 

Mesures avec télémètre auto contrôlé 
ou mètre ruban 

A distinguer planchers sur VS, terre-plein, 
cave 

Chiffres pour dimensions, noms des planchers 
définis pour type de murs, frontière 

Métrés plafonds 
(Dimensions / types de 

murs / Orientation / nombre 
et surface vitrages) / 

Mitoyenneté 

Mesures avec télémètre auto contrôlé 
ou mètre ruban 

A distinguer planchers hauts sur extérieur, 
local non chauffé, combles non aménagées 

Chiffres pour dimensions, noms des planchers 
définis pour type de murs, frontière 

Ponts thermiques 
plancher bas / murs 

(Longueur PT, type de mur, 
type de plancher) 

Mesures avec télémètre auto contrôlé 
ou mètre ruban 

Le calcul DPE ne sera pas réalisé si aucune 
donn®e nôest entr®e (mettre 0 si le PT nôexiste 
pas dans le bâtiment) 

Chiffre pour longueur, définition de la jonction 
murs / plancher, ... 

Ponts thermiques 
plancher haut / murs 

(Longueur PT, type de mur, 
type de plancher haut) 

Mesures avec télémètre auto contrôlé 
ou mètre ruban 

Le calcul DPE ne sera pas réalisé si aucune 
donn®e nôest entr®e (mettre 0 si le PT nôexiste 
pas dans le bâtiment) 

Chiffre pour longueur, définition de la jonction 
murs / plafond, ... 

Ponts thermiques 
plancher intermédiaires / 
murs (Longueur PT, type 
de mur, type de plancher 

intermédiaire) 

Mesures avec télémètre auto contrôlé 
ou mètre ruban 

Mesures sur plans architecte réalisé par 
le diagnostiqueur missionné ou sur 
calcul thermique réglementaire. 
Le diagnostiqueur prend la 
responsabilité des erreurs potentielles 

Ã DPE antérieur 

Ã Valeurs par défaut 

Ã Information orale 

Le calcul DPE ne sera pas réalisé si aucune 
donnée nôest entr®e (mettre 0 si le PT nôexiste 
pas dans le bâtiment) 

Chiffre pour longueur, définition de la jonction 
murs / plancher, ... 

Ponts thermiques 
refends / murs (Longueur 
PT et type de mur et type 

de refends) 

Mesures avec télémètre auto contrôlé 
ou mètre ruban 

Le calcul DPE ne sera pas réalisé si aucune 
donn®e nôest entr®e (mettre 0 si le PT nôexiste 
pas dans le bâtiment) 

Chiffre pour longueur, définition de la jonction 
murs / refends, ... 

Ponts thermiques 
menuiserie / mur 

(longueur PT / largeur du 
dormant / type de pose / 

retour d'isolant) 

Mesures avec télémètre auto contrôlé 
ou mètre ruban 

  

Chiffre pour longueur, définition de la jonction 
mur / menuiserie, type de pose (nu extérieur / 
en tunnel / nu intérieur), largeur du dormant 
(5cm / 10 cm), retour d'isolant (Oui / Non) 

Orientation 
V Boussole  
V Sur Google Earth ou sur 

geoportail.gouv.fr 
Relevé à faire pour chaque façade Nord, Sud, Est, Ouest 

Type de local non chauffé 
et métrés des parois 
séparant le local non 

chauffé de l'extérieur ou 
du sol  

V Relevé visuel  
V Mesures avec télémètre auto contrôlé 

ou mètre ruban 

Valeur par défaut si pas d'accès au local non 
chauffé 

Chiffre pour dimensions, définition du type de 
local adjacent (menu déroulant) 

  



85 Guide DPE ï Guide à usage des diagnostiqueurs performance énergétique - 2024 

 

Donn®e dôentr®e Priorité n°1 Priorité n°2 Priorité n°3 Relevés non acceptés 
Observations et  

Équipement nécessaire 
Valeurs possibles 

MURS 

Murs - Umur Calcul TH-U 

V Etude thermique 
réglementaire  

V Donn®e issue dôun DPE neuf 
issu des donn®es dôune 
étude réglementaire 

  

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur (sauf DPE 
neuf issu des donn®es dôune 
étude réglementaire) 

Ã Audit thermique  

A renseigner uniquement lorsque la 
valeur est connue 

Valeur exacte 

Murs ï type de murs 

Observation directe ou indirecte 
:  
Vérifier si une des deux faces 
(intérieure ou extérieure) nôest 
pas recouverte par un enduit ou 
doublée. 
Le diagnostiqueur peut utiliser 
une trappe de visite, ou un 
trou/percement dans la façade. 

 
Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

« Mur inconnu è sôil nôexiste 
aucun moyen de connaître la 
composition du mur 

Ã Sondage destructif non 
demandé par le propriétaire 

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur (sauf DPE 
neuf issu des donn®es dôune 
étude réglementaire) 

Ã Audit thermique 

Photos pour justificatif. 
Tous les types de murs donnant sur 
lôext®rieur ou un local non chauff® 
doivent être définis. 
 
Si mur non visible (enduit, doublage), 
rechercher la trace dô®l®ments 
distinctifs : 
- sablière ou poteaux cormiers pour le 
pan de bois 
- partie de mur abîmée pour voir le 
matériau 

Inconnu / pierre 1 seul matériau / pierre 
plusieurs matériaux / meulières / pisé 
ou terre / pans de bois / bois rondins / 
pans de bois avec remplissage / 
briques pleines / briques pleine avec 
lame dôair / briques creuses / béton 
pleins / béton creux / béton banché / 
brique alvéolaire / béton cellulaire / mur 
sandwich 

Murs ï position (ext, 

mitoyen, é) 
Observation directe ou indirecte      

Ã Sondage destructif non 
demandé par le propriétaire 

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur 

Ã Audit thermique 

  
Extérieur / local non chauffé / enterré / 

sur bât autre que habitation / mitoyen 

Murs ï Orientation 
V Boussole  
V Sur Google Earth ou sur 

geoportail.gouv.fr 

Plans de masse ou de situation 
de la maison ou de l'immeuble, 
permettant d'identifier les 
orientations du lot (ou les lots) 
concerné par DPE 

  

Ã Sondage destructif non 
demandé par le propriétaire 

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur  

Ã Audit thermique 

A faire par façade Nord, Sud, Est, Ouest 

Murs ï Isolation (oui/non, 
position, 

caractéristiques) 

Observation directe ou indirecte 
: Vérifier si une des deux faces 
(int®rieure ou ext®rieure) nôest 
pas recouverte par un enduit ou 
doublée. 
Le diagnostiqueur peut utiliser 
une trappe de visite, ou un 
trou/percement dans la façade. 

 
Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

Valeur par d®faut sôil nôexiste 
aucun moyen de connaître la 
composition du mur. 
La valeur prise par défaut 
dépendra de la date de 
construction (ou de rénovation) 
du bien 

Ã Sondage destructif non 
demandé par le propriétaire 

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur (sauf DPE 
neuf issu des donn®es dôune 
étude réglementaire) 

Ã Audit thermique 

Ã Caméra thermique (non 
répétable suivant la saison) 

Si un mur est partiellement isolé, 2 
types de murs doivent être définis. 
 
Si la résistance thermique du mur est 
donnée dans un document acceptable, 
la donnée peut directement être entrée. 
Dans le cas contraire lô®paisseur de 
lôisolant et sa position (int®rieure ou 
extérieure) est défini par le 
diagnostiqueur. 

Plusieurs étapes 
- Oui / Non / Je ne sais pas 
- ITI / ITE / ITR / ITI+ITE / ITI+ITR / 
ITE+ITR / je ne sais pas 
- Résistance isolant / épaisseur isolant / 
ann®e des travaux dôisolation 

Murs ï Epaisseur du mur 
Mesure de la partie porteuse du 
mur si accessible (au niveau 
des fenêtres par exemple) 

Documents justificatifs, (voir 
partie 06 IV. Les justificatifs 
acceptables) 

Prendre épaisseur minimal si 
pas de données 

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur (sauf DPE 
neuf issu des donn®es dôune 
étude réglementaire) 

Ã Audit thermique 

  
Epaisseur à choisir parmi une liste de 
propositions ; liste variable selon le 
type de mur 

Murs ï Isolation ï Retour 
isolation au niveau des 

menuiseries 

 
Observation directe ou indirecte  

Documents justificatifs, (voir 
partie 06 IV. Les justificatifs 
acceptables) 

En lôabsence de preuve, il est 
consid®r® aucun retour dôisolant 

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur (sauf DPE 
neuf issu des donn®es dôune 
étude réglementaire) 

Ã Audit thermique 

  Oui / Non 

Murs ï coefficient « b », 
espace tampon 

Observation directe ou indirecte 
pour les frontières de chaque 
espace.  
Conformément à la méthode de 
calcul et au guide des métrés 

Si espace tampon inaccessible, 
prendre valeur par défaut 

  

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur 

Ã Audit thermique 

Le calcul est obligatoire. La valeur par 
défaut ne doit être utilisée que si 
lôespace tampon est inaccessible. 
Si un même mur donne en partie sur 
un espace tampon, et en partie sur 

Pour murs extérieur, planchers bas, 
locaux non chauffés non accessibles, 
bâtiment tertiaire => b par défaut. 
 
Dans les autres cas calcul à partir du 
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Donn®e dôentr®e Priorité n°1 Priorité n°2 Priorité n°3 Relevés non acceptés 
Observations et  

Équipement nécessaire 
Valeurs possibles 

supplémentaires doivent être 
réalisés dans certains cas. 

lôext®rieur, 2 murs doivent °tre 
considérés 
cf. guide pour calcul b 

type de lôespace tampon (garage, 
combles, é) et des surfaces entre 
lôespace chauff® et non chauff® et entre 
lôespace tampon et lôext®rieur  

Murs ï Ann®e dôisolation 

Documents justificatifs, (voir 
partie 06 IV. Les justificatifs 
acceptables) Mention dans acte notarié 

Aucune saisie si pas de 
justificatifs 

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur (sauf DPE 
neuf issu des donn®es dôune 
étude réglementaire) 

Ã Audit thermique 

  

Année exacte,  à minima respecter la 
bonne tranche parmi les suivantes : 
Avant 1974 ; 1975 à 1977 ; 1978 à 
1982 ; 1983 à 1988 ; 1989 à 2000 ; 
2001 à 2005 ; 2006 à 2012, à partir de 
2013 

PLANCHERS BAS 

Planchers bas - Upb Calcul TH-U 

V  Etude thermique 
réglementaire  

V Donn®e issue dôun DPE neuf 
issu des donn®es dôune 
étude réglementaire 

  

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur (sauf DPE 
neuf issu des donn®es dôune 
étude réglementaire) 

Ã Audit thermique  

à renseigner uniquement lorsque la 
valeur est connue 

Valeur exacte 

Planchers bas ï type de 
plancher  

Observation directe ou 
indirecte : 
Vérifier si une des deux faces 
(haute ou basse) nôest pas 
recouverte par un enduit ou 
doublée. 
Le diagnostiqueur peut utiliser 
une trappe de visite, ou un 
trou/percement dans le 
plancher 

 
Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

«Plancher inconnu è sôil nôexiste 
aucun moyen de connaître la 
composition du mur 

Ã Sondage destructif non 
demandé par le propriétaire 

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur (sauf DPE 
neuf issu des donn®es dôune 
étude réglementaire) 

Ã Audit thermique 

  

Inconnu / plein / entre solive bois / sur 
solives métalliques / entre solives 
métalliques / bois sur solives bois / 
bardeaux / voutains en briques / dalle 
béton / plancher lourd / voutains sur 
solives métalliques 

Planchers bas ï position 
(ext, mitoyen, é) 

Observation directe ou indirecte      

Ã Sondage destructif non 
demandé par le propriétaire 

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur 

Ã Audit thermique 

Si un même plancher donne sur 2 
espaces différents (cave et vide 
sanitaire par exemple), 2 planchers 
différents doivent être considérés, et la 
surface de chaque mesurée 

Terre-plein / vide sanitaire / local non 
chauffé / local autre que habitation / 
extérieur / mitoyen 

Planchers bas ï Isolation 
(oui/non, position, 
caractéristiques) 

Observation directe ou indirecte 
:  
Vérifier si une des deux faces 
(haute ou basse) nôest pas 
recouverte par un enduit ou 
doublée. 
Le diagnostiqueur peut utiliser 
une trappe de visite, ou un 
trou/percement dans le 
plancher. 

 
Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

Valeur par d®faut sôil nôexiste 
aucun moyen de connaître la 
composition du plancher 

Ã Sondage destructif non 
demandé par le propriétaire 

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur (sauf DPE 
neuf issu des donn®es dôune 
étude réglementaire) 

Si la résistance thermique du plancher 
est donnée dans un document 
acceptable, la donnée peut directement 
être entrée. Dans le cas contraire 
lô®paisseur de lôisolant et sa position 
(intérieure ou extérieure) est défini par 
le diagnostiqueur 

Plusieurs étapes 
- Oui / Non / Je ne sais pas 
- ITI / ITE / ITI+ITE / ITI / je ne sais pas 
- Résistance isolant / épaisseur isolant / 
ann®e des travaux dôisolation 

Plancher bas ï Surface 
du plancher sur terre-
plein, vide sanitaire ou 
sous-sol* non chauffé  

Mesures avec télémètre auto 
contrôlé ou mètre ruban 

Mesures sur plans architecte 
réalisé par le diagnostiqueur 
missionné. 
Le diagnostiqueur prend la 
responsabilité des erreurs 
potentielles 

 

Ã DPE antérieur (sauf DPE 
neuf issu des donn®es dôune 
étude réglementaire) 

Ã Information orale 

  

Plancher bas ï périmètre 
ou linéaire du plancher 

sur terre-plein, vide 
sanitaire ou sous-sol* 

non chauffé donnant sur 
lôext®rieur ou un local 

non chauffé 

Mesures avec télémètre auto 
contrôlé ou mètre ruban 
 

 

 

Mesures sur plans architecte 
réalisé par le diagnostiqueur 
missionné. 
Le diagnostiqueur prend la 
responsabilité des erreurs 
potentielles 

 

Ã DPE antérieur (sauf DPE 
neuf issu des donn®es dôune 
étude réglementaire) 

Ã Information orale 
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Donn®e dôentr®e Priorité n°1 Priorité n°2 Priorité n°3 Relevés non acceptés 
Observations et  

Équipement nécessaire 
Valeurs possibles 

Planchers bas ï 
coefficient « b », espace 

tampon 

Relevé visuel pour les frontières 
de chaque espace.  

Si espace tampon inaccessible, 
prendre valeur par défaut 

  

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur 

Ã Audit thermique 

Pour les planchers bas la valeur du 
coefficient b est prise par défaut en 
fonction du type de plancher bas 

b pris par défaut dans tous les cas pour 
les planchers bas 

Plancher bas ï Année 
dôisolation 

Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables)

Mention dans acte notarié 
Aucune saisie si pas de 
justificatifs 

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur (sauf DPE 
neuf issu des donn®es dôune 
étude réglementaire) 

Ã Audit thermique 

  

Année exacte,  à minima respecter la 
bonne tranche parmi les suivantes : 
Avant 1974 ; 1975 à 1977 ; 1978 à 
1982 ; 1983 à 1988 ; 1989 à 2000 ; 
2001 à 2005 ; 2006 à 2012, à partir de 
2013 

PLANCHERS HAUTS  

Planchers hauts - Uph  Calcul TH-U 

V  Etude thermique 
réglementaire  

V Donn®e issue dôun DPE neuf 
issu des donn®es dôune 
étude réglementaire 

  

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur (sauf DPE 
neuf issu des donn®es dôune 
étude réglementaire) 

Ã Audit thermique  

à renseigner uniquement lorsque la 
valeur est connue 

Valeur exacte 

Planchers hauts ï type 
de plancher  

Observation directe ou indirecte 
:  
Vérifier si une des deux faces 
(int®rieure ou ext®rieure) nôest 
pas recouverte par un enduit ou 
doublée. 
Le diagnostiqueur peut utiliser 
une trappe de visite, ou un 
trou/percement dans le 
plancher haut 

Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

« Plafond inconnu è sôil nôexiste 
aucun moyen de connaître la 
composition du plancher haut 

Ã Sondage destructif non 
demandé par le propriétaire 

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur (sauf DPE 
neuf issu des donn®es dôune 
étude réglementaire) 

Ã Audit thermique 

  

Inconnu / plein / entre solive bois / sur 
solives métalliques / entre solives 
métalliques / bois sur solives bois / 
bardeaux / voutains en briques / dalle 
béton / plancher lourd / voutains sur 
solives métalliques 

Planchers hauts ï 
position (ext, mitoyen, 

terrasse) 
Observation directe ou indirecte      

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur  

Ã Audit thermique 

Si un même plafond donne sur 2 
espaces différents (combles perdues et 
extérieur par exemple), 2 planchers 
différents doivent être considérés, et la 
surface de chaque mesurée 

Extérieur/mitoyen/terrasse/local non 
chauffé/local autre qu'habitation 

Planchers hauts ï 
Isolation (oui/non, 

position, 
caractéristiques) 

Observation directe ou indirecte 
:  
Vérifier si une des deux faces 
(int®rieure ou ext®rieure) nôest 
pas recouverte par un enduit ou 
doublée. 
Le diagnostiqueur peut utiliser 
une trappe de visite, ou un 
trou/percement dans la façade. 

 
Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

Valeur par d®faut sôil nôexiste 
aucun moyen de connaître la 
composition du plafond 

Ã Sondage destructif non 
demandé par le propriétaire 

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur (sauf DPE 
neuf issu des donn®es dôune 
étude réglementaire) 

Ã Audit thermique 

Une hétérogénéité du plancher haut, 
ou de lôisolation du plancher haut doit 
apparaître en saisissant 2 planchers 
hauts différents 

Plusieurs étapes 
- Oui / Non / Je ne sais pas 
- ITI / ITE / ITI+ITE / ITI / je ne sais pas 
- Résistance isolant / épaisseur isolant / 
ann®e des travaux dôisolation 

Planchers hauts ï 
coefficient « b », espace 

tampon 

Observation directe ou indirecte 
pour les frontières de chaque 
espace.  
Conformément à la méthode de 
calcul et au guide des métrés 
supplémentaires doivent être 
réalisés dans certains cas. 

Si espace tampon inaccessible, 
prendre valeur par défaut 

  

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur  

Ã Audit thermique 

Le calcul est obligatoire. La valeur par 
défaut ne doit être utilisée que si 
lôespace tampon est inaccessible. 
Si un même plancher haut donne en 
partie sur un espace tampon, et en 
partie sur lôext®rieur, 2 murs doivent 
être considérés 
cf. guide pour calcul b 

Pour murs extérieur, vide sanitaire, 
locaux non chauffés non accessibles, 
bâtiment tertiaire => b par défaut. 
 
Dans les autres cas calcul à partir du 
type de lôespace tampon (garage, 
combles, é) et des surfaces entre 
lôespace chauff® et non chauff® et entre 
lôespace tampon et lôext®rieur  

Planchers hauts ï Année 
dôisolation 

Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

Mention dans acte notarié 
Aucune saisie si pas de 
justificatifs 

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur (sauf DPE 
neuf issu des donn®es dôune 
étude réglementaire) 

Ã Audit thermique 

  

Année exacte,  à minima respecter la 
bonne tranche parmi les suivantes : 
Avant 1974 ; 1975 à 1977 ; 1978 à 
1982 ; 1983 à 1988 ; 1989 à 2000 ; 

2001 à 2005 ; 2006 à 2012, à partir de 
2013 

PLANCHERS INTERMEDIAIRES 
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Donn®e dôentr®e Priorité n°1 Priorité n°2 Priorité n°3 Relevés non acceptés 
Observations et  

Équipement nécessaire 
Valeurs possibles 

Planchers intermédiaires 
ï type de plancher  

Observation directe ou indirecte 
:  
Vérifier si une des deux faces 
(int®rieure ou ext®rieure) nôest 
pas recouverte par un enduit ou 
doublée. 
Le diagnostiqueur peut utiliser 
une trappe de visite, ou un 
trou/percement dans le 
plancher haut 

Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

« Plafond inconnu è sôil nôexiste 
aucun moyen de connaître la 
composition du plancher haut 

Ã Sondage destructif non 
demandé par le propriétaire 

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur (sauf DPE 
neuf issu des donn®es dôune 
étude réglementaire) 

Ã Audit thermique 

  
Inconnu / matériau lourd (béton, brique, 
é) / structure l®g¯re (ossature bois, é) 

MENUISERIES 

Fenêtres - Ug ou Uw Calcul TH-U 

V Etude thermique 
réglementaire  

V Donn®e issue dôun DPE neuf 
issu des donn®es dôune 
étude réglementaire  

  

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur (sauf DPE 
neuf issu des donn®es dôune 
étude réglementaire) 

Ã Audit thermique  

À renseigner uniquement lorsque la 
valeur est connue.  
Suivant les cas le Ug ou Uw sera 
avec/sans volets, le diagnostiqueur doit 
s'adapter à la situation réelle 

Valeur exacte 

Menuiseries ï type, mode 
dôouverture, mat®riaux, 

position, inclinaison, 
présence double fenêtre 

Observation directe ou 
indirecte, fenêtre par fenêtre. 
Mesures pour l'inclinaison 

 Factures avec descriptif fenêtre   

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur  

Ã Audit thermique 

Tous les types de fenêtres du logement 
doit °tre retrouv®. Sôil y a 5 types 
différents, les 5 doivent apparaître 

- Fenêtre ou porte fenêtre / brique de 
verre pleine / brique de verres creuses / 
parois en polycarbonate 
- Battante / PF battante sans 
soubassement / PF battante avec 
soubassement / coulissante / PF 
coulissante 
- Bois ou bois métal / PVC / métal / 
métal avec rupteurs pont thermique 
- Nu intérieur / nu extérieur / en tunnel 
- Paroi verticale ou >75°/Paroi 
horizontale ou <75° 
- Joint : oui ou non 
- Double fenêtre : oui ou non 

Fenêtres ï Largeur 
dormant 

Mesure      

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur 

Ã Audit thermique 

  5 ou 10 cm 

Fenêtres ï Vitrage 
(simple / simple + 

survitrage / double / 
triple) 

 
Mesure vitromètre 

Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

Si fenêtre non accessible et 
aucun document justificatif, 
prendre les caractéristiques 
dôune fen°tre similaire dans le 
logement.  
Si aucune fenêtre, prendre un 
Uw par défaut conforme à la 
date de construction (cf. 
méthode de calcul) 

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur (sauf DPE 
neuf issu des donn®es dôune 
étude réglementaire) 

Ã Audit thermique 

Une mesure doit être 
systématiquement faite. Dans le cas de 
fenêtres non accessibles (fenêtres de 
toit par exemple), il est soit utilisé un 
document justificatif, soit le même type 
de fenêtre accessible ailleurs dans le 
bien 

Simple / simple + survitrage / double / 
triple 

Fenêtres ï Vitrage 
(vitrage isolation 

renforcée ou non, lame 
dôair) 

Utilisation dôun vitrom¯tre et/ou 
dôun briquet  

Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

Air sec par défaut si non connu 

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur (sauf DPE 
neuf issu des donn®es dôune 
étude réglementaire) 

Ã Audit thermique 

Détails dans guide pour utilisation du 
briquet 

Vitrage isolation renforcée ou non, 
lame dôair 

Fenêtres ï Volets Observation directe ou indirecte  
Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

  

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur (sauf DPE 
neuf issu des donn®es dôune 
étude réglementaire) 

Ã Audit thermique 

  
Sans volet, persienne, volet déroulant 
avec différentes ®paisseursé 

Porte - Uporte Calcul TH-U 

V  Etude thermique 
réglementaire  

V Donn®e issue dôun DPE neuf 
issu des donn®es dôune 
étude réglementaire 

  

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur (sauf DPE 
neuf issu des donn®es dôune 
étude réglementaire) 

Ã Audit thermique  

A renseigner uniquement lorsque la 
valeur est connue 

Valeur exacte 
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Donn®e dôentr®e Priorité n°1 Priorité n°2 Priorité n°3 Relevés non acceptés 
Observations et  

Équipement nécessaire 
Valeurs possibles 

Porte ï Nature de la 
menuiserie, type de 

porte, position 

Observation directe ou 
indirecte, porte par porte 
ET 
Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

Porte la plus défavorable avec 
les caractéristiques observées 
en l'absence de justificatifs 

  

Ã Information orale 

Ã DPE antérieur (sauf DPE 
neuf issu des donn®es dôune 
étude réglementaire) 

Ã Audit thermique 

Les portes donnant sur les espaces 
non chauffés doivent également être 
prises en compte 

- Simple en bois, simple en métal, 
simple en PVC, opaque pleine isolée, 
SAS 
- Pleine, <30 % vitrage simple, 30 à 
60 % vitrage simple, double vitrage 
- Nu intérieur / nu extérieur / en tunnel 

Masques solaires 
proches 

Saisie et mesure obligatoire 
pour chaque fenêtre des 
masques proches (longueur 
balcon, longueur loggia, angle 
paroi latérale au sud). 

    

Ã Saisie identique pour toutes 
les fenêtres 

Ã Aucune saisie alors quôil y a 
des masques 

  

Présence / absence 
 
Longueur balcon, longueur loggia, 
angle paroi latérale au sud 

Masques solaires 
lointains 

Saisie identique pour toutes les 
fen°tres dôune m°me fa­ade (à 
mesurer au niveau de la baie la 
plus au centre de la façade) 
Tous les masques doivent être 
saisis 

    

Ã Saisie identique pour toutes 
les façades 

Ã Aucune saisie alors quôil y a 
des masques 

  Orientation, angle, hauteur 

Espace solarisés non 

chauffés (vérandas / 
loggias fermés) 

Métrés des vitrages (séparant 
le logement de lôespace et 
lôespace de lôext®rieur) Ÿ 
mesures ou lecture sur plan 
dôarchitecte 

       Chiffre  

Orientation Ÿ boussole ou plan 
de masse/situation 

    Nord / Est / Sud / Ouest 

Vitrage Ÿ vitrom®tre     Simple / double vitrage / triple vitrage 

Menuiserie v®randa Ÿ 
Observation directe ou indirecte 

    
Bois ou bois métal / PVC / métal / métal 
avec rupteurs pont thermique 

Masque v®randa Ÿ idem 
masques fenêtres 

Vitrage s®parant lôespace 
solaris® de lôext®rieur : valeur 
par défaut (pas de masque) 

   
Orientation / angle / hauteur pour 
masques 

Facteur solaire v®randa Ÿ 
documentation technique ou 
facture 

     

ETANCHEITE 

Valeur Q4 
Valeur issu dôun rapport de 
mesure réalisé par un mesureur 
autorisé par le MTE 

Valeur par défaut en fonction du 
type de bien et de son année 
de construction 

    

La valeur par défaut change si les murs 
et plafonds sont isolés. Pour considérer 
cette isolation, il faut que 50 % des 
murs et plafonds sont isolés 

Valeur exacte ou prise par défaut en 
fonction du type de bien et de sa date 
de construction 

Nombre de façades 
exposées au vent 

Observation directe ou indirecte 
("plusieurs" si des façades 
orientées différemment donnent 
sur l'extérieur) 

        
Une seule façade / Plusieurs façades 
exposées 
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Donn®e dôentr®e Priorité n°1 Priorité n°2 Priorité n°3 Relevés non acceptés Observations Valeurs possibles 

EMISSION 

Cas absence de 
chauffage 

Si existant non soumis au DPE.  
Si neuf, prendre l'équipement 
utilisé pour le calcul RT 

      
Cf. guide pour exclusion ou non du 
champ du DPE 

/ 

Type d'installation 
Observation directe ou indirecte 
si accès 

Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

  

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

Un diagnostiqueur contrôle la présence 
de lôappareil, il nôa pas a jug® de son 
état de fonctionnement. 

installation individuelle / collective / 
générateur virtuel 

Type de chauffage 

Si MI ou chauffage individuel en 
coll. ï Observation directe ou 
indirecte  
Si collectif avec chauffage 
collectif ï Observation directe 
ou indirecte si accès 

Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

  
Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

Un diagnostiqueur contrôle la présence 
de lôappareil, il nôa pas a jug® de son 
état de fonctionnement. 

électrique direct / fioul / gaz / bois / 
charbon / PAC / Mix entre ces 
différentes solutions 

Chauffage central Observation directe ou indirecte         Chauffage central / chauffage divisé 

Type dô®metteur Observation directe ou indirecte 

 
Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

  

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

Si des émetteurs haute et basse 
température sont raccordés à la même 
génération, il faut saisir « Haute 
température » 

Propositions prérentrées suivant type 
dô®mission (avec différents âge, 
différentes régulations, haute / basse 
température) 

Age émetteur cf. document justificatif 

Date de mise en circulation du 
mod¯le dô®metteur si connu, 
sinon date la plus défavorable 
(en restant post®rieur ¨ lô©ge du 
bien) 

  

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

Dans le cas où la date d'installation des 
émetteurs est inconnue, la date de 
construction du bâtiment est prise par 
défaut 

Date à rentrer 
- pour émetteurs : Avant 1980 ; entre 
1981 et 2000 ; à partir de 2001 
- pour PAC tranches à respecter : 
Avant 2008 ; 2008-2014 ; 2015-2016 ; 
2017-2020; à partir de 2021 
- pour chaudières gaz tranches à 
respecter : voir partie 13.2.2.1 méthode 
de calcul 
- pour chaudières fioul tranches à 
respecter : voir partie 13.2.2.2 
- pour chaudières bois tranches à 
respecter : voir partie 13.2.1.9 

Type de distribution 

 Observation directe ou 
indirecte + Information sur 
carnet dôentretien ou plans 
d'installation dans la chaufferie 
(pour les installations 
collectives). 
Basse température à saisir si 
plancher chauffant 

 
Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

Réseau haute température si la 
temp®rature du r®seau dôeau 
nôest pas connu sur une 
installation avec radiateurs 

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

  
pas de réseau / réseau HT / réseau BT 
/ réseau aéraulique / réseau collectif 
HT / réseau collectif BT 

Isolation des réseaux de 
distribution 

Observation directe ou indirecte 
Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

Si aucune preuve, considérer 
non isolé 

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

Un carré pour ouvrir une gaine 
technique en palier permettra de le voir 

Oui / Non 

Pr®sence dôune 
régulation par pièce 

Observation directe ou indirecte     

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

Si > 50 % de pièces équipés. 
Il peut sôagir de robinets 
thermostatiques, de thermostats, de 
convecteurs électriques munis dôune 
régulation 

Oui / Non / Oui avec détecteur de 
présence 

Équipement 
dôintermittence 

Si MI ou chauffage individuel en 
coll. ï Observation directe ou 
indirecte 
Si collectif avec chauffage 
collectif ï Observation directe 
ou indirecte 

Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

  

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

Juger de la pr®sence de lô®quipement, 
et non de son utilisation. 
Un diagnostiqueur contrôle la présence 
de lôappareil, il nôa pas a jug® de son 
état de fonctionnement. 

Absent / Central sans minimum de T° / 
Central avec minimum de T° / Par 
pièce avec min de T° / par pièce avec 
min T° et détecteur de présence 
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Donn®e dôentr®e Priorité n°1 Priorité n°2 Priorité n°3 Relevés non acceptés Observations Valeurs possibles 

Présence poêle ou insert 
bois 

relevé visuel, cf. document 
justificatif pour âge 

Si pas dôinformations sur ©ge, 
mise en circulation du modèle si 
connu ou âge de la construction 

  

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

  
Oui / Non + caractéristiques inserts 
bois (©ge, po°le, cuisini¯reé) 

GENERATION 

Usage du générateur Observation directe ou indirecte         chauffage / ECS  / chauffage et ECS 

Génération dans le 
volume chauffé 

Si MI ou chauffage individuel en 
coll. ï Observation directe ou 
indirecte 
Si collectif avec chauffage 
collectif ï hors volume chauffé 

    

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

  Oui / Non 

Nombre de générateurs 

Si MI ou chauffage individuel en 
coll. ï Observation directe ou 

indirecte 
Si collectif avec chauffage 
collectif ï Observation directe 
ou indirecte 

Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

  

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

  Nombre 

Energie utilisée 
Observation directe ou indirecte 
ou facture 

Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

Si chauffage collectif, sans 
accès et sans pièces 
justificatives saisir fioul 

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

  
Electricité / Fioul / Gaz / Bois / Mixte / 
Réseau chaleur 

Type de générateur 

Observation directe ou indirecte 
: relevé référence et modèle 
installé + recherche catalogue 
OU relevé sur plaque 
signalétique chaudière 
(démontage pour y avoir accès 
interdit) 

Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

Si aucune info, prendre le cas 
le plus défavorable (chaudière 
standard, âge de mise en 
circulation du modèle si connu 
ou année de construction du 
bien) 

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

Ã D®montage dô®quipements 

  

Classique / standard / BT / 
Condensation pour gaz et fioul 
Atm à buches, bûche assistée par 
ventilateur, atm. À granulés, granulé 
assisté par ventilateur pour bois 
Air / Eau ; Eau / Eau ; Eau glycolée / 
Eau ; géothermie pour PAC 

Puissance 

Observation directe ou indirecte 
: relevé référence et modèle 
installé + recherche catalogue 
OU relevé sur plaque 
signalétique chaudière 
(démontage pour y avoir accès 
interdit) 

Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

Valeur par défaut 

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

Ã D®montage dô®quipements 

Prendre puissance totale, même si 
g®n®ration couvre ®galement lôECS 

Chiffre 

Avec veilleuse 
Observation directe ou indirecte 
ï si aucune veilleuse visible, 
absence de veilleuse 

Veilleuse à saisir uniquement si 
visible, ou si chaudière 
collective non accessible datant 
dôavant 1993 

  

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

  Oui / Non 

Existence dôun syst¯me 
solaire 

Observation directe ou indirecte 
Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

Mettre absence solaire si 
aucune preuve 

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

  Oui / Non 

Rendement de génération 

V Relevé visuel sur plaque 
signalétique, les rendements 
à charge partielle et à pleine 
charge doivent être saisis 

V Observation directe ou 
indirecte 

V Données issues de 
justificatifs fournis par le 
propriétaire (voir partie 06 IV. 
Les justificatifs acceptables) 

V Fiche technique disponible 
en ligne 

Valeur par défaut en fonction du 
type et âge de la chaudière 

  

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

Ã D®montage dô®quipements 

  
Rendement à entrer ou valeurs par 
d®faut ¨ partir de lô©ge et du type 

SCOP (ou COP) des PAC 

V Relevé visuel sur plaque 
signalétique 

V Données issues de 
justificatifs fournis par le 
propriétaire (voir partie 06 IV. 
Les justificatifs acceptables) 

Valeur par défaut en fonction du 
type et âge de la PAC, et de la 
zone climatique 

  

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

Ã D®montage dô®quipements 

 Le SCOP renseigné doit correspondre 
à la zone climatique du bien ; sinon des 
valeurs par défaut doivent être saisies. 
Pour les anciennes PAC, seul le COP 
est connu et peut être renseigné. 

SCOP (ou COP) à entrer ou valeurs 
par d®faut ¨ partir de lô©ge et du type 
de la PAC, et de la zone climatique 
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Donn®e dôentr®e Priorité n°1 Priorité n°2 Priorité n°3 Relevés non acceptés Observations Valeurs possibles 

V Fiche technique disponible 
en ligne 

Surface associée à 
chaque type de 

générateur 

Si on connait la surface 
chauffée par chaque 
installation, la saisir 

Sôil y a deux ®quipements de 
chauffage, il faut allouer 50 % 
de surface à chaque 
équipement.  

  

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

Attention à ne pas confondre les 
chaudières hybrides, bi-jonction et les 
équipements Base + Appoint.  
cf. guide 

Chiffre 

EAU CHAUDE SANITAIRE 

Type dôECS Observation directe ou indirecte 
Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

En cas dôECS collective, 
prendre le même équipement 
que pour le chauffage si pas 
dôacc¯s ¨ la chaufferie.  
 
Si aucune donn®e sur lô©ge 
prendre la date de mise en 
circulation du produit si 
accessible ou âge du bien 

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

Un diagnostiqueur contrôle la présence 
de lôappareil, il nôa pas a jug® de son 
état de fonctionnement. 

Electrique / CET / générateur mixte / 
chaudière ECS seule / accumulateur 
gaz / gaz instantané / réseau de 
chaleur / bois / fioul 

Installation 

Si MI ï individuel 
Si Collectif ï Observation 
directe ou indirecte dans 
logement et sur palier 

Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

Saisir « collective » en collectif 
si aucune production dôECS 
nôest rep®r® 

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

  Individuelle / collective 

Position Observation directe ou indirecte 
Saisir « hors volume habitable » 
si production nôest pas vue 

  

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

  Dans / hors volume habitable 

Pièce raccordée contiguë Observation directe ou indirecte 
Saisir « non contiguë » si on ne 
peut pas le vérifier 

  

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

Pièces qui jouxte le local de 
production, sur un même étage ou non 

Oui / Non 

Type de distribution des 
réseaux collectifs d'ECS 

Observation directe ou indirecte 
si présence dôun bouclage sur 
ballon ECS ou dôune pompe de 
bouclage 

Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

En collectif saisir un réseau 
bouclé si aucune information 

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

  Réseau bouclé / non bouclé 

Volume de stockage des 
ballons d'ECS 

Observation directe ou indirecte 
+ mesure de la hauteur et du 
diamètre du ballon 

Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

En collectif saisir un ballon 
équivalent à 50L par logement 
si aucune indication 

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

  Chiffre 

Ballon d'ECS horizontal 
ou vertical 

Observation directe ou indirecte 
Si chaufferie collective, 
attestation syndic 

Saisir horizontal si non connu 

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

  Vertical / Horizontal 

Isolation des réseaux de 
chaleur pour la 

production d'ECS 
Observation directe ou indirecte 

Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

Si aucune preuve, considérer 
non isolé 

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

Un carré pour ouvrir une gaine 
technique en palier permettra de le voir 

Oui / Non 

Type de production 
Observation directe ou indirecte 
présence ballon ou non 

Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

Considérer instantané si 
aucune preuve 

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

  Instantané / accumulation 

ECS ï génération 
puissance 

Observation directe ou indirecte 
:  
V Relevé référence et modèle 

installé + recherche 
catalogue  

V Relevé sur plaque 
signalétique chaudière 
(démontage pour y avoir 
accès interdit) 

Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

Valeur par défaut 

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

Prendre puissance totale, même si 
génération couvre également 
chauffage 

Chiffre 

ECS solaire ï type de 
système solaire (ECS ou 

ECS + Chauffage) 
Observation directe ou indirecte 

Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

Ne rien saisir si aucune preuve 
de la pr®sence dôune 
installation solaire.  
Si installation solaire visible en 
toiture, sans connaître son 

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

  ECS / ECS + Chauffage 
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Donn®e dôentr®e Priorité n°1 Priorité n°2 Priorité n°3 Relevés non acceptés Observations Valeurs possibles 

utilité considérer quôelle ne fait 
que de lôECS 

ECS solaire ï Facteur de 
couverture ECS solaire 

V Sur calcul de 
dimensionnement dôun 
bureau dô®tudes 

V Valeur par défaut 

    

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

  Calcul connu ou valeur par défaut 

ECS solaire ï Age de 
lôinstallation solaire 

Voir partie 06 IV. Les justificatifs 
acceptables 

Valeur la plus défavorable   

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

  
Installation inférieure / postérieure à 5 
ans 
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Donn®e dôentr®e Priorité n°1 Priorité n°2 Priorité n°3 Relevés non acceptés 
Observations et  

Équipement nécessaire 
Valeurs possibles 

VENTILATION 

Système de ventilation 

Observation directe ou indirecte 
dans le logement : 
- Pour saisir une VMC ou une 
ventilation hybride il faut voir le 
moteur 
- Une VMC hygro ou auto est 
saisie par rapport aux bouches 
dôextraction install®es 
- Une double flux peut être 
saisie si les bouches de 
soufflage et dôextractions sont 
visibles, ainsi que le moteur 
- Une ventilation par ouverture 
des fenêtres sera saisie si 
aucun système de ventilation 
générale et permanente nôest 
présent  

Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

Mettre le cas le plus 
défavorable par rapport à ce qui 
a pu être relevé ou justifié par 
un document.  

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

Seules les ventilations générales et 
permanentes sont prises en compte. 
Un ventilateur autonome asservi à un 
interrupteur ne pourra pas être pris en 
compte, dans ce cas de figure une 
ventilation par ouverture des fenêtres 
sera considéré. 
Un diagnostiqueur contrôle la présence 
de lôappareil, il nôa pas a jug® de son 
état de fonctionnement. 

Ouverture fen°tre/Entr®es dôair hautes et 
basses, Auto-réglable, hygro-réglable, 
double flux avec/sans échangeur et 
individuelle/collective, naturelle par 
conduit, hybride, mécanique sur conduit 
existant, puits climatique, insufflation 
(traitée comme VMC auto-réglable) 

Ann®e dôinstallation 

V Visuel (si plaque avec année 
installée)  

V Voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables 

V Ann®e de mise en vente dôun 
modèle si le modèle est 
connu 

V Année de construction si 
aucun justificatif 

  
Ã Information orale 

Ã DPE antérieur 

Il faut consid®rer la date dôinstallation 
de lô®quipement. Si elle nôest pas 
connue, prendre la date de 
construction du bien 

A entrer année. A minima entrer période 
(variable suivant type de ventilation, voir 
tableau partie 4 méthode de calcul) 

Puissance des 
ventilateurs 

Puissance des ventilateurs de 
la VMC à saisir, soit par relevé 
visuel (plaque signalétique) soit 
à partir dôun document 
justificatif (voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

Valeur par défaut         

CLIMATISATION 

Type de climatisation 

V Relevé visuel sur plaque 
signalétique 

V Données issues de 
justificatifs fournis par le 
propriétaire (voir partie 06 IV. 
Les justificatifs acceptables) 

V Fiche technique disponible 
en ligne 

Valeurs par défaut en prenant 
une date dôinstallation 
correspondant ¨ lô©ge du 
bâtiment 

  

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã DPE antérieur 

Si une PAC réversible est installée, une 
climatisation doit être indiquée. 
Une PAC air/air est réputée réversible. 
Un diagnostiqueur contrôle la présence 
de lôappareil, il nôa pas a jug® de son 
état de fonctionnement. 

Type de PAC et EER à entrer si valeurs 
connues, ou entrer année et type pour 
valeur par défaut 

Ann®e dôinstallation 

V Visuel (si plaque avec année 
installée)  

V Voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables 

          

Surface climatisée 

Si PAC Air/Air ï seulement la 
pièce concernée et les pièces 
ouvertes dessus en 
permanence 
Si PAC raccordé à un réseau, 
toutes les pièces du logement 
desservi par ce réseau 

    

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã  DPE antérieur 

  Surface à mesurer 

PRODUCTION ELECTRIQUE A DEMEURE 
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Donn®e dôentr®e Priorité n°1 Priorité n°2 Priorité n°3 Relevés non acceptés 
Observations et  

Équipement nécessaire 
Valeurs possibles 

Surface, orientation et 
inclinaison de panneaux 

photovoltaïques 

Mesure directe de la surface si 
accessible 
 
Boussole pour orientation, 
estimation pour inclinaison 

Données issues de justificatifs 
(voir partie 06 IV. Les 
justificatifs acceptables) 

Estimation de la surface de 
panneaux en comptant le 
nombre de modules que l'on 
multiplie par 1,6 
 
Ne pas saisir dôinstallation 
solaire sôil nôy a aucune preuve. 

Ã Information orale 

Ã Photo non certifiée par syndic 

Ã  DPE antérieur 

La part autoconsommée de la 
production photovoltaïque est forfaitaire 

Chiffres, orientation 



 π 

Un guide détaillé sur les recommandations de travaux sera publié prochainement. Avant sa 
publication, cette Annexe est intégrée dans le présent guide. 

Lôun des objectifs principaux du DPE est dôinciter ¨ la r®alisation de travaux dô®conomie dô®nergie. En effet, 
lorsque le DPE précède une transaction immobili¯re, il sôagit du moment opportun du cycle de vie du 
logement pour réaliser une rénovation énergétique en ayant une approche type « travaux embarqués »1. Il 
sôagira pour le diagnostiqueur de proposer au maximum deux scénarii de travaux : 

¶ Une étape de sortie de lô®tat de passoire ®nerg®tique (pour les bâtiments les plus énergivores), 
ou dôam®lioration des performances ®nerg®tiques pour les b©timents d®j¨ class®s E ou mieux ; 

¶ Une ®tape permettant au b©timent dôatteindre le niveau de b©timent performant, côest-à-dire 
lô®tiquette A ou B (sauf si cela est impossible ¨ cause de contraintes architecturales ou techniques 
notamment). 

La division en deux scénarii de travaux permet la priorisation des travaux, et donc la division du coût des 
travaux. Cela peut °tre b®n®fique notamment lorsque le propri®taire nôest pas capable dôassumer lôensemble 
des travaux proposés dans un bouquet de travaux en une seule fois. Le diagnostiqueur veillera néanmoins 
¨ ce que lôensemble des travaux (sc®nario 1 plus sc®nario 2) permette dôatteindre un niveau de b©timent 
performant. Il pourra proposer de commencer par exemple par les postes qui permettent dô®conomiser un 
maximum dô®nergie, le plus rapidement et ¨ moindre co¾t, ou de remplacer en premier lieu des syst¯mes 
défaillants. 

Les bouquets de travaux ainsi proposés doivent respecter les préceptes suivants : 

¶ Être en accord avec le mode constructif du bâtiment selon son époque de construction ; 

¶ Consid®rer son fonctionnement thermique dôensemble avec des dispositions actives et passives ; 

¶ Avoir une approche bioclimatique du bâtiment pour interpréter correctement les consommations 
constatées lors du diagnostic ; 

¶ Étudier conjointement son comportement thermique en hiver et en été. Proposer des 
améliorations qui ne détériorent pas le confort dô®t® ; 

¶ Considérer que les dispositions les plus économes en énergie sont souvent passives ; 

¶ Ne pas cr®er de ponts thermiques dans les constructions anciennes qui nôen pr®sentent pas ; 

¶ Ne préconiser que des améliorations qui ne risquent pas de provoquer de désordres. 

1 La notion de travaux embarqu®s renvoie ¨ lôobligation de r®aliser certains travaux dôisolation thermique dans le 
cadre dôun projet de r®novation dôenvergure. 
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Les recommandations de bouquets de travaux seront exprimées de la manière suivante : 

¶ Les recommandations de travaux doivent aborder tous les lots sôils nôont pas ®t® trait®s de 
manière satisfaisante par ailleurs (plancher haut, plancher bas, murs, menuiseries, systèmes) ; 

¶ Les recommandations seront exprim®es sous la forme dôobjectifs de performance (résistance 
thermique, coefficient de transmission thermique, COP, EER, é). Une ®quivalence en ®paisseur 
dôisolant pour un ou plusieurs matériaux pourra être donnée pour plus de facilité ; 

¶ Le diagnostiqueur affichera les étiquettes énergie et climat que le logement est susceptible 
dôatteindre apr¯s la r®alisation de chaque bouquet de travaux propos® ; 

¶ Le diagnostiqueur donnera également des conseils sur le bon usage et le bon entretien du 
bâtiment et des systèmes. 

 

 

Les recommandations pourront porter sur : 

¶ Les toitures et combles ; 

¶ Le plancher bas ; 

¶ Les murs ; 

¶ Les menuiseries. 

 

Sch®ma dôune maison et des d®perditions de lôenveloppe avec les pourcentages 

Attention, d¯s lors que des travaux sur la perm®abilit® ou sur lôisolation de lôenveloppe sont pr®conis®s, et 
en absence de ventilation, il est n®cessaire dô°tre vigilant ¨ lô®quilibre hygrothermique ainsi quôà la qualité 
de lôair int®rieur du b©timent. Pour cela, des syst¯mes de ventilation pourront °tre pr®conis®s ou des isolants 
perm®ables ¨ la vapeur dôeau (notamment pour les b©tis anciens).  

01) LE PLANCHER HAUT  

Trois types de plancher haut se retrouvent : 

¶ Les toitures-terrasses Ÿ Isolation par le dessus, souvent coupl®e au 
complexe dô®tanch®it® ; 

¶ Les combles habitables Ÿ Isolation sous rampants ; 

¶ Les combles perdus Ÿ Isolation sur plancher ou sous rampants. 

Les prescriptions seront différentes suivant le type de plancher haut. 

Sch®ma montrant les diff®rents planchers hauts que lôon peut retrouver 
dans les logements 

Si les contraintes techniques ou architecturales notamment, ne permettent pas de dôatteindre 
le niveau bâtiment performant, on recommandera un bouquet de travaux moins ambitieux. 
Avant tout il faut sôassurer de ne pas recommander des travaux qui pourraient 
représenter un risque pour le bâtiment. 
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La toiture est, dans la majorité des cas, la paroi la plus déperditive. Son isolation thermique permet 
dôam®liorer ¨ la fois le confort dôhiver (réduire considérablement les déperditions donc diminuer les 
consommations dô®nergie) mais elle a ®galement pour but de limiter les apports solaires en ®t®, ce qui 
contribue ¨ lôaugmentation du confort dô®t®. 

En copropriété, les travaux concernant la toiture rel¯vent dôune d®cision en assembl®e g®n®rale des 
copropriétaires. Ils doivent être votés à la majorité simple (la majorité des voix exprimées des copropriétaires 
pr®sents) pr®vue ¨ lôarticle 24 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi relative à la transition 
écologique pour la croissance verte (TECV) du 17 août 2015. Les frais engendrés sont à la charge de 
lôensemble des copropri®taires. 

(F) Liste des travaux envisageables et conseils li®s ¨ la mise en îuvre : 

Travaux destinés à rétablir 
lôéquilibre hygrothermique 
du plancher haut/toiture 

¶ Pour les bâtis anciens, utiliser des isolants perméables à la vapeur 
dôeau (ou capillaires).  

¶ Supprimer les travaux antérieurs inadaptés (en cas de prolifération 
dôalgues et de moisissures ou si la conductivité thermique des isolants 
présents est dégradée). 

Suppression de lôisolation 
existante 

¶ Supprimer les travaux antérieurs inadaptés.  

¶ Avant de mettre en place un nouvel isolant, supprimer lôisolant en 
mauvais état ou mal posé. 

Isolation du plancher haut 
par le dessous 

¶ Veiller à ce que l'isolation soit continue sous toute la surface du 
plancher. 

Isolation du plancher haut 
par le dessus 

¶ Veiller à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface du plancher. 

Isolation de la toiture par 
lôint®rieur 

¶ L'isolation des faux combles, des cloisons de redressement, des 
pignons aveugles et des combles perdus ne doit jamais être négligée. 
Ménager impérativement une lame d'air de plus de 2 cm pour la 
ventilation de la charpente.  

¶ Veiller à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface du plancher. 
Si la couche est rapportée à un pare-vapeur, lacérer celui-ci avant la 
pose de la nouvelle couche. 

Isolation de la toiture par 
lôext®rieur 

¶ Une toiture terrasse ne doit pas être isolée par l'intérieur, elle doit 
toujours l'être par l'extérieur. En empêchant la diffusion de la chaleur 
solaire reçue par la dalle de couverture, l'isolant soumettrait celle-ci à 
des chocs thermiques désastreux pouvant entraîner des ruptures 
d'étanchéité et des fissurations graves.  

Complément dôisolation du 
plancher haut 

¶ Ne pas négliger l'isolation des faux combles, des cloisons de 
redressement et des combles perdus. Ménager impérativement une 
lame d'air de plus de 2 cm pour la ventilation de la charpente.  

¶ Veiller à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface du plancher. 
Si la couche est rapportée à un pare-vapeur, lacérer celui-ci avant la 
pose de la nouvelle couche. 

Compl®ment dôisolation de 
la toiture 

¶ Veiller à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface du plancher. 

(G) Performance thermique minimale ¨ respecter lors des travaux dôam®lioration 

Les performances thermiques minimales ¨ respecter sont fix®es par lôarr°t® du 3 mai 2007 relatif aux 
caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants : 
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Type de paroi opaque 

R®sistance thermique minimale R de lôensemble 
paroi + isolant en m2.K /W 

Zone climatique 
H1 

Zone climatique H2 et 
H3 à plus de 800m 

dôaltitude 

Zone H3 à 
moins de 800m 
dôaltitude 

Planchers de combles perdus 5,2 5,2 5,2 

Toiture de pente < 60° 5,2(1) 4,5 4 

Toiture terrasse 4,5(2) 4,3(2) 4(2) 

(1) : En zone H1, la r®sistance thermique minimale peut °tre r®duite jusquô¨ 4 m²K/W lorsque, dans les locaux à usage 
d'habitation, les travaux d'isolation entraînent une diminution de la surface de référence des locaux concernés supérieure à 5 
% en raison de l'épaisseur de l'isolant. 

(2) : R peut être réduit à un des 3 dans les cas suivants : 

¶ lô®paisseur dôisolation implique un changement des huisseries, ou un relèvement des garde-corps ou des 

équipements techniques ; 

¶ lô®paisseur dôisolation ne permet plus le respect des hauteurs minimales dô®vacuation des eaux pluviales et des 

relevés ; 

¶ lô®paisseur dôisolation et le type dôisolant utilis® implique un dépassement des limites de charges admissibles de 

la structure. 

Pour aller plus loin dans les recommandations, le label Effinergie impose a minima : 

¶ R Ó 7,5 m² K/W sous tout type de combles ; 

¶ R Ó 5 mĮ K/W sous toiture terrasse. 

02) LE PLANCHER BAS 

Le plancher bas peut être sur terre-plein, sur vide sanitaire, sur local 
chauffé ou sur local non chauffé. 

Il importe de limiter les déperditions de chaleur du bâtiment vers le sol. En 
revanche, il faudra veiller ¨ ®viter les remont®es dôhumidit® en lui laissant 
un cheminement vers lôext®rieur (les entr®es dôair du vide sanitaire ne 
doivent jamais être obstruées). 

En copropriété, les travaux concernant le plancher bas rel¯vent dôune 
décision en assemblée générale des copropriétaires. Ils doivent être votés à la majorité simple (la majorité 
des voix exprim®es des copropri®taires pr®sents) pr®vue ¨ lôarticle 24 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 
modifiée par la loi relative à la transition écologique pour la croissance verte (TECV) du 17 août 2015. Les 
frais engendr®s sont ¨ la charge de lôensemble des copropri®taires. 

Suivant la configuration il sera possible de proposer une isolation en sous-face ou non (cas sur terre-plein 
ou sur vide sanitaire avec hauteur faible). 

(A) Liste des travaux envisageables et conseils li®s ¨ la mise en îuvre 

Travaux destinés à rétablir 
lôéquilibre hygrothermique 

du plancher bas 

¶ Pour les bâtis anciens, il est nécessaire que les isolants ou matériaux 
isolants choisis soient au moins perméables à la vapeur, et au mieux 
également capillaires. En effet, la perméabilité à la vapeur (capacité à se 
laisser traverser par la vapeur) et la capillarité (capacité à transporter de 
lôeau liquide) sont deux propriétés de la plupart des matériaux anciens. 
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Mettre en îuvre des isolants ou des mat®riaux aux propri®t®s similaires 
garantit donc, a priori, lô®quilibre hygrothermique des parois. 

¶ En cas de prolif®ration dôalgues et de moisissures ou si la conductivité 
thermique des isolants présents est dégradée, supprimer les travaux 
antérieurs inadaptés (compléter des travaux antérieurs incomplets). 
Entretenir le bâtiment. 

Suppression de lôisolation 
existante 

¶ Supprimer les travaux antérieurs inadaptés.  

¶ Avant de mettre en place un nouvel isolant, supprimer lôisolant en 
mauvais état ou mal posé. 

Isolation du plancher bas 
par le dessus sur local non 

chauffé 
¶ Veiller à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface du plancher. 

Isolation du plancher bas 
par le dessous sur local non 

chauffé 

¶ Les entrées d'air d'un vide sanitaire ne doivent jamais être obstruées au 
risque d'engendrer des problèmes d'humidité.  

¶ Veiller à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface du plancher. 

Isolation du plancher bas 
sur terre-plein 

¶ Il ne faut pas mettre de revêtements étanches (chape ciment ou 
carrelage ®tanche é), ils induisent des remont®es d'humidit® dans les 
murs. Opter pour des chapes perméables à la vapeur d'eau et/ou avec 
un drainage perméable. 

Compl®ment dôisolation du 
plancher bas par le dessus 

sur local non chauffé 
¶ Veiller à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface du plancher. 

Compl®ment dôisolation du 
plancher bas par le dessous 

sur local non chauffé 
¶ Veiller à ce que l'isolation soit continue sous toute la surface du plancher. 

 

(B) Performances thermiques conseillées 

Les performances thermiques minimales ¨ respecter sont fix®es par lôarr°t® du 3 mai 2007 relatif aux 
caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants : 

Type de paroi opaque 

R®sistance thermique minimale R de lôensemble 
paroi + isolant en m2.K / W 

Zone climatique 
H1 

Zone climatique H2 et 
H3 à plus de 800m 

dôaltitude 

Zone H3 à 
moins de 800m 
dôaltitude 

Planchers bas donnant sur local non 
chauffé ou extérieur 

3(1) 3(1) 2,1 

(1) : La r®sistance thermique minimale peut °tre diminu®e ¨ 2.1 mĮ.K/W pour adapter lô®paisseur dôisolant 
nécessaire à la hauteur libre disponible si celle-ci est limitée par une autre exigence réglementaire. 

Pour aller plus loin dans les recommandations, le label Effinergie impose a minima : 

¶ R Ó 3,5 mĮ K/W pour lôisolation des planchers bas sur sous-sol, vide sanitaire ou passage ouvert ; 

¶ R Ó 2,1 m² K/W pour les planchers bas sur terre-plein. 
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03) LES MURS 

Les murs déperditifs peuvent donner sur lôext®rieur, sur un local non chauff® 
ou sur un local tertiaire. 

Les recommandations d®pendront du type de mur initial, de lôisolation, des 
contraintes du site (dont urbanisme). 

Avant de proposer lôisolation dôun mur, il faut en conna´tre la constitution et 
savoir si le mur dispose d®j¨ dôun isolant. Dans le cas des constructions 
neuves, il faudra prendre garde ¨ ne pas poser lôisolant sur une paroi 

humide. Dans le cas des constructions anciennes (avant 1948), veiller à ne pas poser de matériaux étanches 
ou hydrophiles au risque de nuire ¨ lô®quilibre hygrothermique du b©timent et d®t®riorer lôisolant. 

En copropri®t®, les travaux dôisolation int®rieure des murs sont ¨ la discr®tion du propri®taire, par contre, sôil 
sôagit dôune isolation par lôext®rieur, il sera n®cessaire de faire voter le projet en assembl®e g®n®rale des 
copropriétaires. Ils doivent être votés à la majorité simple (la majorité des voix exprimées des copropriétaires 
pr®sents) pr®vue ¨ lôarticle 24 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi relative à la transition 
écologique pour la croissance verte (TECV) du 17 août 2015. Les frais engendrés sont à la charge de 
lôensemble des copropri®taires. 

Suivant les cas il pourra être proposé une isolation intérieure, extérieure ou une correction thermique. 

(A) Liste des travaux envisageables et conseils li®s ¨ la mise en îuvre 

Travaux destinés à rétablir 
lôéquilibre hygrothermique 

des murs 

¶ Il faut impérativement trouver la cause de l'humidité et la traiter avant 
d'entreprendre des travaux d'isolation. 

Suppression de lôisolation 
existante 

¶ Supprimer les travaux antérieurs inadaptés avant de mettre en place un 
nouvel isolant, supprimer lôisolant en mauvais ®tat ou mal pos®. 

Correction thermique des 
murs par lôint®rieur 

¶ Sôassurer du respect de lô®quilibre hygrothermique des murs. 

Correction thermique des 
murs par lôext®rieur 

¶ Sôassurer du respect de lô®quilibre hygrothermique des murs. 

Isolation des murs par 
lôext®rieur 

¶ Envisager prioritairement une isolation des murs par l'extérieur, elle 
permet de limiter les ponts thermiques. 

¶ Pour les murs non ®tanches ¨ la vapeur dôeau, isoler avec des 
mat®riaux perm®ables ¨ la vapeur dôeau. 

¶ V®rifier la faisabilit® avec les r¯gles dôurbanisme et la valeur 
patrimoniale du bâtiment. 

Isolation des murs par 
lôint®rieur 

¶ Pour les murs non ®tanches ¨ la vapeur dôeau, isoler avec des 
mat®riaux perm®ables ¨ la vapeur dôeau. 

Isolation dans un double-
mur 

¶ Si la lame d'air n'est pas ventilée, choisir un isolant perméable à la 
vapeur d'eau. 

Compl®ment dôisolation par 
lôint®rieur si isolation par 
lôint®rieur existante 

¶ Pour les murs non ®tanches ¨ la vapeur dôeau, isoler avec des 
mat®riaux perm®ables ¨ la vapeur dôeau. 

Isolation par lôext®rieur si 
isolation par lôint®rieur 

existante 

¶ Pour les murs non étanches ¨ la vapeur dôeau, isoler avec des 
mat®riaux perm®ables ¨ la vapeur dôeau. 

Compl®ment dôisolation par 
lôext®rieur si isolation par 
lôext®rieur existante 

¶ Pour les murs non ®tanches ¨ la vapeur dôeau, isoler avec des 
mat®riaux perm®ables ¨ la vapeur dôeau. 
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Isolation par lôint®rieur si 
isolation par lôext®rieur 

existante 

¶ Envisager la n®cessiter dôune isolation des murs par l'int®rieur avec des 
matériaux perméables à la vapeur d'eau. 

Pas dôisolation des murs ¶ Uniquement dans le cas o½ lôaspect patrimonial lôimpose. 

(B) Performances thermiques conseillées 

Les performances thermiques minimales ¨ respecter sont fix®es par lôarr°t® du 3 mai 2007 relatif aux 
caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants  

Type de paroi opaque 

Résistance thermique minimale R de lôensemble 
paroi + isolant en m2.K / W 

Zone climatique 
H1 

Zone climatique H2 et 
H3 à plus de 800m 

dôaltitude 

Zone H3 à 
moins de 800m 
dôaltitude 

Murs en contact avec l'extérieur et 
rampants de toitures de pente 

supérieure à 60° 
2,9 2,9 2,2 

Murs en contact avec un volume 
non chauffé 

2 2 2 

Pour aller plus loin dans les recommandations, le label Effinergie impose a minima : 

¶ R Ó 4,5 mĮ K/W pour tout type dôisolation. 

04) LES MENUISERIES 

Les menuiseries concernent les fenêtres, les portes fenêtres et les 
portes donnant sur lôext®rieur ou vers des locaux non chauff®s. 

Les recommandations relatives aux menuiseries devront prendre en 
compte lô®tanch®it® ¨ lôair, le renouvellement dôair, les ®ventuelles r¯gles 
dôurbanisme du site. 

Elles d®pendront ®galement des menuiseries dôorigine. 

Lors du changement de fenêtres, il faudra veiller à respecter le système de ventilation du bâtiment : installer 
des fen°tres neuves ®tanches ¨ lôair et sans entr®es dôair peut engendrer lôapparition de champignons ou de 
moisissures ¨ cause dôune ventilation trop faible. Pour les fen°tres orient®es au sud ou en toiture, on pourra 
maximiser les apports solaires en choisissant des vitrages avec un facteur solaire élevé. 

Lorsque cela est possible, installer des volets, persiennes ou protections solaires qui amélioreront les 
performances thermiques en hiver ainsi que le confort dô®t®. Les coffres de volets doivent être isolés pour 
limiter les déperditions. 

En copropriété, les modifications de menuiseries, si elles sont intérieures, sont à la discrétion du propriétaire, 
par contre, sôil sôagit dôun changement des menuiseries ou des modifications ext®rieures, il sera nécessaire 
de faire voter le projet en assemblée générale des copropriétaires. Ils doivent être votés à la majorité simple 
(la majorit® des voix exprim®es des copropri®taires pr®sents) pr®vue ¨ lôarticle 24 de la loi 65-557 du 10 
juillet 1965 modifiée par la loi relative à la transition écologique pour la croissance verte (TECV) du 17 août 
2015. Les frais engendr®s sont ¨ la charge de lôensemble des copropri®taires. 

Dans le DPE, les espaces tampons solarisés (les vérandas et loggias fermées) sont pris en compte et 
valorisés. Une véranda ou une loggia fermée est un espace tampon qui permet de récupérer la chaleur 
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apportée par le rayonnement solaire. Elle ne doit pas être chauffée et doit toujours être séparée du volume 
chauffé (portes, fenêtres). En hiver, cette séparation peut être ouverte les jours ensoleillés. 

Si la véranda est chauffée, elle doit être intégrée dans la surface du bien. 

(A) Liste des travaux envisageables et conseils li®s ¨ la mise en îuvre 

Installation de fenêtres double-
vitrage 

¶ Lors du changement des fenêtres et s'il n'y a pas d'entrées d'air par 
ailleurs, prévoir des fenêtres avec des entrées d'air intégrées pour 
assurer le renouvellement de l'air. 

Installation de fenêtres triple-
vitrage 

¶ Lors du changement des fenêtres et s'il n'y a pas d'entrées d'air par 
ailleurs, prévoir des fenêtres avec des entrées d'air intégrées pour 
assurer le renouvellement de l'air. 

Installation de double-fenêtres 
intérieures 

¶ Il faut maintenir les dimensions des clairs de vitrage et des 
menuiseries existantes. Lors de la pose des double-fenêtres et s'il 
n'y a pas d'entrées d'air par ailleurs, prévoir des entrées d'air pour 
assurer le renouvellement de l'air. 

Installation de double-fenêtres 
extérieures 

¶ Il faut maintenir les dimensions des clairs de vitrage et des 
menuiseries existantes. Lors de la pose des double-fenêtres et s'il 
n'y a pas d'entrées d'air par ailleurs, prévoir des entrées d'air pour 
assurer le renouvellement de l'air. 

Installation de protections 
solaires intérieures 

¶ Garder en tête que les protections solaires seront beaucoup plus 
efficaces à l'extérieur (volets) qu'à l'intérieur (stores) pour limiter les 
surchauffes en été. 

Installation de protection 
solaire extérieures 

¶ Les protections solaires seront beaucoup plus efficaces à l'extérieur 
(volets) qu'à l'intérieur (stores) pour limiter les surchauffes en été. 

¶ Les coffres de volets doivent être isolés. 

Installation de nouveaux 
ouvrants sur les dormants 

existants 

¶ Sôassurer de la pr®sence dôentr®es dôair pour assurer le 
renouvellement dôair. 

Installation dôune porte isolante 
¶ Respecter les performances thermiques minimales imposées par la 

réglementation thermique. 

Installation de trappes isolantes ¶ Sôassurer de lô®tanch®it® ¨ lôair. 

Calfeutrement des fenêtres et 
portes 

¶ Le renouvellement d'air sera assuré et contrôlé par les entrées d'air 
des fenêtres. Les infiltrations parasites seront réduites. 

Calfeutrement des trappes ¶ Sôassurer de lô®tanch®it® ¨ lôair. 

Calfeutrement des conduits 
non utilisés 

¶ Sôassurer de lô®tanch®it® ¨ lôair. 

(B) Performances thermiques conseillées 

Les performances thermiques minimales ¨ respecter sont fix®es par lôarr°t® du 3 mai 2007 relatif aux 
caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants : 

Type de paroi vitrée Performance thermique 

Fenêtres de surface supérieure à 0,5 m2, portes-
fenêtres, double fenêtres, façade rideaux 

Uw Ò 1.9 W/(m2.K) 

Porte dôentr®e de maison individuelle donnant sur 
l'extérieur 

Ud Ò 2 W/(m2.K) 

Verrière Ucw Ò 2.5 W/(m2.K) 
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Véranda Uv®randa Ò 2.5 W/(m2.K) 

Les recommandations Effinergie sont variables en fonction de la zone climatique, de lôorientation des 
fenêtres et des masques solaires :  

¶ Pour les zones froides avec apports solaires passifs faibles (par ex : zone H1 et H2, orientation 
Nord) il est recommand® dôavoir une bonne isolation thermique Uw Ò 1,4 et un maximum dôapports 
lumineux Tlw Ó 0,5 ; 

¶ Pour les zones froides avec apports solaires passifs à valoriser (par ex : zone H1 et H2, orientation 
Sud) il est recommand® dôavoir une bonne isolation thermique Uw Ò 1,4 et un maximum dôapports 
lumineux et thermiques en hiver et en mi-saison Sw Ó 0,4 ; 

¶ Pour les zones froides avec apports solaires passifs à valoriser et risque de surchauffe ou climat 
tempéré et apports solaires passifs à valoriser (ex: zone H1 et H2 exposition Ouest) il est 
recommand® dôavoir une bonne isolation thermique Uw Ò 1,4 et un maximum dôapports lumineux 
et thermiques en hiver Sw Ó 0,4 et de munir les fen°tres de protections solaires mobiles efficaces 
et isolantes Sws Ò 0,1 ; 

Pour les zones chaudes et zones de climat tempéré avec risque de surchauffe en été et à mi-saison (ex : 
zone H2 et H3 exposition Sud et Ouest) il est recommand® dôavoir une bonne isolation thermique Uw Ò 1,6 
et des protections solaires performantes par le choix des vitres Sw Ò 0,35 et/ou de protections solaires 
mobiles isolantes Sws Ò 0,1. 

05) LE CONFORT Dô£T£ 

Lôindicateur sur le confort dô®t® dans le DPE ne prend pas en compte les ®quipements de refroidissement. Il 
prend en compte : 

¶ Lôisolation de la toiture ; 

¶ La présence de protections solaires extérieures sur les baies orientées Sud, Est et Ouest et les 
fenêtres de toit * ; 

¶ Lôinertie du logement ; 

¶ Lôaspect traversant du logement ; 

¶ La pr®sence de brasseurs dôair. Les ventilateurs sur pied ne doivent pas °tre pris en compte. 

* Pour cette condition, ne sont pas considérées les baies orient®es au Sud, ¨ lôEst et ¨ lôOuest dont la surface 
est strictement inférieure à 0,7 m², si celles-ci représentent moins de 10% de la surface totale de baie. En 
effet, de telles baies nôauront pas un impact significatif sur le confort dô®t® global du logement.  

Attention, cette exception ne sôapplique pas aux fen°tres de toit.  

Ainsi, ne sera pas prise en compte une fenêtre à un ventail de dimension 60cm par 80cm (soit 0,48 m²) 
orientée au Sud si une baie vitr®e de dimension 2,15m par 2,4m (soit 5,16 mĮ) se trouve dans lôappartement. 
En effet, la fenêtre représentera alors seulement 9,30 % de la surface vitr®e totale de lôappartement. 

Un logement est dit traversant si, pour chaque orientation (verticale nord, verticale est, verticale sud, verticale 
ouest, horizontale) donnant sur lôext®rieur, la surface des baies est inférieure à 75% de la surface totale des 
baies. 

Exemples : 

Logement dont seules les orientations sud et ouest donnent sur lôext®rieur : 

a. 20m² de baies au total : 

¶ 12m² de baies orientées au sud (soit 60% de la surface totale < 75%) 

¶ 8mĮ de baies orient®es ¨ lôouest (soit 40% de la surface totale < 75%) 
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Le logement est donc considéré traversant 

b. 20m² de baies au total : 

¶ 16m² de baies orientées au sud (soit 80% de la surface totale > 75%) 

¶ 4mĮ de baies orient®es ¨ lôouest (soit 20% de la surface totale < 75%) 

Les baies présentes sur la façade sud représentent plus de 75% de la surface totale des baies du logement, 
le logement nôest donc pas consid®r® traversant. 

Recommandations sur le confort dô®t® 

Installer des protections 
solaires extérieures 

¶ Sur les façades Est/Ouest/Sud. 

¶ Sur les fenêtres de toit. 

Isolation de lôenveloppe 
¶ Isolation de la toiture (voir recommandations des planchers hauts). 

¶ Privil®gier une isolation ext®rieure pour lôinertie du b©timent. 

Installer des brasseurs dôair 

¶ Brasseurs dôair fixes (pris en compte dans le rapport mais pas dans le 
calcul 3CL). 

¶ Ventilateurs sur pied (non pris en compte dans le calcul 3CL). 

Recommandations dôusage 

¶ Fermer les fenêtres en journée, les ouvrir la nuit (selon faisabilité vis-à-
vis du bruit, de la sécurité). 

¶ Fermer les protections solaires en journée. 

¶ Si un système de refroidissement est installé, ne pas refroidir le 
logement en dessous de 26°C. 

 

Rappel : 

Dorénavant cinq postes de consommation sont comptés dans le DPE : 

¶ Le chauffage ; 

¶ Le refroidissement ; 

¶ Lôeau chaude sanitaire ; 

¶ Lô®clairage ; 

¶ Les auxiliaires (chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, ventilation). 
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01) LE CHAUFFAGE 

Les recommandations seront différentes selon que le 
chauffage soit : 

¶ Divisé : la g®n®ration et lô®mission sont confondues 
(poêle bois, convecteurs et panneaux rayonnants 
électriques, etc.) ; 

¶ Central : la génération (individuelle ou collective) et les 
émetteurs sont distincts, reliés par un réseau de distribution 
(fluide chauffant : air ou eau). 

Dans les deux cas, les recommandations devront permettre 
une optimisation du rendement (ou du coefficient de performance dans le cas des pompes à chaleur) de 
chauffage. 

Les recommandations peuvent concerner le rendement de génération, de régulation, de distribution ou 
dô®mission. 

En copropri®t®, si lôinstallation est commune, il sera n®cessaire de faire voter le projet en assembl®e g®n®rale 
des copropriétaires. Ils doivent être votés à la majorité simple (la majorité des voix exprimées des 
copropri®taires pr®sents) pr®vue ¨ lôarticle 24 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi relative à 
la transition écologique pour la croissance verte (TECV) du 17 août 2015. Les frais engendrés sont à la 
charge de lôensemble des copropriétaires. 

 

Recommandations sur le chauffage 

Calorifuger le réseau de 
chauffage 

¶ Calorifuger le réseau hors volume chauffé avec des coquilles isolantes. 

¶ Assurer la bonne continuité du calorifugeage. 

Entretenez votre installation 
de chauffage 

¶ Programmer une visite annuelle d'un professionnel pour nettoyer, régler 
et contrôler les installations de chauffage (une chaudière bien réglée 
consommera moins d'énergie). 

Envisager de remplacer la 
chaudière électrique par un 
autre système de chauffage 

¶ Remplacer la chaudière existante par un système performant 
(chaudière à condensation, chaudière basse température, pompe à 
chaleur). 

¶ S'assurer que les émetteurs soient adaptés au type de chaudière. 

Pompe à chaleur 

¶ Choisir une pompe à chaleur adaptée au logement (PAC air/air, air/eau, 
eau/eau, géothermie, installation hybride). 

¶ Adapter les radiateurs (chaleur douce) pour que le coefficient de 
performance soit optimum (attention, toutes les pompes à chaleur ne 
sont pas forcément compatibles avec tous les radiateurs). 

¶ L'installation d'une pompe à chaleur nécessite un bon niveau d'isolation 
du bâtiment. 

Les syst¯mes remplac®s dans le cadre des recommandations doivent lô°tre par des 
équipements de puissance adaptée au niveau de performance de l'enveloppe après 
rénovation. 
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¶ Mettre en place et entretenir l'installation à l'aide d'un professionnel 
qualifié. Celui-ci réalisera des essais d'étanchéité pour garantir la 
performance de l'installation. 

Pose dôun insert pour 
chauffage bois 

¶ Proscrire les chemin®es ¨ foyer ouvert et pr®coniser lôinstallation dôun 
insert/poêle. 

¶ Si le logement est équipé d'un chauffage au bois, l'insert permet de 
fermer le foyer et de rendre le système plus performant et moins 
polluant. 

¶ L'insert à pellet/granulés permet la programmation du chauffage et une 
chaleur plus homogène. 

Remplacement émetteur 

¶ Remplacer les convecteurs par des panneaux rayonnants ou des 
radiateurs. 

¶ Adapter les émetteurs à la chaudière en place. 

¶ Si le réseau de chauffage est intégré à la maçonnerie, garder une trace 
écrite de la localisation des réseaux afin d'éviter les risques lors de 
travaux ultérieurs. 

Chauffage avec chauffage 
solaire 

¶ A recommander s'il y a possibilité d'implanter des capteurs au Sud, 
sans masque, sans contrainte architecturale ni gène pour le voisinage. 

¶ Il est nécessaire de disposer d'un emplacement à proximité pour le 
stockage de l'ECS. 

¶ Les capteurs mis en place doivent disposer d'un avis technique. 

¶ Entretenir régulièrement les capteurs solaires et vérifier périodiquement 
leur bon fonctionnement. 

Recommandations sur le pilotage du chauffage 

Réguler et programmer le 
système de chauffage 

¶ Poser une régulation en fonction de la température extérieure ou 
intérieure pour le système de chauffage. 

¶ Poser un thermostat d'ambiance programmable (ne pas le poser sur 
une paroi ensoleillée, près d'une entrée d'air, d'un courant d'air ou d'un 
émetteur chaud). 

¶ Poser une horloge de programmation. 

¶ Poser des robinets thermostatiques (laisser un radiateur sans robinet 
thermostatique afin de ne pas nuire à la longévité du circulateur). 

Adopter les bonnes 
pratiques d'usage 

¶ Programmer le système de chauffage ou l'adapter en fonction de la 
présence des usagers : augmenter la température de consigne d'un 
degré augmente en moyenne de 6% la facture de chauffage. 

¶ Passer en chauffage réduit ou hors gel en cas d'absence prolongée. 

¶ Passer en chauffage réduit ou hors gel lorsque les fenêtres sont 
ouvertes. 

¶ Fermer les volets de chaque pièce pendant la nuit. 

¶ Ne jamais placer un meuble devant ou au-dessus dôun émetteur de 
chaleur. 
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02) LA VENTILATION 

Lô®quipement de ventilation influe sur les consommations de chauffage (d®bit de 
renouvellement dôair) et sur les consommations dôauxiliaires. 

La ventilation peut être par ouverture de fenêtres, naturelle, autoréglable, 
hygror®glable, hybride, double flux. Lô©ge des ®quipements est pris en compte dans 
la méthode de calcul. 

En copropri®t®, sôil est n®cessaire de r®aliser des travaux, des entretiens ou une 
mise en place, il sera nécessaire de faire voter le projet en assemblée générale des copropriétaires. Ils 
doivent être votés à la majorité simple (la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents) prévue 
¨ lôarticle 24 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi relative à la transition écologique pour la 
croissance verte (TECV) du 17 ao¾t 2015. Les frais engendr®s sont ¨ la charge de lôensemble des 
copropriétaires. 

D¯s lors que des travaux sur la perm®abilit® ou sur lôisolation de lôenveloppe sont préconisés, et en absence 
de ventilation, il est n®cessaire dô°tre vigilant ¨ lô®quilibre hygrothermique ainsi quô¨ la qualit® de lôair int®rieur 

MÉMO - Comment abaisser les consommations de chauffage dans la méthode 3CL-DPE ? 

Dans la méthode 3CL-DPE, plusieurs leviers sont possibles pour abaisser les consommations 
théoriques de chauffage. 

1. Jouer sur lôintermittence du chauffage (partie 8 « mod®lisation de lôintermittence » de la méthode 
de calcul). 

Plus lôintermittence est faible, plus les consommations de chauffage seront faibles. 

Les tableaux de la m®thode de calcul donnent des valeurs de lôintermittence en fonction du type 
de chauffage (divis®, central), du type dô®metteur (air souffl®, radiateur, plancher chauffant) et des 
®quipements dôintermittence mis en place (absent, central avec ou sans minimum de T°, par pièce 
avec minimum de T°C, par pièce avec détecteurs de présence et minimum de T°C). 

2. Jouer sur des combinaisons de chauffage (partie 9 « Calcul de la consommation de chauffage » 
de la méthode de calcul). 

La méthode de calcul prend en compte les équipements de chauffage base + appoint, ou en relève 
lôun de lôautre. Il est alors possible de proposer une nouvelle ®nergie en compl®ment de celle 
existante, et de le valoriser dans le calcul. 

3. Jouer sur les rendements dô®mission, de distribution, de r®gulation et de g®n®ration des 
équipements de chauffage (partie 12 « Rendements des installations » et partie 13 « Rendements 
de génération des générateurs à combustion » de la méthode de calcul). 

Dans la méthode de calcul 3CL-DPE des tableaux présentent les rendements pris par la méthode 
de calcul pour les rendements dô®mission, de distribution et de r®gulation. En connaissant 
lô®quipement initial, il est possible de donner des recommandations qui seront bénéfiques à partir 
de ces tableaux. 

Pour le rendement de g®n®ration, des rendements par d®faut sont donn®s en fonction de lô©ge des 
®quipements, pour chaque type dô®nergie. En connaissant le rendement de lô®quipement installé 
(ou son rendement par défaut à partir de son âge), il est possible de cibler les recommandations 
les plus opportunes. 

 

 



109 Guide DPE ï Guide à usage des diagnostiqueurs performance énergétique - 2024 

du bâtiment. Pour cela, des systèmes de ventilation pourront être préconisés ou des isolants perméables à 
la vapeur dôeau (notamment pour les b©tis anciens).  

Recommandations sur la ventilation 

Entretien des installations 
de ventilation 

¶ Nettoyer régulièrement les bouches de sortie et dôentr®e dôair. 

¶ Nettoyer la roue du ventilateur tous les ans et contrôler la courroie. 

¶ Nettoyage et réglage de l'installation tous les 3 ans par un 
professionnel. 

¶ La ventilation mécanique ne doit jamais être arrêtée. 

¶ Si la VMC a plus de 10 ans, faire appel à un professionnel pour vérifier 
l'état des conduits et le moteur du ventilateur. 

¶ Dans le cas d'une VMC double flux, changer régulièrement les filtres 
(en fonction de la pollution locale). 

Mise en place d'un système 
de ventilation mécanique 

¶ Eviter pour les constructions anciennes car il y a un risque de 
contrevenir à la bonne gestion de la vapeur d'eau du sol vers les murs 
et l'air. Cela risque de créer des problèmes d'humidité et des contre-
performances thermiques des maçonneries. 

¶ Prévoir des entrées d'air dans les menuiseries (sauf en double flux). 

¶ Calfeutrer les défauts d'étanchéité après avoir mis en place des entrées 
d'air. 

Changement du système 
de ventilation en cas de 

défaillance 

¶ Calfeutrer les défauts d'étanchéité après avoir vérifié la présence 
d'entrées d'air (et qu'elles n'ont pas été bouchées). 

¶ Vérifier le transit de l'air par détalonnage sous les portes de distribution. 

Changement des bouches 
de ventilation 

¶ Ajouter / changer les bouches d'extraction et de soufflage si nécessaire. 

¶ Vérifier que les bouches de ventilation soient adaptées au système en 
place. 

Calfeutrer les défauts 
d'étanchéité 

¶ Calfeutrer les défauts d'étanchéité des menuiseries à condition qu'un 
système de ventilation général et permanent soit mis en place. 

 



Description des diff®rents syst¯mes de ventilation associ®s aux recommandations dôusage et de travaux possibles : 
 

Type de système de 
ventilation 

Type de 
logement 

Principe conforme à 
la réglementation en 
vigueur sur la 
période : 

Caractéristiques/composants Technologie 
N° Recomm- 
andations 

Aération par fuites de 
l'enveloppe et 
ouverture des baies 
(fenêtres, portes) 

MI, LC < 1906 Néant Absence de ventilation 26 

Aération par fuites de 
l'enveloppe et 
ouverture des baies 
(fenêtres, portes) 

MI, LC 1906 - 1937 Conduits de fumée en cuisine et pièces principales Absence de ventilation 26 

Aération par pièces 
séparées 

MI, LC 1937 - 1958 

¶ A®ration par pi¯ce dôhabitation par ouvrants de surface minimale 

¶ Conduit individuel de ventilation en cuisine 

¶ Entr®e dôair S=100 cmĮ en pi¯ces principales disposant dôun appareil ¨ combustion 

¶ Ventilation basse et haute  S=100 cm² en pi¯ces de service disposant dôun appareil ¨ 
combustion 

Ventilation naturelle 7, 9, 26 

Ventilation par 
balayage partiel 

LC 1955 - 1958 

¶ Conduits collectifs ¨ raccordement individuel de hauteur dô®tage (conduits ç shunt è) 

¶ Conduit de fumée en cuisine 

¶ Si chauffage central, un seul conduit de fumée pour 3 pièces principales 

¶ Entr®e dôair S=100 cmĮ en pi¯ces principales disposant dôun appareil ¨ combustion 

¶ Ventilation basse et haute  S=100 cmĮ en pi¯ces de service disposant dôun appareil ¨ 
combustion 

Ventilation naturelle 7, 9, 26 

Aération par pièces 
séparées 

MI, LC 1958 - 1969 

¶ A®ration pi¯ce par pi¯ce : entr®es et sorties dôair en pi¯ces de service et pi¯ces 
principales 

¶ Conduit de ventilation et/ou de fumée obligatoire en cuisine 

¶ Si chauffage central, un seul conduit de fumée pour 3 pièces principales, sinon un 
conduit de fumée pour chaque pièce principale 

¶ Renouvellement dôair WC et Sdb au travers des ouvrants ou par deux conduits 
(ventilation basse et haute) si pièces aveugles 

Ventilation naturelle 7, 9, 26 

Ventilation 
naturelle/hybride à 
assistance non 
permanente 

LC > 1982 

¶ Extracteur stato-mécanique situé en débouché de conduit vertical 

¶ En fonctionnement naturel, l'assistance mécanique est à l'arrêt et l'extracteur 
fonctionne comme un extracteur statique 

¶ En mode de fonctionnement mécanique basse pression (déclenché selon conditions 
météorologiques ou plages horaires), un ventilateur génère une dépression 
supplémentaire 

¶ Entrées d'air autoréglables ou hygroréglables 

Ventilation hybride 
3, 10, 11, 17, 
23, 24 
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Type de système de 
ventilation 

Type de 
logement 

Principe conforme à 
la réglementation en 
vigueur sur la 
période : 

Caractéristiques/composants Technologie 
N° Recomm- 
andations 

Ventilation 
naturelle/hybride à 
assistance 
permanente 

LC > 1982 

3 modes de fonctionnement de l'extracteur : 

¶ Assistance minimale (ventilateur tournant à vitesse réduite) 

¶ Assistance active (la ventilation génère une dépression supplémentaire) 

¶ Débits majorés (asservissement à une horloge - facultatif) 

Entrées d'air autoréglables ou hygroréglables 

Ventilation hybride 
3, 10, 11, 17, 
23, 24 

Ventilation 
naturelle/hybride 
assistée par induction 

LC > 1982 

¶ Extracteur statique situé en débouché de conduit vertical et ventilateur délocalisé 
générant de l'air à haute pression permettant d'alimenter plusieurs souches de 
ventilation 

¶ Entrées d'air autoréglables ou hygroréglables 

Ventilation hybride 
3, 10, 11, 17, 
23, 24 

Ventilation mécanique 
ponctuelle 

MI, LC > 1969 
¶ Grilles ou modules dôentr®e dôair/extracteurs en pi¯ces de service 

¶ Fonctionnement ponctuel 
Ventilation mécanique 3, 21, 24, 25 

Ventilation mécanique 
répartie 

MI, LC > 1969 

¶ Aération générale et permanente 

¶ Grilles ou modules dôentr®e dôair/extracteurs (a®rateurs) en pièces de service 

Plusieurs configurations rencontrées : 

¶ Type A : A®rateur de paroi (entr®e et sortie directe de lôair vici®) 

¶ Type B : Entr®e directe par lôa®rateur et refoulement sur conduit dôextraction de lôair 
vicié 

¶ Type C : Entrée sur conduit et refoulement direct ¨ lôext®rieur 

¶ Type E : Entrées multiples sur conduit et refoulement sur conduit 

Ventilation mécanique 
3, 4, 7, 10, 21, 
22, 24, 25 

Ventilation mécanique 
par insufflation 

MI > 1982 

¶ Aération générale et permanente par balayage 

¶ Système centralisé (insufflation en un point au niveau des circulations puis extraction 
de l'air vicié par des sorties d'air en pièces principales et pièces de service) ou 
décentralisé (insufflation dans toutes les pièces de vie via un réseau de soufflage) 

¶ Caisson composé d'un ventilateur, d'une résistance pour préchauffer l'air, d'un filtre à 
particules et d'un système de commande 

Ventilation mécanique 
2, 3, 6, 7, 13, 
20, 25 

Ventilation mécanique 
contrôlée simple flux 
autoréglable 

MI, LC > 1969 

¶ Aération générale et permanente par balayage 

¶ Entr®es dôair fixes ou autor®glables en pi¯ces principales et bouches dôextraction 
autoréglables en pièces de service pour rejeter l'air vicié 

Ventilation mécanique 

3, 6, 8, 10, 11, 
16, 20, 21, 24, 
25 

Ventilation mécanique 
contrôlée simple flux 
hygroréglable (type A) 

MI, LC > 1983 

¶ Aération générale et permanente par balayage 

¶ Entr®es dôair fixes ou autor®glables en pi¯ces principales et bouches dôextraction 
hygroréglables en pièces de service pour rejeter l'air vicié 

Ventilation mécanique 

3, 6, 8, 10, 11, 
16, 20, 21, 24, 
25 
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Type de système de 
ventilation 

Type de 
logement 

Principe conforme à 
la réglementation en 
vigueur sur la 
période : 

Caractéristiques/composants Technologie 
N° Recomm- 
andations 

Ventilation mécanique 
contrôlée simple flux 
hygroréglable (type B) 

MI, LC > 1983 

¶ Aération générale et permanente par balayage 

¶ Entr®es dôair hygror®glables en pi¯ces principales et bouches dôextraction 
hygroréglables en pièces de service pour rejeter l'air vicié 

Ventilation mécanique 

3, 6, 8, 10, 11, 
16, 20, 21, 24, 
25 

Ventilation mécanique 
contrôlée simple flux 
hygroréglable Gaz 

MI, LC > 1983 

¶ Aération générale et permanente par balayage 

¶ Entr®es dôair fixes, autor®glables ou hygroréglables en pièces principales et bouches 
dôextraction hygror®glables en pi¯ces de service pour rejeter l'air vici® 

¶ Conduit commun pour ®vacuer lôair vici® du logement et les fum®es de combustion 
issues de la chaudière gaz 

Ventilation mécanique 
3, 6, 8, 10, 11, 
16, 21, 24, 25 

Ventilation mécanique 
contrôlée double flux 
autoréglable 

MI, LC > 1982 

¶ Aération générale et permanente par balayage 

¶ Bouches dôinsufflation ou grilles simples en pi¯ces principales et bouches dôextraction 
autoréglables en pièces de service 

¶ Caisson avec ou sans échangeur thermique 

Ventilation mécanique 

3, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 19, 21, 
25 

Ventilation mécanique 
contrôlée double flux 
hygroréglable 

MI, LC > 1983 

¶ Aération générale et permanente par balayage 

¶ Bouches dôinsufflation en pi¯ces principales et bouches dôextraction hygror®glables en 
pièces de service 

¶ Caisson avec ou sans échangeur thermique 

Ventilation mécanique 

3, 6, 8, 10, 13, 
14, 16, 19, 21, 
25 

Ventilation double 
flux décentralisée 

MI, LC > 1969 

¶ Système installé en façade 

¶ En fonctionnement simultané d'extraction de l'air vicié et d'apport d'air neuf : caisson 
composé de deux ventilateurs, d'un échangeur thermique, de filtres, de bouches 
d'extraction et d'entrées d'air et d'un système de régulation 

¶ En fonctionnement alterné : caisson composé d'un ventilateur unique alternant le sens 
de son flux par cycles de quelques dizaines de secondes 

Ventilation mécanique 1, 3 

Puits climatique MI > 1982 

¶ Système composé d'une entrée d'air neuf, d'un conduit, d'un système d'évacuation 
des condensats, d'un ventilateur et d'un système de régulation du puits pour choisir 
tantôt l'air du puits, tantôt l'air extérieur (associé à une double flux) 

¶ En mi-saison, la prise d'air directe est privilégiée 

Ventilation mécanique 3, 5, 15, 18 

 
Liste des recommandations de gestion et dôentretien associ®es : 

 

N° 
recommandation 

Recommandation associé 

1 Changer les filtres au moins une fois par an 

2 Changer les filtres de soufflage au moins deux fois par an 
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N° 
recommandation 

Recommandation associé 

3 
Contrôler régulièrement la présence de débit (par exemple, en effectuant le test de la feuille de papier sur les bouches de ventilation), surveiller l'apparition de moisissures, une 
sensation d'humidité ou une présence de bruit anormales 

4 Démonter si possible les aérateurs pour nettoyer les pales du ventilateur 

5 En intersaison, déconnecter le puits par un by-pass 

6 Ne jamais éteindre la VMC 

7 Ne pas encombrer l'espace devant une grille 

8 
Ne pas hésiter à passer en grande vitesse en commandant le débit de la bouche d'extraction de la cuisine (et salle de bain WC) lors d'activités pouvant générer beaucoup 
d'humidité, en actionnant le bouton-poussoir ou la cordelette présente 

9 Ne pas occulter une grille basse 

10 Ne pas raccorder de hotte de cuisine sur un conduit dôextraction 

11 Nettoyer les bouches dôextraction au moins deux fois par an 

12 Nettoyer les entrées d'air à l'aide d'un chiffon légèrement humide 

13 Nettoyer les entrées d'air à l'aide d'un chiffon sec 

14 Nettoyer les filtres de soufflage et d'extraction tous les 3 à 6 mois et les changer au moins une fois par an en veillant à les replacer dans le bon sens 

15 Remplacer le filtre de la prise dôair neuf au moins deux fois par an (dont une apr¯s la saison des pollens) 

16 
S'assurer du bon entretien des conduits (vérifier l'existence d'un contrat d'entretien entre le propriétaire/bailleur et un technicien qualifié ou faire appel à un professionnel) : tous 
les 3 ans voire 5 ans, un professionnel doit procéder à un contrôle complet de la VMC incluant le nettoyage en profondeur des conduits dôa®ration, l'entretien des gaines et du 
bloc moteur 

17 S'assurer qu'une maintenance générale de l'installation est réalisée par un technicien qualifié 

18 Se référer à la notice du fabricant et/ou à l'avis technique 

19 
Si la VMC est pourvue d'un échangeur thermique, et si l'accès au caisson est possible, réaliser tous les 2 ans l'entretien de l'échangeur thermique en aspirant les poussières à 
l'intérieur, après avoir coupé l'alimentation électrique et retiré la façade du caisson 

20 Si le caisson est accessible, une fois par an, ouvrir le caisson après avoir coupé l'alimentation électrique et dépoussiérer la roue du moto-ventilateur 

21 Si le débit d'une bouche d'extraction est commandé par détection de présence, penser à vérifier le fonctionnement des piles 

22 Si l'installation comporte des bouches d'extraction, les nettoyer au moins deux fois par an 

23 Veiller ¨ ce que le syst¯me de commande, hygror®glable ou temporis®, ne re­oive pas dôeau et ne soit pas d®mont® 

24 Veiller à garder propres et non obstru®es les entr®es dôair neuf : les nettoyer ¨ l'aide d'un chiffon sec au moins une fois par an, et plus fr®quemment selon l'encrassement observé 

25 Veiller à ne pas réduire le détalonnage des portes (par exemple, en posant un nouveau revêtement de sol) 

26 Veiller à ouvrir les fenêtres de chaque pièce très régulièrement 

   



 

03) LE REFROIDISSEMENT 

La plupart du temps le refroidissement dans les b©timents dôhabitation sera 
assuré par des pompes à chaleur réversibles. 

Suivant les cas, la PAC desservira uniquement une partie de lôhabitation 
(notamment pour les PAC Air/Air) ou le logement entier (PAC sol/eau par 
exemple). 

On parlera de COP (ou SCOP) lorsque la PAC est en mode hiver, et de EER 
(ou SEER) lorsque la PAC est en mode ®t®. Il sôagit des coefficients de 
performance de la PAC. 

Rappel : si une PAC réversible est installée, le diagnostiqueur doit obligatoirement entrer un système de 
refroidissement, m°me si les occupants certifient ne pas lôutiliser. 

Recommandations sur le refroidissement  

Calorifuger le r®seau dôeau 
glacée 

¶ Calorifuger le réseau hors volume chauffé avec des coquilles isolantes. 

¶ Assurer la bonne continuité du calorifugeage. 

Entretenez votre installation 
de refroidissement 

¶ Programmer une visite annuelle d'un professionnel pour nettoyer, régler 
et contrôler les installations de froid. 

MÉMO - Comment abaisser les consommations de chauffage et dôauxiliaires dans la m®thode 3CL-
DPE à partir des recommandations sur la ventilation ? 

1. Ma´triser les d®bits de renouvellement dôair pour limiter les consommations de chauffage (partie 
4 « calcul des d®perditions par renouvellement dôair » de la méthode de calcul). 

Dans la m®thode de calcul, plus lôindicateur Qvarepconv est faible, plus les pertes par 
renouvellement dôair sont faibles. 

Cet indicateur est fix® forfaitairement en fonction du type et de lô©ge de la ventilation. Extrait du 
tableau : 

 

2. Maîtriser la consommation électrique des auxiliaires (partie 5 « Calcul des consommations 
dôauxiliaires de ventilation » de la méthode de calcul). 

Les consommations dôauxiliaires sont fix®es forfaitairement en fonction du type de VMC 
(auto/hygro/double flux) et de son âge (avant/après 2012).  
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Réguler et programmer le 
système de refroidissement 

¶ Poser une régulation en fonction de la température extérieure ou 
intérieure pour le système de refroidissement. 

¶ Poser un thermostat d'ambiance (ne pas le poser sur une paroi 
ensoleillée, près d'une entrée d'air, d'un courant d'air ou d'un émetteur 
chaud). 

¶ Poser une horloge de programmation. 

Pompe à chaleur 

¶ Choisir une pompe à chaleur adaptée au logement (PAC air/air, air/eau, 
eau/eau, géothermie). 

¶ L'installation d'une pompe à chaleur nécessite un bon niveau d'isolation 
du bâtiment. 

¶ Mettre en place et entretenir l'installation à l'aide d'un professionnel 
qualifié. Celui-ci réalisera des essais d'étanchéité pour garantir la 
performance de l'installation. 

Adopter les bonnes 
pratiques d'usage 

¶ Programmer le système de refroidissement ou l'adapter en fonction de 
la présence des usagers. 

¶ Eteindre le système de refroidissement en cas d'absence prolongée. 

¶ Eteindre le système de refroidissement lorsque les fenêtres sont 
ouvertes. 

¶ Fermer les volets de chaque fenêtre ayant des apports solaires directs 
durant la journée. 

¶ Ouvrir les fenêtres la nuit si possible (bruit, sécurité) lorsque la 
température extérieure est inférieure à la température intérieure. 

¶ Ne pas climatiser si la température intérieure est inférieure à 28°C. 

¶ Limiter au maximum les apports internes du logement (sèche-linge, ...). 

 

 

MÉMO - Comment abaisser les consommations de refroidissement dans la méthode 3CL-DPE ? 

1. Diminuer les apports solaires (partie 6 « détermination des apports gratuits « de la méthode de 
calcul). 

Il pourra parfois être jugé nécessaire de diminuer les apports solaires mais il ne faut pas les 
diminuer trop drastiquement, au risque dôaugmenter les consommations de chauffage du 
logement. Pourront donc être proposées des protections solaires extérieurs.  

2. Augmenter le coefficient de r®gulation de lôinstallation (partie 10 « calcul de la consommation 
de froid » de la méthode de calcul). 

Ce coefficient est forfaitaire en fonction du type dô®metteurs. Il sera compliqu® de proposer une 
modification dô®metteurs pour le diagnostiqueur. 

3. Augmenter le SEER des pompes à chaleur (partie 10.3 « Consommations de refroidissement » 
de la méthode de calcul). 

Pour le coefficient dôefficience ®nerg®tique saisonnier (SEER), la valeur est forfaitaire en fonction 
de lô©ge de lô®quipement. Proposer un remplacement sera valoris® dans le calcul. 

SEER 
Avant 
2008* 

2008-
2014 

A partir de 
2015 

Zone H1 et H2 3,6 6,5 6,7 

Zone H3 3,25 5,7 7,5 

*EER 
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04) LôEAU CHAUDE SANITAIRE 

Lôeau chaude sanitaire peut °tre ®lectrique, raccord®e ¨ une chaudi¯re, °tre 
produite par un équipement ind®pendant ou b®n®ficier dôun appoint solaire. 

Sa consommation d®pend beaucoup de la densit® dôusage du logement. Cet 
usage réel ne peut pas être pris en compte ou valorisé dans le DPE (scénario 
dôutilisation conventionnel). 

La production dôeau chaude sanitaire peut être collective ou individuelle en 
logements collectifs. 

Dans le cas dôune installation collective, la plupart du temps, un bouclage est 
install® afin dô®viter les risques de l®gionelle. Les notions de bouclage et de 

traçage du réseau de distribution sont détaillées dans la partie 06 XII. 02) (B) ECS. 

En copropri®t®, si lôinstallation est commune, il sera n®cessaire de faire voter le projet en assembl®e g®n®rale 
des copropriétaires. Ils doivent être votés à la majorité simple (la majorité des voix exprimées des 
copropri®taires pr®sents) pr®vue ¨ lôarticle 24 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi relative à 
la transition écologique pour la croissance verte (TECV) du 17 août 2015. Les frais engendrés sont à la 
charge de lôensemble des copropri®taires. 

Recommandations sur lôeau chaude sanitaire 

Calorifuger le réseau d'ECS 

¶ Calorifuger toutes les canalisations d'eau chaude hors volume chauffé 
avec des coquilles isolantes. 

¶ Assurer la bonne continuité du calorifugeage. 

Entretien de l'ensemble de 
l'installation d'ECS 

¶ Vérifier la température d'eau du ballon (55°C-60°C) pour éviter le risque 
de développement de la légionelle (en dessous de 50°C). 

¶ En cas d'inoccupation de plus d'une semaine, arrêter le ballon, rincer si 
possible, et faire une remise à température à plus de 60°C avant usage 
(légionelle). 

¶ Programmer une visite annuelle dôun professionnel pour nettoyer, r®gler 
et contr¹ler les installations dôeau chaude sanitaire (une installation bien 
r®gl®e consommera moins dô®nergie). 

Remplacement du système 
de production d'ECS 

¶ Si le ballon est vétuste, remplacer par un ballon type NF C ou 2/3 
étoiles (qui garantit un bon niveau d'isolation au niveau du ballon) ou un 
chauffe-eau thermodynamique. 

¶ Un ballon vertical est plus performant qu'un ballon horizontal. 

¶ Possibilité de coupler avec la chaudière (adapter les débits au 
logement).  

Envisager la mise en place 
d'ECS solaire 

¶ A recommander s'il y a possibilité d'implanter des capteurs au Sud, 
sans masque, sans contrainte architecturale ni gène pour le voisinage. 

¶ Il est nécessaire de disposer d'un emplacement à proximité pour le 
stockage de l'ECS. 

¶ Les capteurs mis en place doivent disposer d'un avis technique. 

Piscine chauffée 

¶ Le chauffage des piscines n'est pas pris en compte dans le DPE. 

¶ Les piscines étant très énergivores, préconiser une couverture du 
bassin et envisager une installation solaire. 
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05) LôECLAIRAGE 

Les consommations dô®clairage font maintenant partie int®grante du DPE. Cependant les ampoules entrent 
dans le champ des ®quipements mobiliers, avec un renouvellement fr®quent et un changement lors dôune 
vente ou dôune location. Il nôest donc pas possible de prendre en compte les luminaires r®ellement utilis®s ¨ 
un instant donné. 

De même, lôusage ne peut °tre pris en compte, un sc®nario conventionnel dôutilisation doit °tre utilis®.  

Les consommations dô®clairage sont donc forfaitaires, et aucun levier dôaction ne peut °tre d®fini. 

Des prescriptions peuvent tout de même être faites, mais si elles ne seront pas chiffrées dans le calcul 3CL. 

Recommandations sur lô®clairage 

Optez pour des lampes 
basse consommation 

¶ Opter pour des lampes fluo compactes, LED ou fluorescentes. 

Adopter les bonnes 
pratiques d'usage 

¶ Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce. 

¶ Mettre en place des minuteurs ou un réglage de l'intensité lumineuse si 
besoin. 

MÉMO - Comment abaisser les consommations dôECS dans la m®thode 3CL-DPE ? 

Lôusage est pris de fa­on forfaitaire, seules des actions sur les ®quipements peuvent °tre 
valorisées. 

1. Augmenter les rendements de lôinstallation (partie 11 « calcul de la consommation dôECS » de 
la méthode de calcul). 

Les rendements de stockage, de distribution et de génération peuvent être augmentés par des 
travaux. 

Le rendement de distribution dépend du type de distribution (collectif/individuel), de la localisation 
de la production (en volume habitable ou non, proche du puisage ou non) et du type de chauffe-
eau (CET, ®lectrique, autre). En collectif, lôisolation du r®seau est ®galement prise en compte. 

Le rendement de stockage dépend de la constante de refroidissement du ballon. Cette constante 
dépend du volume du ballon, de sa position et de sa catégorie.  

Le rendement de génération d®pend du syst¯me de chauffage si lôECS et le chauffage sont 
couplés. Un chauffe-eau thermodynamique est valorisé par des COP forfaitaires (la distinction CET 
sur air extérieur / sur air extrait est également faite). 

2. Installation dôun chauffe-eau solaire (partie 11.3 « Un seul syst¯me dôECS avec solaire » de la 
méthode de calcul). 

Le facteur solaire peut être soit directement saisi (il devra alors être justifié), soit il est pris par 
d®faut en fonction du type de lôinstallation et de la zone climatique. 
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Certaines recommandations de gestion et dôentretien des ®quipements seront ajout®es automatiquement en 
fonction des systèmes définis par le diagnostiqueur dans le logiciel. 

Recommandations sur la gestion et lôentretien des ®quipements 

Chauffage 

¶ Programmer une visite annuelle d'un professionnel pour nettoyer, régler 
et contrôler les installations de chauffage. 

¶ Programmer le système de chauffage ou l'adapter en fonction de la 
présence des usagers : augmenter la température de consigne d'un 
degré augmente en moyenne de 6% la facture de chauffage. 

¶ Passer en chauffage réduit ou hors gel en cas d'absence prolongée. 

¶ Passer en chauffage réduit ou hors gel lorsque les fenêtres sont 
ouvertes. 

¶ Fermer les volets de chaque pièce pendant la nuit. 

¶ Ne jamais placer un meuble devant ou au-dessus dôun émetteur de 
chaleur. 

¶ Nettoyer les conduits de fumées tous les ans pour un chauffage bois. 

¶ Si une régulation terminale est présente (convecteurs électriques, 
robinets thermostatiques), adapter les besoins de chauffage à chaque 
pièce. 

¶ Laisser les robinets thermostatiques en position ouverte en fin de 
saison de chauffe. 

¶ Purger les radiateurs sôil y a de lôair. 

¶ En collectif, veiller ¨ lô®quilibrage de lôinstallation. 

¶ Pensez ¨ d®sembouer le r®seau de chauffage avant lôinstallation dôune 
nouvelle chaudière. 

¶ Ne pas chauffer des locaux qui ne devraient pas lô°tre. 

Cas des pompes à chaleur 

¶ Mettre en place et entretenir l'installation à l'aide d'un professionnel 
qualifié. Celui-ci réalisera des essais d'étanchéité pour garantir la 
performance de l'installation. 

Ventilation 

¶ Nettoyer régulièrement les bouches dôentr®e et de sortie dôair. 

¶ Ne jamais boucher les entr®es dôair. 

¶ Nettoyer la roue du ventilateur tous les ans et contr¹ler la courroie sôil y 
en a une. 

¶ Nettoyage et réglage de l'installation tous les 3 ans par un 
professionnel. 

¶ La ventilation mécanique ne doit jamais être arrêtée. 

¶ Si la VMC a plus de 10 ans, faire appel à un professionnel pour vérifier 
l'état des conduits et le moteur du ventilateur. 

¶ Dans le cas d'une VMC double flux, changer régulièrement les filtres 
(en fonction de la pollution locale). 

Refroidissement  

¶ Programmer une visite annuelle d'un professionnel pour nettoyer, régler 
et contrôler les installations de froid. 

¶ Programmer le système de refroidissement ou l'adapter en fonction de 
la présence des usagers. 
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¶ Privil®gier les brasseurs dôair. 

¶ Eteindre le système de refroidissement en cas d'absence prolongée. 

¶ Eteindre le système de refroidissement lorsque les fenêtres sont 
ouvertes. 

¶ Fermer les volets de chaque fenêtre ayant les apports solaires directs 
durant la journée. 

¶ Ouvrir les fenêtres la nuit si possible (bruit, sécurité) lorsque la 
température intérieure est supérieure à la température extérieure. 

¶ Ne pas climatiser si la température intérieure est inférieure à 28°C. 

¶ Limiter au maximum les apports internes du logement (sèche-linge, ...). 

ECS 

¶ Recommander un fonctionnement en heures creuses. 

¶ Programmer une visite annuelle d'un professionnel pour nettoyer, régler 
et contr¹ler les installations dôeau chaude sanitaire. 

¶ Vérifier la température d'eau du ballon (55°C-60°C) pour éviter le risque 
de développement de la légionelle (en dessous de 50°C). 

¶ En cas d'inoccupation de plus d'une semaine, arrêter le ballon et faire 
une remise à température à plus de 60°C avant usage (légionelle). 

¶ Entretenir les installations dôECS solaire. 

Éclairage 

¶ Eteindre les lumières lorsque personne n'utilise la pièce. 

¶ Régler les temporisations et les seuils de luminosité dans les parties 
communes si besoin. 

Photovoltaïque ¶ Nettoyer régulièrement les capteurs solaires. 

Enveloppe ¶ Faire vérifier les isolants et les compléter tous les 20 ans. 

 

Le diagnostiqueur peut présenter deux bouquets de travaux : 

¶ Un bouquet de travaux avec les actions prioritaires. Dans le cas des passoires énergétiques, ce 
bouquet devra permettre de sortir de lô®tat de passoire, et attendre au minimum la classe 
énergétique E ;  

¶ Un bouquet de travaux permettant dôatteindre un niveau de logement performant, côest-à-dire dans 
la mesure du possible, atteindre la classe A ou B.  

Ces bouquets devront également être chiffrés. Ce chiffrage : 

¶ Sera réalisé automatiquement par le logiciel, mais pourra également être réalisé par le 
diagnostiqueur ; 

¶ Ne concernera que les bouquets globaux de travaux. Lôinvestissement concernant chacun des 
travaux réalisés au sein des bouquets ne sera pas connu. 
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Pour toutes ces recommandations, les diagnostiqueurs peuvent détailler les aides disponibles : 

¶ Soit en se tenant à jour des aides disponibles, qui changent chaque 
année ; 

¶ Soit en renvoyant les propriétaires/acheteurs sur le site institutionnel 
https://france-renov.gouv.fr/ 

 

En cas de demande dôaide, les travaux devront °tre r®alis®s par des professionnels RGE (reconnus garants 
de lôenvironnement) ï se renseigner sur https://france-renov.gouv.fr/ 

Lôoutil SimulôAide est disponible sur https://france-renov.gouv.fr/aides/simulation. 

 

Les données réelles des études thermiques réglementaires (demandées par la réglementation neuve) 
doivent être saisies. Les donn®es dôenveloppe des anciens DPE issus de ces études (DPE neuf) peuvent 
également être réutilisées. Celles-ci doivent, comme lors de la réalisation du DPE neuf, être vérifiées sur 
site. 

Une visite et des relevés in situ restent obligatoires. Conformément à la hiérarchisation du référencement 
des donn®es dôentr®e, les valeurs par défaut ne doivent pas être prises si les justificatifs sont disponibles. 

Nota Bene : ne saisir que des valeurs par défaut dégradera la performance réelle du logement. 

 

Les désordres constatés par le diagnostiqueur (équipement hors état de marche, vitre brisée ou plus 
®tanche, isolant tass® ou mouill®, é) peuvent °tre signal®s en commentaire. 

En revanche ces désordres ne sont pas pris en compte dans le calcul 3CL. 

https://france-renov.gouv.fr/
https://france-renov.gouv.fr/
https://france-renov.gouv.fr/aides/simulation
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A d®faut de pouvoir visiter lôensemble des appartements, le diagnostiqueur ®tablit le DPE de lôimmeuble 

sur la base de la visite dôun ®chantillon de logements. La description de lôenveloppe et des équipements 

au niveau de lôimmeuble sera obtenue par extrapolation ¨ partir des donn®es relev®es dans lô®chantillon. 

Il est obligatoire que soient visités à minima : 

¶ 1 logement de chaque typologie (T1, T2, T3, é) ; 

¶ 1 logement sur chaque type de plancher bas (sous-sol, vide sanitaire, terre-plein, é) ; 

¶ 1 logement en étage intermédiaire ; 

¶ 1 logement sous chaque type de plancher haut (combles perdus, toiture terrasse, combles 
am®nag®s, é). 

La visite de ces appartements doit par ailleurs permettre de déterminer les dimensions de chaque format de 

menuiseries (forme différente, taille différente) de lôimmeuble. 

En plus de ces r¯gles, pour les immeubles de plus de 30 logements, le nombre dôappartements visit® 

doit être : 

¶ De 31 à 100 logements : Ó 10% du nombre total dôappartements de lôimmeuble ; 

¶ Plus de 100 logement : au minimum 10 logements et Ó 5% du nombre total dôappartements de 
lôimmeuble. 

Exemple :  

¶ Pour un immeuble de 120 logements, un minimum de 10 logements sera visité (5% de 120 équivaut 
à 6 logements, or, un minimum de 10 logements est imposé).  

¶ Pour un immeuble de 250 logements, un minimum de 13 logements sera visité (5% de 250 équivaut 
¨ 12,5 logements, quôon arrondira ¨ 13 logements, ce qui respecte bien le crit¯re minimum des 10 
logements). 

 

A des fins de traçabilité, les logements visités seront précisés dans la fiche technique (située en 

dernière page du DPE). 

En cas dôimpossibilit® dôavoir acc¯s ¨ un ®chantillon repr®sentatif de logements, le 

diagnostiqueur ne doit pas réaliser le DPE. 
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On entend par immeuble géré de manière homogène : 

¶ Un immeuble appartenant à un propriétaire unique attestant de la présence de systèmes (a 
minima des installations de chauffage et de ventilation) et menuiseries similaires dans l'ensemble 
des logements. 

¶ La puissance des ®quipements ne fait pas partie du crit¯re dôhomog®n®it®. 

Dans le cas dôun immeuble g®r® de mani¯re homog¯ne : 

¶ Les donn®es dôentr®e d®clar®es par le propri®taire peuvent °tre directement utilisées pour le 
calcul. 

¶ Le diagnostiqueur doit toutefois v®rifier lôexactitude des donn®es d®clar®es par le 
propri®taire par les relev®s effectu®s sur lô®chantillon de logements visit®s. 

En cas de non-conformité constatée par le diagnostiqueur, le descriptif fourni par le propriétaire devra être 
corrig® et lô®chantillon dôappartements visit®s sera ®largi (visite dôau moins 2 appartements suppl®mentaires 
de m°me typologie que lôappartement sur laquelle a ®t® relev®e lôanomalie). 

Des DPE appartements à partir des donn®es de lôimmeuble ne pourront °tre r®alis®s quô¨ la suite de 
la réalisation du DPE immeuble géré de manière homogène. La réalisation des DPE appartements à 
partir des donn®es de lôimmeuble doit se faire par le même diagnostiqueur que le DPE de lôimmeuble.  

 

01) DEFINITION DôUN APPARTEMENT « MOYEN » 

Lôexploitation des donn®es issues de lô®chantillonnage passe par la d®finition dôun appartement ç moyen », 
de lôimmeuble de surface Srefmoy : 

ὛὶὩὪ  
ὛὶὩὪ

ὔὦ
  

Avec : 

Sref : surface de référence totale de lôimmeuble (mĮ) 

Nblgt : nombre de logements de lôimmeuble 

La surface de cet appartement ne dépend pas de la taille des appartements visités. Cet appartement 
« moyen è sera par la suite utilis® dans le cas o½ le chauffage, le refroidissement ou lôECS est produit 
individuellement.  

Dans le cas dôun immeuble poss®dant un ou plusieurs syst¯mes collectifs (chauffage, 
refroidissement, ECS), il est n®cessaire dôavoir lôensemble des donn®es list®es dans la 

partie 05 III. « Documents à collecter » pour pouvoir réaliser le DPE.  
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La r®alisation de lô®chantillonnage permet apr¯s extrapolation de connaitre le nombre dôappartements 
« moyens » équip®s dôun type dôinstallation. Ces appartements ç moyens è ®quip®s dôun m°me type 
dôinstallation sont appel®s sous ensemble de lôimmeuble. Un appartement peut donc appartenir ¨ plusieurs 
sous ensemble selon lôinstallation consid®r®e.  

A chaque appartement « moyen », on associe les caractéristiques du type de système observé, ainsi que le 

nombre dôappartements de lô®chantillon ®quip® de ce type de syst¯me. Les caract®ristiques des 

®quipements (Pn, QP0, RPn, RPint, Pveil, Paux, é) feront lôobjet dôune moyenne pondérée qui sera 

multipli®e au rapport de la surface de lôappartement ç moyen » sur la surface moyenne des appartements 

de lô®chantillon ®quip®s de ce type de syst¯me pour d®terminer le syst¯me ®quipant lôappartement 

« moyen ».  

02) CALCUL DES CONSOMMATIONS DôECS 

(A) Calcul du besoin dôECS de lôimmeuble : 

Le calcul du besoin dôECS sôeffectue ¨ lô®chelle de lôimmeuble, à partir de la surface de référence totale 

et du nombre dôappartements de lôimmeuble. 

(B) Calcul des consommations dôECS : 

Le calcul des consommations dôECS d®pend du type dôinstallation (individuelle ou collective). 

Si le syst¯me de production dôECS est collectif : 

La consommation dôECS totale de lôimmeuble est calcul®e ¨ partir du besoin dôECS de lôimmeuble et des 

caract®ristiques de lôinstallation collective. 

Si le syst¯me de production dôECS est individuel : 

Le calcul des consommations dôECS est effectu® sur la base dôun appartement ç moyen », défini pour 

chaque type de syst¯me observ® dans lô®chantillon de logements visit®s. 

Les consommations dôECS sont calcul®es ¨ partir du besoin dôECS de lôappartement ç moyen » (obtenu 

en multipliant le besoin dôECS de lôimmeuble par le rapport de la surface de référence de lôappartement 

« moyen è ¨ celle de lôimmeuble, ce qui revient ¨ diviser le besoin dôECS de lôimmeuble par le nombre de 

logements de lôimmeuble Nblgt) et des caract®ristiques de lôinstallation individuelle consid®r®e. 

Les consommations obtenues pour chaque appartement « moyen » sont ensuite multipliées par le nombre 

dôappartements ®quip®s du type de syst¯me consid®r® dans lôimmeuble, puis additionn®es afin dôobtenir la 

consommation totale dôECS de lôimmeuble. 

03) CALCUL DES CONSOMMATIONS DE CHAUFFAGE 

(A) Calcul du besoin de chauffage de lôimmeuble (hors pertes r®cup®r®es) : 

Le calcul du besoin de chauffage BV (hors pertes récupérées) sôeffectue ¨ lô®chelle de lôimmeuble : 

¶ Lôenveloppe globale de lôimmeuble est consid®r®e pour le calcul, en tenant compte ou non des 
espaces communs dans le volume chauffé, selon les cas (voir partie 06 VII. « ZOOM sur le calcul 
du coefficient b pour les espaces tampons ») : 

o On prend en compte lôensemble des parois, auxquelles on soustrait les menuiseries (parois 
vitrées et portes), ainsi que les surfaces des planchers et des plafonds et les surfaces des 
refends (®paisseur multipli®e par lin®aire) donnant sur lôext®rieur ; 

o Le diagnostiqueur pourra la plupart du temps repérer les différents types de murs présents 
dans lôimmeuble depuis lôext®rieur et y associer les menuiseries correspondantes ; 

o Les caractéristiques associées sont celles qui sont le plus souvent rencontrées dans 
lôimmeuble.  
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o Il en va de même pour les planchers et plafonds. 

¶ Les caractéristiques des menuiseries observées sur lô®chantillon des appartements visit®s sont 
extrapol®es ¨ lôimmeuble : 

o Pour un motif donné (dimensions) de menuiserie, le ratio des caractéristiques différentes 
observ®es sur lô®chantillon est extrapol® ¨ lôensemble des fen°tres de m°me motif de 
lôimmeuble ; 

o Le diagnostiqueur doit donc compter le nombre de menuiserie de chaque motif. Idéalement, 
son échantillonnage permet de caractériser chacun des motif (ne pas oublier les possibles 
fenêtres de toit).  

¶ Le calcul des apports solaires sôeffectue ¨ lô®chelle de lôimmeuble. 

(B) Calcul des pertes récupérées pour le chauffage et de la consommation de chauffage : 

Le calcul des pertes r®cup®r®es pour le chauffage d®pend du type de chauffage et de production dôECS. 

Si le chauffage est collectif et la production dôECS est collective : 

Les pertes de g®n®ration de chauffage et les pertes de stockage dôECS ne sont pas r®cup®r®es pour le 

chauffage.  

Le calcul des pertes de distribution dôECS r®cup®r®es pour le chauffage est r®alis® pour lôimmeuble selon 

les modalités détaill®es dans la m®thode de calcul. Il permet dôobtenir le besoin de chauffage Bch de 

lôimmeuble (incluant les pertes r®cup®r®es). 

La consommation de chauffage totale de lôimmeuble est calcul®e à partir du besoin de chauffage de 

lôimmeuble et des caract®ristiques de lôinstallation collective. 

Si le chauffage est collectif et la production dôECS est individuelle : 

Les pertes de génération de chauffage ne sont pas récupérées pour le chauffage.  

Le calcul des pertes de stockage dôECS et de distribution dôECS récupérées pour le chauffage est réalisé à 

lôimmeuble. Il permet dôobtenir le besoin de de chauffage Bch de lôimmeuble.  

La consommation de chauffage totale de lôimmeuble est calcul®e à partir du besoin de chauffage de 

lôimmeuble et des caract®ristiques de lôinstallation collective. 

Si le chauffage est individuel et la production dôECS est collective : 

Les pertes de stockage dôECS ne sont pas r®cup®r®es pour le chauffage.  

Le calcul des pertes de distribution dôECS r®cup®r®es pour le chauffage est effectu® ¨ lô®chelle de 

lôimmeuble.  

Le calcul des pertes de g®n®ration de chauffage r®cup®r®es pour le chauffage est r®alis® ¨ lô®chelle dôun 

appartement « moyen ». Les pertes de génération de chauffage de chaque système considéré sont ensuite 

multipliées par le nombre dôappartements ®quip®s du type de syst¯me. Lôensemble des r®sultats obtenus 

grâce à ce calcul est ensuite sommé pour obtenir les pertes de génération de chauffage récupérées pour le 

chauffage de lôimmeuble.  

ὗ ͺ ͺͺ ὗ ͺ ͺͺ ͺ ὔzὦ ͺ ͺͅ
ͺ

 

Avec : 

ὗ ͺ ͺͺ  : pertes de g®n®ration de chauffage de lôimmeuble 

ὗ ͺ ͺͺ  ͅ: pertes de génération de chauffage liées au système i pour un appartement « moyen » 

ὔὦ ͺ ͺͅ  : nombre dôappartements ç moyens è ®quip®s du syst¯me i dans lôimmeuble 
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Le calcul des pertes récupérées pour le chauffage étant r®alis® pour lôimmeuble, il est possible dôobtenir le 

besoin de chauffage Bch de lôimmeuble (incluant les pertes r®cup®r®es). 

Le calcul des consommations de chauffage est effectué sur la base dôun appartement ç moyen », à partir 

du besoin de chauffage de lôappartement ç moyen » (obtenu en multipliant le besoin de chauffage de 

lôimmeuble Bch par le rapport de la surface de référence de lôappartement ç moyen è ¨ celle de lôimmeuble, 

ce qui revient à diviser le besoin de chauffage Bch de lôimmeuble par le nombre de logements de lôimmeuble 

Nblgt) et des caract®ristiques de lôinstallation individuelle consid®r®e. 

Les consommations obtenues pour chaque appartement « moyen » sont ensuite multipliées par le nombre 

dôappartements ®quip®s du type de syst¯me consid®r® dans lôimmeuble, puis additionn®es afin dôobtenir la 

consommation totale de chauffage de lôimmeuble.  

Si le chauffage est individuel et la production dôECS est individuelle : 

Le calcul des pertes de stockage dôECS et les pertes de distribution dôECS r®cup®r®es pour le chauffage est 

effectu® ¨ lô®chelle de lôimmeuble.  

Le calcul des pertes de g®n®ration de chauffage r®cup®r®es pour le chauffage est r®alis® ¨ lô®chelle dôun 

appartement « moyen », de la même manière que dans le cas précédent (« si le chauffage est individuel et 

la production dôECS est collective »). 

Une fois les calculs des pertes récupérées effectués, il est possible dôobtenir le besoin de chauffage Bch de 

lôimmeuble (incluant les pertes r®cup®r®es). 

Le calcul des consommations de chauffage est effectué sur la base dôun appartement ç moyen », à partir 

du besoin de chauffage de lôappartement ç moyen » (obtenu en multipliant le besoin de chauffage de 

lôimmeuble Bch par le rapport de la surface de référence de lôappartement ç moyen è ¨ celle de lôimmeuble, 

ce qui revient ¨ diviser le besoin de chauffage Bch de lôimmeuble par le nombre de logements de lôimmeuble 

Nblgt) et des caract®ristiques de lôinstallation individuelle consid®r®e. 

Les consommations obtenues pour chaque appartement « moyen » sont ensuite multipliées par le nombre 

dôappartements ®quip®s du type de syst¯me consid®r® dans lôimmeuble, puis additionn®es afin dôobtenir la 

consommation totale de chauffage de lôimmeuble.  

04) CALCUL DES CONSOMMATIONS DE REFROIDISSEMENT 

Les modalités de calcul des consommations de refroidissement sont identiques aux modalités de calcul des 

consommations de chauffage. 

05) CALCUL DES CONSOMMATIONS DôECLAIRAGE 

La consommation dô®clairage totale de lôimmeuble est calcul®e en fonction de la zone climatique et de la 

surface de référence de lôimmeuble. 

06) CALCUL DES CONSOMMATIONS DôAUXILIAIRES 

(A) Auxiliaires de chauffage, de refroidissement ou dôECS : 

Le calcul des consommations dôauxiliaires d®pend du type dôinstallation (individuelle ou collective). 

Pour un système collectif : 

La consommation dôauxiliaires dôun syst¯me collectif est calcul®e directement ¨ lô®chelle de lôimmeuble. 

 

Pour un système individuel : 

Le calcul des consommations dôauxiliaires des syst¯mes individuels est effectué sur la base dôun 

appartement « moyen », d®fini pour chaque type de syst¯me observ® dans lô®chantillon de logements 

visités. 
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Les consommations dôauxiliaires obtenues pour chaque appartement ç moyen » sont ensuite multipliées par 

le nombre dôappartements ®quip®s du type de syst¯me consid®r® dans lôimmeuble, puis additionn®es afin 

dôobtenir les consommations dôauxiliaires totales de lôimmeuble.  

(B) Autres auxiliaires : 

Le calcul des auxiliaires autres que ceux de chauffage et dôECS sont effectu®s ¨ lô®chelle de lôimmeuble. 

 

Cet exemple d®taille la proc®dure ainsi que lôensemble des donn®es n®cessaires ¨ la r®alisation dôun DPE 
immeuble 

1. Généralités 

Immeuble collectif : 

¶ Construit en 1985 (tranche 1983-1988) ï document fourni (relevé de propriété) ; 

¶ Situé à Rennes (35 ï zone H2a) ï mesuré ou observé  ; 

¶ Altitude 30 m (Ò 400 m) ï API  ; 

¶ 13 logements ï document fourni (plans fournis par le bailleur social) ; 

¶ 869,2 m² de surface de référence ï document fourni (attestation fournie par le bailleur social) ; 

¶ 5 niveaux ï mesuré ou observé  ; 

¶ Constitué de ï document fourni (attestation fournie par le bailleur social) : 

o 3 T2 ; 

o 6 T3 ; 

o 4 T4 ; 

2. Echantillonnage 

 
On doit visiter :  

¶ 1 logement de chaque typologie : dans notre cas, au minimum un T2, un T3 et un T4 ; 

¶ 1 logement sur chaque type de plancher bas : dans notre cas un sous-sol, 2 locaux non-chauffés ; 

¶ 1 logement en étage intermédiaire ; 

¶ 1 logement sous chaque type de plancher haut : dans notre cas Terrasse et un local non-chauffé. 

Pas dôautres r¯gles dô®chantillonnage dans notre cas. 

Toutefois, et pour rappel, si lôimmeuble avait ®t® constitu® de plus de 30 logements : nécessité de visiter au 
minimum 10% du nombre total de logements de lôimmeuble (dans le cas dôun immeuble de + de 100 
logements : au minimum 10 logements et un nombre de logements supérieur ou égal à 5% du nombre total 
dôappartements de lôimmeuble.) 

On visite les appartements suivants : 

¶ Appartement 1 : T3 exposé Nord-Est au RDC (T3 C0.1) 

¶ Appartement 2 : T3 exposé Nord-Est au R+1 (T3 C1.1) ; 

¶ Appartement 3 : T4 exposé Nord-Ouest-Sud au R+1 (T4 C1.3) ; 

¶ Appartement 4 : T2 exposé Nord-Est-Sud au R+4 (T2 C4.1) ; 

 
Les logements visités sont entourés sur les plans ci-dessous 
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3. D®finition dôun appartement ç moyen » (transparent pour le diagnostiqueur) 

Lôexploitation des donn®es issues de lô®chantillonnage passe par la d®finition dôun appartement ç moyen », 
de lôimmeuble de surface Srefmoy : 

ὛὶὩὪ  
ὛὶὩὪ

ὔὦ
  

Dans notre cas : 

ὛὶὩὪ  
ψφωȟς

ρσ
φφȟψφ Íό  

4. Calcul des consommations dôECS  

a. Calcul du besoin dôECS de lôimmeuble et de lôappartement moyen (transparent pour le 

diagnostiqueur) 

Srefmoy = 66,86 m² donc Srefmoy > 50m² : 

ὔ πȟπσυzφφȟψφ 

Immeuble et appartement « moyen » : Nmax  = 2,34 

Nmax ů 1,75 donc : 

ὔ ὔὦ ᶻρȟχυπȟσz ὔ ρȟχυ 

Immeuble : Nadeq = 25,05 

Appartement « moyen » : Nadeq = 1,93 

Le besoin dôECS pour chaque mois j est donc de : 

Mois j 

Becsj (Wh) ï comportement conventionnel 
(56l/pers/jour) 

Immeuble  
Appartement 

« moyen » 

Janvier 1 572 987,58 120 999,04 

Février 1 498 425,26 115 263,48 

Mars 1 608 392,44 123 722,50 

Avril 1 487 983,27 114 460,25 

Mai 1 461 715,15 112 439,63 

Juin 1 160 039,59 89 233,81 

Juillet 1 077 319,47 82 870,73 

Août 1 158 244,87 89 095,76 

Septembre 1 067 040,64 82 080,05 

Octobre 1 218 938,93 93 764,53 

Novembre 1 306 880,04 100 529,23 

Décembre 1 155 144,91 88 857,30 

Total annuel 15 773 112,15 1 213 316,32 
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b. Syst¯mes install®s dans lôimmeuble 

Les installations de production dôECS rencontr®es dans les 5 appartements visit®s sont les suivants : 

Echantillon 
Appt1 : T3 C0.1 Appt2 : T3 C1.1 Appt3 : T4 C1.3 Appt4 : T2 C4.1 

Générateur 
Générateur A Générateur B Générateur C Générateur D 

Sref (m²) 50,6 65,2 89,2 41,8 

Système de 
production 
dôECS 

Chaudière gaz 
standard 2001-

2015 

Chaudière gaz 
standard 2001-

2015 

Chaudière gaz 
standard 2001-

2015 

Chaudière gaz 
standard 2001-

2015 

Production en 
volume 

habitable 
Oui Oui Oui Oui 

Pièces 
alimentées 
contigües 

Oui Oui Oui Oui 

Vs (L) 40 40 40 40 

Puissance du 
générateur 

(kW) 
23 23 23 23 

Ventouse Non Non Non Non 

Rendement à 
100% de 

charge Rpn 
Par défaut Par défaut Par défaut Par défaut 

Pertes à l'arrêt 
QP0 

Par défaut Par défaut Par défaut Par défaut 

 
c. Caract®ristiques des ®quipements dôECS dôun appartement ç moyen » (transparent pour le 

diagnostiqueur) 

Ici tous les appartements visités sont équipés de la même manière. Nous considérons donc que tous les 
appartements de lôimmeuble (les 13) sont donc ®quip®s dôune chaudi¯re mixte, gaz, standard 2001-2015 

Comme indiqu® dans la m®thode (Ä17.1.3.2), le syst¯me de production dôECS ®tant individuel dans notre 
cas  

« Les consommations dôECS sont calcul®es ¨ partir du besoin dôECS de lôappartement moyen (obtenu en 
multipliant le besoin dôECS de lôimmeuble par le rapport de la surface de référence de lôappartement ç moyen 
è ¨ celle de lôimmeuble) et des caract®ristiques de lôinstallation individuelle considérée. Les consommations 
obtenues pour chaque appartement ç moyen è sont ensuite multipli®es par le nombre dôappartements 
®quip®s du type de syst¯me consid®r® dans lôimmeuble, puis additionn®es afin dôobtenir la consommation 
totale dôECS de lôimmeuble. . 

Rappelons aussi lôindication de pond®ration de caract®ristiques des ®quipements (Pn, QP0, RPn, RPint, 
Pveil, Paux etcé). Ces caract®ristiques doivent faire lôobjet dôune moyenne pond®r®e qui sera ensuite 
multipliée au rapport de la surface de lôappartement moyen sur la surface moyenne des appartements de 
lô®chantillon ®quip®s de ce type de syst¯me pour d®terminer le syst¯me ®quipant lôappartement moyen : 
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Ainsi, après proratisassions de Pn, QP0, RPn, RPint, Pveil , Paux ainsi que Vs : 

Pour Vs du g®n®rateur A (associ® ¨ lôappartement T3 C0.1) : 

ὠί ï 

ὠίïï  ὛὬ  

ὛὬ  Ȣ
 

ὠί ï 

τπφφȟψφ

υπȟφ
υςȟψυ ὒ 

Caractérisation des 
générateurs de 
l'appartement 

moyen 

Générateur A Générateur B Générateur C Générateur D 

Type d'ECS Individuel Individuel Individuel Individuel 

Type de générateur 
Accumulation : 

Chaudière mixte 
Accumulation : 

Chaudière mixte 
Accumulation : 

Chaudière mixte 
Accumulation : 

Chaudière mixte 

Volume de 
stockage (L) 

proratisé 
52,85 41,02 29,98 63,98 

Puissance du 
générateur (kW) 

proratisé 
30,39 23,59 17,24 36,79 

Rendement à 100% 
de charge Rpn 

proratisé 
114,59 88,93 65,01 138,72 

Pertes à l'arrêt QP0 
proratisé 

0,30 0,24 0,17 0,37 

Pveil proratisé 198,21 153,82 112,44 239,93 

Qg,w associé 599849,14(1) 521781,47 439161,40 666312,36 

Rg * Rs 0,608(2) 0,754 0,976 0,516 

Rd (pièce 
contiguës) 

0,93 0,93 0,93 0,93 

Iecs 1,77 1,43 1,10 2,08 

 

(1) Perte de stockage des ballons dôaccumulation 

(2) Accumulateur gaz : ὙὫ Ὑί  ȟ  

Dans notre cas pour le Générateur A : 

 ὙὫ Ὑί 
ρ

ρ
ρρτȟυω

ψυωςπȟσπ υωω ψτωȟρτ
ρ ςρσ σρφȟσς φωχπ

ρωψȟςρ
ρ ςρσ σρφȟσς

 

d. Calcul de la consommation des appartements « moyens » et de lôimmeuble 

ὅὩὧίὄὩὧίzὍὩὧί 

ὍὩὧί
ρ

ὙίzὙὨzὙὫ
 

Les consommations obtenues pour chaque appartement « moyen » sont multipliées par le nombre 
dôappartements ®quip®s du type de syst¯me consid®r® dans lôimmeuble, puis additionn®es afin dôobtenir la 
consommation totale dôECS de lôimmeuble. 
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Dans notre cas : 

  Générateur A Générateur B Générateur C Générateur D 

Nbre d'appartements avec 
l'installation 

1 1 1 1 

Proportion d'appartements 
avec chaque installation dans 

l'échantillon 
0,25 0,25 0,25 0,25 

Nbre d'appartements moyens 
avec chaque installation 

3,25 3,25 3,25 3,25 

Iecs 1,77 1,43 1,10 2,08 

Cecs associé (comportement 
conventionnel) 

6 970 184,633 5 624 925,889 4 343 753,512 8 214 316,115 

 

On finit donc par avoir, en sommant toutes les Consommations trouvées dans la dernière ligne du tableau 
ci-dessus : 

Cecsimmeuble_conventionnel = 34 415 410,2 Wh/an 

Pour finir, on rapporte à la surface et on passe en kWh : 

Cecsimmeuble_conventionnel= 39,6 kWh/m²/an 
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5. Calcul des d®perditions de lôenveloppe  

Hauteur moyenne sous plafond Hsp : 2,5 m (observé ou mesuré ) 

Avec les caractéristiques des locaux non chauffés suivantes : 

  LnC 1 LnC 2 LnC 3 

Type de local non chauffé 
Hall d'entrée avec portes 
d'accès avec dispositif de 

fermeture automatique 

Autres 
dépendances 

Circulation commune 
sans ouverture directe 
sur lôext®rieur 

Surface parois du lnc 
donnant sur volume 
habitable (m²) 

73,13 36,05 22,25 

Isolation parois du Lnc 
donnant sur volume 
habitable 

Oui Oui Non 

Surface parois du Lnc 
donnant sur l'ext (m²) 

7,30 4,75 42,05 

Isolation parois du Lnc 
donnant sur l'extérieur 

Non Non Oui 

 

e. Planchers 

Dans notre exemple et avec notre échantillonnage, nous avons 3 types de planchers différents : 

  Plancher 1 Plancher 2 Plancher 3 

Appartement T3 C0.1 T3 C1.1 T4 C1.3 

Type de 
plancher/Mitoyenneté 

Sous-sol LnC1 LnC2 

Surface (m²) 187,22 31,38 7,3 

Inertie Lourde Lourde Lourde 

Uplancher connu (W/m²/K)  -  -  - 

Périmètre (m) 76,4 - - 

Type de parois Dalle béton Dalle béton Dalle béton 

Type d'isolation ITE ITE ITE 

Résistance isolant (m².K/W)  -  - -  

Epaisseur d'isolant (cm) 4  - -  

Année d'isolation - 83-88 83-88 

Avec les performances suivantes associées : 

  Plancher 1 Plancher 2 Plancher 3 

Upb0 (W/m².K) 2,00 2,00 2,00 

Upb calculé (W/m².K) 0,69(1) 0,58 0,58 

Ue calculé (W/m².K) 0,33(2) - - 

Upb retenu (W/m².K) 0,33 0,58 0,58 

 

En suivant lôarbre de calcul des Upb (U plancher bas), on a : 

(1) calcul de Upb plancher 1 dans notre cas : 
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Nous avons en effet une ITE de 4cm (soit 0,04m) dô®paisseur, sans conna´tre la nature du matériau utilisé : 

Ὗὴὦ 
ρ

ρ
ς

πȟπτ
πȟπτς

πȟφω ὥὶὶέὲὨὭ ὥό ὧὩὲὸὭîάὩ 

(2) Le plancher 1 donnant sur sous-sol non chauffé, le calcul des déperditions se fait avec un coefficient Ue 
en remplacement de Upb (§3.2.2.1 de la méthode). Les 2 autres planchers donnant sur un local non chauffé 
ne sont pas concernés par cette règle. 

  Plancher 1 

Type de 
plancher/Mitoyenneté 

Sous-sol 

Surface (m²) 187,22 

Périmètre (m) 76,4 

2S/P (arrondi ¨ lôentier le 
plus proche) 

5 

Nous utilisons la table de la méthode 3CL pour les planchers sur vide sanitaire ou sous-sol non chauffé : 
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Extrait de la méthode de calcul ï Ue selon Upb et 2S/P 

Dans notre cas, la valeur nôest pas directement renseign®e. Nous allons devoir r®aliser un calcul 
intermédiaire pour obtenir, par interpolation, la valeur qui correspond à 2S/P = 5 et Upb = 0,69. En effet, la 
méthode prévoit « Les données ne figurant pas dans le tableau peuvent être obtenues par interpolation et 
extrapolation en traçant des droites entre les valeurs les plus proches présentes dans le tableau. » 

Posons  

¶ x1 = 0,45 

¶ x2 = 0,83 

¶ y1 = 0,32 

¶ y2 = 0,34 

¶ Upb = 0,69 

Nous obtenons Ue avec :  ὟὩ  ώς  Ὗὴὦὼς 

Dans notre cas : ὟὩ  πȟστ 
ȟ ȟ

ȟ ȟ
πȟφωπȟψσ 

On trouve par interpolation : Ue = 0,3326 W/m²/K, quôon arrondit à 0,33. 
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Pour terminer, trouvons les b des 3 planchers : 

  Plancher 1 Plancher 2 Plancher 3 

b 1 0,4 0,55 

justification b 
donne sur sous-sol 
non chauffé (§3.1) 

Voir Calcul 
Aiu/Aue  

 Voir Calcul 
Aiu/Aue 

Sur le plancher 2, nous ne rentrons pas dans un cas prédéfini de la méthode 3CL. Ainsi, nous devons nous 
reporter aux tableaux fonctions de Aiu/Aue et du coefficient surfacique équivalent Uv,ue : 

Le plancher 2 donne sur le Lnc1, un hall d'entrée avec portes d'accès avec dispositif de fermeture 
automatique, dôo½ Uv,ue = 0,3. 

Les surfaces Aiu et Aue déterminées grâce aux plans : 

ὃὭό

ὃόὩ
 
χσȟρσ

χȟσ
ρπȟπς 

 

Dôo½ b = 0,4 

De la même manière, pour le plancher 3 : 

Le plancher 3 donne sur le Lnc2, « autre dépendance », dôo½ Uv,ue = 3 

Les surfaces Aiu et Aue déterminées grâce aux plans : 

ὃὭό

ὃόὩ
 
σφȟπυ

τȟχυ
χȟφ 
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Ainsi, et pour conclure sur les DPplanchers_bas : 

ὈὖὴὰὥὲὧὬὩὶ  ὦ  zὛὴὦ  zὟὴὦ 

ὈὖὴὰὥὲὧὬὩὶ  ρ ρψχȟςςπȟσσςφπȟτ σρȟσψπȟυψπȟφυχȟσ πȟυψ 

╓╟▬■╪▪╬▐▄►╫╪▼ ȟ ╦Ⱦ╚  
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f. Plafonds 

 

  Plafond RDC Plafond R+2 Plafond R+3 Plafond R+4 

Type de 
plafond/Mitoyenneté 

Terrasse Terrasse LnC3 Terrasse 

Orientation Horizontal Horizontal Horizontal Horizontal 

Surface (m²) 9,00 136,70 19,80 105,20 

Inertie Lourde Lourde Lourde Lourde 

Uplafond connu 
(W/m²/K) 

- - - - 

Type de parois Dalle béton Dalle béton Dalle béton Dalle béton 

Type d'isolation ITE ITE Non isolé ITE 

Résistance isolant 
(m².K/W) 

- - - - 

Epaisseur d'isolant 
(cm) 

- - - - 

Année d'isolation 83-88 83-88 - 83-88 

 

Avec les performances suivantes associées : 

  Plafond 1 Plafond 2 Plafond 3 Plafond 4 

Uplafond0 (W/m².K) 2,5 2,5 2,5 2,5 

Uplafond calculé (W/m².K) 0,58(1) 0,58 2,5(2) 0,58 

Uplafond retenu (W/m².K) 0,58 0,58 2,5 0,58 
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(1) :  

(2) : le plafond nô®tant pas isolé, on a Uph = Uph0 = 2,5 
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Déterminons maintenant les b : 

  Plafond 1 Plafond 2 Plafond 3 Plafond 4 

b 1 1 0,15 1 

justification  
donne sur terrasse 
(extérieur) (§3.1) 

donne sur terrasse 
(extérieur) (§3.1) 

Voir calcul Aiu/Aue 
donne sur terrasse 
(extérieur) (§3.1) 

 

Pour le plafond 3 : 

Sur le plafond 3, nous ne rentrons pas dans un cas prédéfini de la méthode 3CL. Ainsi, nous devons nous 
reporter aux tableaux fonctions de Aiu/Aue et du coefficient surfacique équivalent Uv,ue : 

Le plafond 3 donne sur le Lnc3, une circulation commune sans ouverture sur lôext®rieur,  

dôo½ Uve = 0 

Les surfaces Aiu et Aue déterminées grâce aux plans : 

ὃὭό

ὃόὩ
 
ςςȟςυ

τςȟπυ
πȟυσ 

  

Dôo½ b = 0,15 
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ὈὖὴὰὥὲὧὬὩὶͅὬὥόὸ ὦ  zὛὴὬ  zὟὴὬ 

ὈὖὴὰὥὲὧὬὩὶ  ρ πȟυψω ρ πȟυψρσφȟχ πȟρυςȟυ ρωȟψ ρ πȟυψρπυȟς 

╓╟▬■╪▪╬▐▄►▐ͅ╪◊◄ ȟ  ╦Ⱦ╚ 

g. Murs 

Reprenons notre plan du RDC 
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Et donnons les murs suivants : 

  Mur 1 Mur 2 Mur 3 Mur 4 Mur 5 Mur 6 Mur 7 

Mitoyenneté Extérieur Extérieur Extérieur Extérieur LNC1 LNC2 LNC3 

Orientation Nord Sud Est Ouest Intérieur Intérieur Intérieur 

Surface mur (m²) 219,68 210,22 95,85 94,58 36,08 13,5 18,47 

Inertie lourde OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

Umur connu 
(W/m².K) 

-  - - - - - - 

Type de mur 
Murs en 
béton 

banché 

Murs en 
béton 

banché 

Murs en 
béton 

banché 

Murs en 
béton 

banché 

Murs en 
béton 

banché 

Murs en 
béton 

banché 

Murs en 
béton 

banché 

Epaisseur mur 
(cm) 

20 20 20 20 20 20 20 

Type d'isolation ITI ITI ITI ITI ITI ITI Aucun 

Résistance 
isolant (m².K/W) 

 - - - - - - - 

Epaisseur 
d'isolant (m) 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Année d'isolation Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu 

 

Dans ces conditions, les performances associées sont les suivantes : 

  Mur 1 Mur 2 Mur 3 Mur 4 Mur 5 Mur 6 Mur 7 

Umur_nu 
(W/m².K) 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Umur calculé 
(W/m².K) 

0,714(1) 0,714 0,714 0,714 0,714 0,714 2,5 

b 1(2) 1 1 1 0,4(3) 0,65(3) 0,15(3) 

Dpmur 156,91 150,16 68,47 67,56 10,31 6,27 6,93 

 

Ὀὖάόὶ ὦ  zὛὴὬ  zὟάόὶ 

Ὀὖάόὶ ρ πȟχρτρυφȟωρρυπȟρφφψȟτχφχȟυφ πȟτ πȟχρτρπȟσρ         πȟφυπȟχρτ
φȟςχπȟρυςȟυ φȟωσ 

╓╟□◊► ȟ  ╦Ⱦ╚ 
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(1)  

 

(2) Mur 1 ¨ 4 donnent tous sur lôext®rieur 

(3) Voir calcul sur plafond et planchers bas 
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h. Ponts thermiques 

Les ponts thermiques suivants sont identifiés : 
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En synthèse, nous avons : 

Linéair
e 

Plancher
1 

Plancher
2 

Plancher
3 

Plafond
1 

Plafond
2 

Plafond
3 

Plafond
4 

Plancher 
intermédiai

re 

Refen
d 

Mur1 11,3 8,9     13,74   13,3 68,3 12,8 

Mur2 27,3     1,65 9,7 17,8   87,9 12,22 

Mur3 10,05       5,6   5,6 25,7 5,57 

Mur4 3,4 3,04 1,9 3,4     10,05 30,15 5,5 

Mur5                   

Mur6 5,4               0,78 

Mur7                   
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Avec les k, valeur des ponts thermiques de liaisons entre les parois : 

k 
Plancher

1 
Plancher

2 
Plancher

3 
Plafond

1 
Plafond

2 
Plafond

3 
Plafond

4 

Plancher 
intermédiair

e 

Refen
d 

Mur1 0,7 0,7     0,75   0,8 0,9 0,8 

Mur2 0,71     0,75 0,75   0,75 0,92 0,82 

Mur3 0,71       0,75   0,75 0,92 0,82 

Mur4 0,71 0,71 0,71(1) 0,75     0,75 0,92 0,82 

Mur5                   

Mur6 0,71               0,82 

Mur7                   

 

(1) 

Prenons lôexemple de la liaison Plancher 3/Mur 4 

Plancher isolé en ITE, mur isolé en ITI : 

 

On a donc, en multipliant chaque linéaire par la valeur de k associée : 

 Mur1 Mur2 Mur3 Mur4 Mur5 Mur6 Mur7 

DPpth (W/K) 107,90 118,78 43,75 48,26 0,00 4,47 0,00 

 
En définitive : 

╟╣  ȟ  ╦Ⱦ╚ 
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i. Menuiseries 

On commence par caract®riser les menuiseries rencontr®es dans les logements visit®s de lô®chantillon. On 
extrapolera ensuite en comptant, depuis lôext®rieur, le nombre de menuiserie, format par format. 
Dans les appartements visités, nous rencontrons 5 types de fenêtres, 2 types de portes fenêtres et 2 types 
de portes, avec les caractéristiques suivantes : 
 
Au niveau de l'immeuble identification des types de baies en tenant compte des dimensions et de la présence 
de volets (pas de prise en compte des masques solaires et de la nature des menuiseries). 

Association des types de menuiseries aux types de mur (L'ITE au niveau R+3 et R+4 ne sera 
vraisemblablement pas identifié dans ce type d'approche le mur4 est pris en mur3) : 

  
Fenêtre 1 
(1,6x1,25) 

Fenêtre 2 
(0,9x1,25) 

Fenêtre 3 
(0,9x1,55) 

Sans 
Volet 

Fenêtre 4 
(0,9x1,55) 

avec 
Volet 

Fenêtre 5 
(0,9x0,9) 

Fenêtre 6 
(1,6x155) 

Porte-
fenêtre 1 
(1,6x2,2) 

Porte-
fenêtre 2 
(0,9x2,2) 

Nombre de 
Type sur le 
mur1 (Nord) 

1 1 2 2 6 6     

Nombre de 
Type sur le 
mur2 (Sud) 

3 4       12 8 7 

Nombre de 
Type sur le 
mur3 (Est) 

1 3 1     2 2   

Nombre de 
Type sur le 

mur4 (Ouest) 
  4       4     

Dans l'échantillon, les caractéristiques des baies sont prises en compte pour chaque type 

  
Fenêtre 1 
(1,6x1,25) 

Fenêtre 2 
(0,9x1,25) 

Fenêtre 3 
(0,9x1,25) 

Fenêtre 4 
(0,9x1,55) 
Sans Volet 

Fenêtre 5 
(0,9x1,55) 
avec Volet 

Caractéristiques 4/8/4 bois 4/8/4 bois 4/12/4 bois 4/8/4 bois 4/8/4 bois 

Typologie           

T2 C4.1           

T3 C0.1 2 1 1     

T3 C1.1   1     1 

T4 C1.3   1       

  
Fenêtre 1 
(1,6x1,25) 

Fenêtre 2 
(0,9x1,25) 

Fenêtre 3 
(0,9x1,55) 
Sans Volet 

Fenêtre 4 
(0,9x1,55) 
avec Volet 

Fenêtre 5 
(0,9x0,9) 

Fenêtre 6 
(1,6x155) 

Porte-
fenêtre 1 
(1,6x2,2) 

Porte-
fenêtre 2 
(0,9x2,2) 

Type de 
menuiserie

s 
F1 F2 F3 F3 F5 F4 PF1 PF2 

Surface 
unitaire 

2 1,125 1,395 1,395 0,81 2,48 3,52 1,98 

Nombre 5 12 3 2 6 24 10 7 

Volet 
Jalousie 

accordéon 
Jalousie 

accordéon 
Sans Volet 

Jalousie 
accordéon 

Sans Volet 
Jalousie 

accordéon 
Jalousie 

accordéon 
Jalousie 

accordéon 
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Fenêtre 6 
(0,9x0,9) 

Fenêtre 7 
(1,6x155) 

Fenêtre 8 
(1,6x155) 

Porte-fenêtre 1 
(1,6x2,2) 

Porte-fenêtre 2 
(0,9x2,2) 

Caractéristique
s 

4/8/4 bois 4/15/4 PVC 4/8/4 bois 4/8/4 bois 4/8/4 bois 

Typologie           

T2 C4.1 1 2   1   

T3 C0.1         1 

T3 C1.1     2   1 

T4 C1.3 1   3 1 1 

La présence de double vitrage 4/12/4 et 4/15/4 est identifiées lors de la visite des appartements de 
lô®chantillon ¨ lôaide dôun vitrom¯tre laser. 

Proportion de chaque type de menuiseries dans l'échantillon l'orientation des menuiseries n'est pas un 
critère : 

  
Fenêtre 1 
(1,6x1,25) 

Fenêtre 2 
(0,9x1,25) 

Fenêtre 3 
(0,9x1,25) 

Fenêtre 4 
(0,9x1,55) 
Sans Volet 

Fenêtre 5 
(0,9x1,55) 
avec Volet 

Caractéristiques 4/8/4 bois 4/8/4 bois 4/12/4 bois 4/8/4 bois 4/8/4 bois 

Proportion dans 
l'échantillon 

1 0,75 0,25 1 1 

 

  
Fenêtre 6 
(0,9x0,9) 

Fenêtre 7 
(1,6x155) 

Fenêtre 8 
(1,6x155) 

Porte-fenêtre 
1 (1,6x2,2) 

Porte-fenêtre 
2 (0,9x2,2) 

Caractéristiques 4/8/4 bois 4/15/4 PVC 4/8/4 bois 4/15/4 PVC 4/8/4 bois 

Proportion dans 
l'échantillon 

1 0,29 0,71 1 1 

Pour toutes les menuiseries avec des formats identiques (dimensions, type de menuiserie, volet) pour toutes 
les orientations : 

  
Fenêtre 1 
(1,6x1,25) 

Fenêtre 2 
(0,9x1,25) 

Fenêtre 3 
(0,9x1,25) 

Fenêtre 4 
(0,9x1,55) 
Sans Volet 

Fenêtre 5 
(0,9x1,55) 
avec Volet 

Caractéristiques 4/8/4 bois 4/8/4 bois 4/12/4 bois 4/8/4 bois 4/8/4 bois 

Nombre de Type 
sur le mur1 

1 0,75 0,25 2 2 

Nombre de Type 
sur le mur2 

3 3 1     

Nombre de Type 
sur le mur3 

1 2,25 0,75 1   

Nombre de Type 
sur le mur4 

  3 1     
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Fenêtre 6 
(0,9x0,9) 

Fenêtre 7 
(1,6x155) 

Fenêtre 8 
(1,6x155) 

Porte-fenêtre 
1 (1,6x2,2) 

Porte-fenêtre 
2 (0,9x2,2) 

Caractéristiques 4/8/4 bois  4/15/4 PVC 4/8/4 bois 4/8/4 bois 4/8/4 bois 

Nombre de Type 
sur le mur1 

6 1,71 4,29     

Nombre de Type 
sur le mur2 

  3,43 8,57 8 7 

Nombre de Type 
sur le mur3 

  0,57 1,43 2   

Nombre de Type 
sur le mur4 

     

Ces menuiseries avec ces caractéristiques sont maintenant utilisées dans le calcul pour définir les parois de 
l'immeuble et générer son DPE. 

On peut maintenant caractériser chaque menuiserie de chaque paroi, on obtient ainsi : 

  Fenêtre 1 Fenêtre 2 Fenêtre 3 

Mur associé Mur 1 Mur 1 Mur 1 

Mitoyenneté Extérieur Extérieur Extérieur 

Nombre 1 0,75 0,25 

Inclinaison Verticale (Ó75Á) Verticale (Ó75Á) Verticale (Ó75Á) 

Type de vitrage Double vitrage Double vitrage Double vitrage 

Isolation renforcée Non Non Non 

Gaz de remplissage Air sec Air sec Air sec 

Epaisseur lame de gaz 
(cm) 

8 8 12 

Nature menuiserie Bois ou bois métal Bois ou bois métal Bois ou bois métal 

Type d'ouverture Battante ou fixe Battante ou fixe Battante ou fixe 

Type de volet Jalousie accordéon Jalousie accordéon Jalousie accordéon 

Surface (m²) 2 1,125 1,125 

Largeur de le 
menuiserie (cm) 

5,0 5,0 5,0 

Positionnement Nu intérieur Nu intérieur Nu intérieur 

Retour d'isolant Non Non Non 

Ug        

Ug calculé 3,1 3,1 2,8 

Uw       

Uw calculé 3,2 3,2 3 

Ujn       

Ujn calculé 2,9 2,9 2,7 

Dpfenêtre 1 5,8 2,447 0,760 

 

  Fenêtre 4 Fenêtre 5 Fenêtre 6 

Mur associé Mur 1 Mur 1 Mur 1 

Mitoyenneté Extérieur Extérieur Extérieur 
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Nombre 2 2 6 

Inclinaison Verticale (Ó75Á) Verticale (Ó75Á) Verticale (Ó75Á) 

Type de vitrage Double vitrage Double vitrage Double vitrage 

Isolation renforcée Non Non Non 

Gaz de remplissage Air sec Air sec Air sec 

Epaisseur lame de gaz 
(cm) 

8 8 8 

Nature menuiserie Bois ou bois métal Bois ou bois métal Bois ou bois métal 

Type d'ouverture Battante ou fixe Battante ou fixe Battante ou fixe 

Type de volet Pas de volet Jalousie accordéon Pas de volet 

Surface (m²) 1,395 1,395 0,81 

Largeur de le 
menuiserie (cm) 

5,0 5,0 5,0 

Positionnement Nu intérieur Nu intérieur Nu intérieur 

Retour d'isolant Non Non Non 

Ug        

Ug calculé 3,1 3,1 3,1 

Uw       

Uw calculé 3,2 3,2 3,2 

Ujn       

Ujn calculé 3,2 2,9 3,2 

Dpfenêtre 1 8,928 8,091 15,552 

 

  Fenêtre 7 Fenêtre 8 Fenêtre 9 

Mur associé Mur 1 Mur 1 Mur 2 

Mitoyenneté Extérieur Extérieur Extérieur 

Nombre 1,714285714 4,285714286 3 

Inclinaison Verticale (Ó75Á) Verticale (Ó75Á) Verticale (Ó75°) 

Type de vitrage Double vitrage Double vitrage Double vitrage 

Isolation renforcée Non Non Non 

Gaz de remplissage Air sec Air sec Air sec 

Epaisseur lame de gaz 
(cm) 

15 8 8 

Nature menuiserie PVC Bois ou bois métal Bois ou bois métal 

Type d'ouverture Battante ou fixe Battante ou fixe Battante ou fixe 

Type de volet Jalousie accordéon Jalousie accordéon Jalousie accordéon 

Surface (m²) 2,48 2,48 2 

Largeur de le 
menuiserie (cm) 

5,0 5,0 5,0 

Positionnement Nu intérieur Nu intérieur Nu intérieur 

Retour d'isolant Non Non Non 

Ug        

Ug calculé 2,7 3,1 3,1 

Uw       

Uw calculé 2,6 3,2 3,2 
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Ujn       

Ujn calculé 2,4 2,9 2,9 

Dpfenêtre 1 10,203 30,823 17,400 

 

  Fenêtre 10 Fenêtre 11 Fenêtre 12 

Mur associé Mur 2 Mur 2 Mur 2 

Mitoyenneté Extérieur Extérieur Extérieur 

Nombre 3 1 3,428571429 

Inclinaison Verticale (Ó75Á) Verticale (Ó75Á) Verticale (Ó75Á) 

Type de vitrage Double vitrage Double vitrage Double vitrage 

Isolation renforcée Non Non Non 

Gaz de remplissage Air sec Air sec Air sec 

Epaisseur lame de gaz 
(cm) 

8 12 15 

Nature menuiserie Bois ou bois métal Bois ou bois métal PVC 

Type d'ouverture Battante ou fixe Battante ou fixe Battante ou fixe 

Type de volet Jalousie accordéon Jalousie accordéon Jalousie accordéon 

Surface (m²) 1,125 1,125 2,48 

Largeur de le 
menuiserie (cm) 

5,0 5,0 5,0 

Positionnement Nu intérieur Nu intérieur Nu intérieur 

Retour d'isolant Non Non Non 

Ug        

Ug calculé 3,1 2,8 2,7 

Uw       

Uw calculé 3,2 3 2,6 

Ujn       

Ujn calculé 2,9 2,7 2,4 

Dpfenêtre 1 9,788 3,038 20,407 

 

  Fenêtre 13 Fenêtre 14 Fenêtre 15 

Mur associé Mur 2 Mur 3 Mur 3 

Mitoyenneté Extérieur Extérieur Extérieur 

Nombre 8,571428571 1 2,25 

Inclinaison Verticale (Ó75Á) Verticale (Ó75Á) Verticale (Ó75Á) 

Type de vitrage Double vitrage Double vitrage Double vitrage 

Isolation renforcée Non Non Non 

Gaz de remplissage Air sec Air sec Air sec 

Epaisseur lame de gaz 
(cm) 

8 8 8 

Nature menuiserie Bois ou bois métal Bois ou bois métal Bois ou bois métal 

Type d'ouverture Battante ou fixe Battante ou fixe Battante ou fixe 

Type de volet Jalousie accordéon Jalousie accordéon Jalousie accordéon 

Surface (m²) 2,48 2 1,125 
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Largeur de le 
menuiserie (cm) 

5,0 5,0 5,0 

Positionnement Nu intérieur Nu intérieur Nu intérieur 

Retour d'isolant Non Non Non 

Ug        

Ug calculé 3,1 3,1 3,1 

Uw       

Uw calculé 3,2 3,2 3,2 

Ujn       

Ujn calculé 2,9 2,9 2,9 

Dpfenêtre 1 61,646 5,800 7,341 

 

  Fenêtre 16 Fenêtre 17 Fenêtre 18 

Mur associé Mur 3 Mur 3 Mur 3 

Mitoyenneté Extérieur Extérieur Extérieur 

Nombre 0,75 1 0,571428571 

Inclinaison Verticale (Ó75Á) Verticale (Ó75Á) Verticale (Ó75Á) 

Type de vitrage Double vitrage Double vitrage Double vitrage 

Isolation renforcée Non Non Non 

Gaz de remplissage Air sec Air sec Air sec 

Epaisseur lame de gaz 
(cm) 

12 8 15 

Nature menuiserie Bois ou bois métal Bois ou bois métal PVC 

Type d'ouverture Battante ou fixe Battante ou fixe Battante ou fixe 

Type de volet Jalousie accordéon Pas de volet Jalousie accordéon 

Surface (m²) 1,125 1,395 2,48 

Largeur de le 
menuiserie (cm) 

5,0 5,0 5,0 

Positionnement Nu intérieur Nu intérieur Nu intérieur 

Retour d'isolant Non Non Non 

Ug        

Ug calculé 2,8 3,1 2,7 

Uw       

Uw calculé 3 3,2 2,6 

Ujn       

Ujn calculé 2,7 3,2 2,4 

Dpfenêtre 1 2,278 4,464 3,401 

 

  Fenêtre 19 Fenêtre 20 Fenêtre 21 

Mur associé Mur 3 Mur 4 Mur 4 

Mitoyenneté Extérieur Extérieur Extérieur 

Nombre 1,428571429 3 1 

Inclinaison Verticale (Ó75Á) Verticale (Ó75Á) Verticale (Ó75Á) 

Type de vitrage Double vitrage Double vitrage Double vitrage 

Isolation renforcée Non Non Non 



157 Guide DPE ï Guide à usage des diagnostiqueurs performance énergétique - 2024 

Gaz de remplissage Air sec Air sec Air sec 

Epaisseur lame de gaz 
(cm) 

8 8 12 

Nature menuiserie Bois ou bois métal Bois ou bois métal Bois ou bois métal 

Type d'ouverture Battante ou fixe Battante ou fixe Battante ou fixe 

Type de volet Jalousie accordéon Jalousie accordéon Jalousie accordéon 

Surface (m²) 2,48 1,125 1,125 

Largeur de le 
menuiserie (cm) 

5,0 5,0 5,0 

Positionnement Nu intérieur Nu intérieur Nu intérieur 

Retour d'isolant Non Non Non 

Ug        

Ug calculé 3,1 3,1 2,8 

Uw       

Uw calculé 3,2 3,2 3 

Ujn       

Ujn calculé 2,9 2,9 2,7 

Dpfenêtre 1 10,274 9,788 3,038 

 

  Fenêtre 22 Fenêtre 23 

Mur associé Mur 4 Mur 4 

Mitoyenneté Extérieur Extérieur 

Nombre 1,142857143 2,857142857 

Inclinaison Verticale (Ó75Á) Verticale (Ó75Á) 

Type de vitrage Double vitrage Double vitrage 

Isolation renforcée Non Non 

Gaz de remplissage Air sec Air sec 

Epaisseur lame de gaz (cm) 15 8 

Nature menuiserie PVC Bois ou bois métal 

Type d'ouverture Battante ou fixe Battante ou fixe 

Type de volet Jalousie accordéon Jalousie accordéon 

Surface (m²) 2,48 2,48 

Largeur de le menuiserie (cm) 5,0 5,0 

Positionnement Nu intérieur Nu intérieur 

Retour d'isolant Non Non 

Ug      

Ug calculé 2,7 3,1 

Uw     

Uw calculé 2,6 3,2 

Ujn     

Ujn calculé 2,4 2,9 

Dpfenêtre 1 6,802 20,549 

Puis pour les porte-fenêtre : 

  Porte-fenêtre 1 Porte-fenêtre 2 Porte-fenêtre 3 

Mur associé Mur 2 Mur 3 Mur 2 
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Mitoyenneté Extérieur Extérieur Extérieur 

Nombre 8 2 7 

Inclinaison Verticale (Ó75Á) Verticale (Ó75Á) Verticale (Ó75Á) 

Type de vitrage Double vitrage Double vitrage Double vitrage 

Isolation renforcée Non Non Non 

Gaz de remplissage Air sec Air sec Air sec 

Epaisseur lame de gaz 
(cm) 

8 8 8 

Nature menuiserie Bois ou bois métal Bois ou bois métal Bois ou bois métal 

Type d'ouverture Battante ou fixe Battante ou fixe Battante ou fixe 

Type de volet Jalousie accordéon Jalousie accordéon Jalousie accordéon 

Surface (m²) 3,52 3,52 1,98 

Largeur de le 
menuiserie (cm) 

10,0 10,0 10,0 

Positionnement Nu intérieur Nu intérieur Nu intérieur 

Retour d'isolant Non Non Non 

Ug        

Ug calculé 3,1 3,1 3,1 

Uw       

Uw calculé 3,1 3,1 3,1 

Ujn       

Ujn calculé 2,8 2,8 2,8 

DP Pfenêtre 1 78,848 19,712 38,808 

Et enfin pour les portes : 

 Menuiserie P1 Menuiserie P2 

Type de porte1 
Porte opaque pleine en bois ou 

PVC 
Porte opaque pleine en bois ou PVC 

Mur associé Mur 6 Mur 7 

Mitoyenneté LNC1 LNC3 

Sporte1 5,7 3,8 

Largeur de la menuiserie (cm) 10 10 

Positionnement Nu intérieur Nu intérieur 

Retour d'isolant Non Non 

Uporte     

Uporte calculé 3,5 3,5 

      

Dp Porte1 7,938 1,985 

 

╓╟□▄▪◊░▼▄►░▄▼ ȟ  ╦Ⱦ╚ 

j. Renouvellement dôair  

D®perditions pas renouvellement dôair :  

ὈὙ  ὌὺὩὲὸὌὴὩὶά 

Pour rappel : 

¶ Sref = 869,2 m² 

¶ Hsp = 2,5 m 
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Les 4 appartements de lô®chantillon sont ®quip®s du m°me syst¯me de ventilation : VMC  SF Auto réglable 

de 1990 : 

Type de 
ventilation 

Qvarepconv 
(m3/(h.m²)) 

Qvasoufconv 
(m3/(h.m²)) 

Smeaconv 

(m3/(h.m²)) 

Ventilation par ouverture des fenêtres 1,2 1,2 0 

Ventilation par entrées d'air hautes et 
basses 

2,23 0 4 

VMC SF Auto réglable < 1982 1,97 0 2 

VMC SF Auto réglable de 1982 à 
2000 

1,65 0 2 

VMC SF Auto réglable de 2001 à 
2012 

1,5 0 2 

VMC SF Auto réglable après 2012 1,32 0 2 

 

 Appartement/Immeuble Maison 

Avant 

1948 

1948 - 

1974 

1975 - 

2012 

>2012 Avant 

1948 

1948 - 

1974 

1975 - 

2005 

2006 - 

2012 

>2012 

Q4Paconv/m² 4,6 2 1,5 1 3,3 2,2 1,9 1,3 0,6 

Extraits de la méthode de calcul 

Plusieurs façades sont exposées (les 4 façades du bâtiment) : 

Coefficient 
Plusieurs façades 

exposées 
Une seule façade exposée 

e 0,07 0,02 

f 15 20 

Extrait de la méthode de calcul 

Hvent : d®perdition thermique par renouvellement dôair due au syst¯me de ventilation par degr® dô®cart 

entre lôint®rieur et lôext®rieur :
 

ὌὺὩὲὸπȟστzὗὺὥὶὩὴ ὛzὬ 

Hperm : déperdition thermique par renouvellement dôair due au vent par degré dô®cart entre lôint®rieur et 

lôext®rieur : 

ὌὴὩὶάπȟστzὗὺὭὲὪ
 

Hvent (W/K) 487,62 

Hperm (W/K),  110,85 

Qvinf (m3/h) 261,69 

n50 (h-1) 6,07 

Q4Pa (m3/h) 2450,41 

Qvarepconv 1,65 

Q4Paenv (m3/h) 1668,13 

Q4Paconv 1,50 

Sdep hors pb (m²) 1112,09 
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Smeaconv 2,00 

e 0,07 

f 15,00 

Qvasoufconv 0,00 

DR (W/K) 598,47 

k. Déperditions totales 

Ὃὠ ὈὖάόὶὈὖὴὰὥὲὧὬὩὶͅὦὥίὈὖὴὰὥὲὧὬὩὶͅὬὥόὸὈὖάὩὲόὭίὩὶὭὩὖὝ ὈὙ 

DPmur (W/K) 466,60 

DPplancher_bas (W/K) 72,3 

DPplancher_haut (W/K) 152,95 

Dpmenuiserie (W/K) 415,906 

PT (W/K) 323,17 

DR (W/K) 598,47 

GV (W/K) 2 029,39 

6. Apports gratuits 

Pour rappel, lôinertie des parois est : 

¶ Parois verticales (murs) : lourde 

¶ Plancher bas : lourde 

¶ Plancher haut : lourde 

¶ Planchers intermédiaires : lourde 

On a donc un bâtiment à inertie lourde. 

Fj est la fraction des besoins de chauffage du mois j couverts par les apports gratuits, elle sôexprime en 

fonction de lôinertie du b©timent : 

Inertie Fj 

Lourde / Très Lourde 
ὢ ὢȟ

ρ ὢȟ
 

Moyenne 
ὢ ὢȟ

ρ ὢȟ
 

Légère 
ὢ ὢȟ

ρ ὢȟ
 

Extrait de la méthode de calcul 

Avec : 

ὢ
ὃί ὃὭ

ὋὠzὈὌ
 

l. Apports internes  

ὃὭ σȟρψπȟστ z  ὛὬ ωπz 
ρσς

ρφψ
ὔz ὔzὶὩὪ 

Pour rappel, Nadeq = 25,05 
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  Aij (Wh) 

janvier 3 594 331 

février 3 246 492 

mars 3 512 202 

avril 3 372 101 

mai 3 072 573 

juin 864 765 

juillet 0 

août 0 

septembre 1 299 563 

octobre 3 347 945 

novembre 3 478 385 

décembre 3 594 331 

m. Apports solaires  

ὃί ρπππzὛίὩ Ὁz 

Surface sud équivalente pour le mois j Ssej : 

Ὓ ὃ Ὓzύz ὊὩz ὅρȟ 

Pour rappel, les caractéristiques des menuiseries ont été données lors du calcul des déperditions. 

Les masques ne sont pas pris en compte lors de lô®chantillonnage des menuiseries. 

Nous détaillons ici les caractéristiques nécessaires au calcul du Sse de janvier, la méthode étant la même 

pour tous les autres mois : 

 Fenêtre 1 Fenêtre 2 Fenêtre 3 Fenêtre 4 Fenêtre 5 Fenêtre 6 Fenêtre 7 Fenêtre 8 

Orientation Nord Nord Nord Nord Nord Nord Nord Nord 

Surface (m²) 2,00 0,84 0,28 2,79 2,79 4,86 4,25 10,63 

C1 Janvier 
Nord 

0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

C1 Janvier 
Sud 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

C1 Janvier 
Est 

0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

C1 Janvier 
Ouest 

0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Sw 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,44 0,47 

Sse/men  
Janvier 

0,26 0,11 0,04 0,37 0,37 0,64 0,52 1,40 

 

 
Fenêtre 9 

Fenêtre 
10 

Fenêtre 
11 

Fenêtre 
12 

Fenêtre 
13 

Fenêtre 
14 

Fenêtre 
15 

Fenêtre 
16 

Orientation Sud Sud Sud Sud Sud Est Est Est 

Surface (m²) 6,00 3,38 1,13 8,50 21,26 2,00 2,53 0,84 

C1 Janvier 
Nord 

0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

C1 Janvier 
Sud 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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C1 Janvier 
Est 

0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

C1 Janvier 
Ouest 

0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Sw 0,47 0,47 0,47 0,44 0,47 0,47 0,47 0,47 

Sse/men  
Janvier 

2,82 1,59 0,53 3,74 9,99 0,37 0,46 0,15 

 

 

 

Fenêtre 
17 

Fenêtre 
18 

Fenêtre 
19 

Fenêtre 
20 

Fenêtre 
21 

Fenêtre 
22 

Fenêtre 
23 

PF 1 PF 2 PF 3 

Orientation Est Est Est Ouest Ouest Ouest Ouest Nord Est Nord 

Surface (m²) 1,40 1,42 3,54 3,38 1,13 2,83 7,09 28,16 7,04 13,86 

C1 Janvier 
Nord 

0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

C1 Janvier 
Sud 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

C1 Janvier 
Est 

0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

C1 Janvier 
Ouest 

0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

Sw 0,47 0,44 0,47 0,47 0,47 0,44 0,47 0,50 0,50 0,50 

Sse/men  
Janvier 

0,26 0,24 0,65 0,67 0,22 0,52 1,40 14,08 1,37 6,93 

 

BVj : besoins mensuels de chauffage dôun logement, divisés par l'écart moyen de température entre 

l'intérieur et l'extérieur durant la période de chauffage : 

ὄὠ Ὃὠz ρ Ὂ  

On obtient donc : 

 
Sse (m²) As (Wh) X F BVj (Wh) 

Janvier 49,70 1 961 733,55 0,30 0,29 1 422,51 

Février 51,91 3 176 329,00 0,34 0,33 1 346,22 

Mars 53,99 5 135 292,43 0,60 0,52 957,22 

Avril 59,89 5 041 935,42 0,71 0,59 815,61 

Mai 65,42 5 723 162,38 1,21 0,79 423,92 

Juin 68,92 2 017 992,21 1,64 0,87 260,47 

Juillet 66,95 0,00 0,00 0,00 2 001,20 

Août 61,84 0,00 0,00 0,00 2 001,20 

Septembre 55,55 2 467 734,40 1,17 0,78 447,54 

Octobre 52,18 3 231 570,75 0,76 0,62 766,79 
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Novembre 51,13 3 240 529,96 0,52 0,47 1 055,24 

Décembre 48,46 1 999 253,31 0,32 0,31 1 380,10 

 

7. Pr®sentation des syst¯mes de chauffage install®s dans lôimmeuble 

n. Lô®chantillon 

  Appt1 : T3 C0.1 Appt2 : T3 C1.1 Appt3 : T4 C1.3 Appt4 : T2 C4.1 

Type de chauffage Individuel Individuel Individuel Individuel 

Type de générateur 
Chaudière gaz 

standard 2001-2015 

Chaudière gaz 

standard 2001-2015 

Chaudière gaz 

standard 2001-2015 

Chaudière gaz 

standard 2001-2015 

Générateur 

associé en cas de 

couplage 

- - - - 

Surface traitée par 

le générateur (m²) 
50,6 65,2 89,2 41,8 

Type d'énergie Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel 

Type de 

production 
Chauffage + ECS Chauffage + ECS Chauffage + ECS Chauffage + ECS 

Présence d'une 

veilleuse 
Non Non Non Non 

Générateur en 

volume chauffé 
Oui Oui Oui Oui 

Puissance du 

générateur (kW) 
23 23 23 23 

Ventilateur dans le 

circuit de 

combustion 

Non Non Non Non 

Pertes à l'arrêt Qp0 

(W) 
Par défaut Par défaut Par défaut Par défaut 

Rendement à 100% 

de charge Rpn 
Par défaut(1) Par défaut Par défaut Par défaut 

Rendement à 

charge interm 

Rpint 

Par défaut Par défaut Par défaut Par défaut 

Ventouse Non Non Non Non 

(1) Cas chaudière gaz standard entre 2001 et 2015 : 

ὙὴὲψτςÌÏÇὖὲ ψφȟχςσ 

Nous caractérisons maintenant les émetteurs observés sur place dans chaque appartement visité : 
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  Emission T3 C0.1 Emission T3 C1.1 Emission T4 C1.3 Emission T2 C4.1 

Type d'émission Autres équipements 
Autres 

équipements 
Autres équipements Autres équipements 

Role de l'émission Base Base Base Base 

Année 
d'installation des 

émetteurs 
Entre 81-2000 Entre 81-2000 Entre 81-2000 Entre 81-2000 

Surface traitée par 
l'émission (m²) 

50,6 65,2 89,2 41,8 

Température de 
distribution 

Haute Haute Haute Haute 

Réseau Isolé Non Non Non Non 

Type de réseau 

Réseau individuel 
eau chaude haute 
temp®rature (Ó 

65°C) 

Réseau individuel 
eau chaude haute 
temp®rature (Ó 

65°C) 

Réseau individuel 
eau chaude haute 
temp®rature (Ó 

65°C) 

Réseau individuel 
eau chaude haute 
temp®rature (Ó 

65°C) 

Réseau de 
distribution 

Bitube Bitube Bitube Bitube 

Présence d'une 
régulation 

Oui Oui Oui Oui 

Régulation 
centrale 

Oui Oui Oui Oui 

Régulation pièce 
par pièce 

Oui Oui Oui Oui 

Equipement de 
régulation 

Radiateur eau 
chaude avec robinet 

thermostatique 

Radiateur eau 
chaude avec 

robinet 
thermostatique 

Radiateur eau 
chaude avec robinet 

thermostatique 

Radiateur eau 
chaude avec robinet 

thermostatique 

Equipements 
d'intermittence 

chauffage 
individuel 

Central avec 
minimum de 
température 

Central avec 
minimum de 
température 

Central avec 
minimum de 
température 

Central avec 
minimum de 
température 

Equipements 
d'intermittence 

chauffage collectif 
- - - - 

Comptage 
individuel 

- - - - 

Type de chauffage Central Central Central Central 

Type de régulation 
Avec régulation 

pièce/pièce 
Avec régulation 

pièce/pièce 
Avec régulation 

pièce/pièce 
Avec régulation 

pièce/pièce 

o. Caract®ristiques des ®quipements de chauffage dôun appartement ç moyen » (transparent 

pour le diagnostiqueur) 

Ainsi, nous pouvons obtenir les caractéristiques de chaque installation équivalente pour lôappartement 

moyen, en proratisant par rapport aux surfaces les valeurs de chaque générateur : 

  
Générateur Chauf 

1 
Générateur Chauf 

2 
Générateur Chauf 

3 
Générateur Chauf 

4 

Type de 
chauffage 

Individuel Individuel Individuel Individuel 

Type de 
générateur 

Chaudière gaz 
standard 2001-2015 

Chaudière gaz 
standard 2001-

2015 

Chaudière gaz 
standard 2001-2015 

Chaudière gaz 
standard 2001-2015 
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Générateur 
associé en cas 

de couplage 
- - - - 

Surface traitée 
par le générateur 

(m²) 
66,861 66,861 66,861 66,861 

Type d'énergie Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel 

Type de 
production 

Chauffage + ECS Chauffage + ECS Chauffage + ECS Chauffage + ECS 

Présence d'une 
veilleuse 

Non Non Non Non 

Générateur en 
volume chauffé 

Oui Oui Oui Oui 

Puissance du 
générateur (kW) 

30,391(1) 23,586 17,240 36,789 

Ventilateur dans 
le circuit de 
combustion 

Non Non Non Non 

Pertes à l'arrêt 
Qp0 (W) 

303,916 235,861 172,401 367,898 

Rendement à 
100% de charge 

Rpn 
86,966 86,745 86,473 87,131 

Rendement à 
charge interm 

Rpint 
84,448 84,118 83,710 84,697 

Tfonc 100 - - - - 

Tfonc 30 - - - - 

Ventouse Non Non Non Non 

Cop - - - - 

(1) Proratisation de Pn par rapport aux surfaces : 

ὖὲ  ὖὲ Ȣ
ὛὬ

ὛὬ  Ȣ
 

ὖὲ  ςσ
φφȟψφ

υπȟφ
 

Il nous reste donc à caractériser les 4 installations avec leurs rendements et leurs caractéristiques 

respectives : 

  Installation 1 Installation 2 Installation 3 Installation 4 

Nbre 
d'appartements 

avec l'installation 
1 1 1 1 

Proportion 
d'appartements 

avec chaque 
installation dans 

l'échantillon 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Nbre 
d'appartements 

moyens avec 
chaque installation 

3,25 3,25 3,25 3,25 
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Rg 0,745(1) 0,742 0,739 0,747 

Re 0,95 0,95 0,95 0,95 

Rd 0,88 0,88 0,88 0,88 

Rr 0,95 0,95 0,95 0,95 

Ich 1,690 1,697 1,704 1,686 

I0 0,91(2) 0,91 0,91 0,91 

INT 0,917(3) 0,917 0,917 0,917 

Cdimref  0,596 0,462 0,338 0,721 

Pn  30,392 23,586 17,240 36,790 

GV  2001,198 2001,198 2001,198 2001,198 

Tcons  19 19 19 19 

Tbase  -6,5 -6,5 -6,5 -6,5 

Kpcs/pci  1,11 1,11 1,11 1,11 

tfonc30  52,5 52,5 52,5 52,5 

tfonc100  70,000 70,000 70,000 70,000 

QP30  1,711 1,361 1,025 2,033 

QP100  4,555 3,604 2,697 5,434 

(1) Directement donnée par le moteur de calcul 

(2) 

 

(3) 

ὍὔὝ
Ὅέ

ρ πȟρz
Ὃὠ

ὌίὴzὛὬ
 ρ

 

8. Calcul des pertes récupérées pour le chauffage et du besoin de chauffage 

Le chauffage est individuel et la production dôECS et individuelle, donc : 

p. Pertes r®cup®r®es de distribution dôECS pour le chauffage sur le mois j (Wh) 

ὗ ͺ ͺ πȟτψzὔὶὩὪz 
ὗȟͺ ȟ ͺ ὗȟͺ ȟ ͺ

ψχφπ
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Lvc Becs Ratecs Qd,w ind vc 

Qd,w col 
vc 

Nref 
Qrec 

chauff 

Janvier 173,84 1 572 987,58 1,00 157 298,76 0,00 744,00 6 412,62 

Février 173,84 1 498 425,26 1,00 149 842,53 0,00 672,00 5 517,49 

Mars 173,84 1 608 392,44 1,00 160 839,24 0,00 727,00 6 407,13 

Avril 173,84 1 487 983,27 1,00 148 798,33 0,00 698,00 5 691,03 

Mai 173,84 1 461 715,15 1,00 146 171,51 0,00 636,00 5 093,98 

Juin 173,84 1 160 039,59 1,00 116 003,96 0,00 179,00 1 137,79 

Juillet 173,84 1 077 319,47 1,00 107 731,95 0,00 0,00 0,00 

Août 173,84 1 158 244,87 1,00 115 824,49 0,00 0,00 0,00 

Septembre 173,84 1 067 040,64 1,00 106 704,06 0,00 269,00 1 572,79 

Octobre 173,84 1 218 938,93 1,00 121 893,89 0,00 693,00 4 628,63 

Novembre 173,84 1 306 880,04 1,00 130 688,00 0,00 720,00 5 155,91 

Décembre 173,84 1 155 144,91 1,00 115 514,49 0,00 744,00 4 709,19 

 

q. Pertes r®cup®r®es de stockage dôECS pour le chauffage sur le mois j (Wh) 

ὗȟͺ ͺ πȟτψzὔὶὩὪz
ὗȟ
ψχφπ

 

 Qg,w_rec (Wh) 

 3,25 app ECS1 3,25 app ECS2 3,25 app ECS3 3,25 app ECS4 

Janvier 79 475,90 69 132,47 58 185,88 88 281,82 

Février 71 784,69 62 442,23 52 554,99 79 738,42 

Mars 77 659,92 67 552,83 56 856,36 86 264,63 

Avril 74 562,07 64 858,15 54 588,36 82 823,54 

Mai 67 939,08 59 097,11 49 739,54 75 466,72 

Juin 19 121,22 16 632,68 13 999,02 21 239,85 

Juillet 0,00 0,00 0,00 0,00 

Août 0,00 0,00 0,00 0,00 

Septembre 28 735,24 24 995,48 21 037,64 31 919,10 

Octobre 74 027,96 64 393,55 54 197,33 82 230,25 

Novembre 76 912,16 66 902,39 56 308,91 85 434,02 

Décembre 79 475,90 69 132,47 58 185,88 88 281,82 

r. Pertes récupérées de génération pour le chauffage sur le mois j (Wh) 

ὗ ͺ ͺ πȟτψzὅὴὩὶzὗ ὈzὴὩὶ 

Pour rappel, les chaudières échantillonnées ne possèdent pas de ventouse (Cper = 0,5) et QP0 est obtenu 

par défaut. 
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On obtient donc : 

 
Qg,w_rec (Wh) 

 

Bch_hp_recup 
j 

Dperj 
3,25 app 

ECS1 
Bch_hp_recup 

j 
Dperj 3,25 app ECS2 

QP0     303,92     235,86 

Janvier 13 239,76 744,00 54 267,26 13 239,76 744,00 42 115,39 

Février 12 658,36 672,00 49 015,59 12 658,36 672,00 38 039,70 

Mars 6 941,93 727,00 53 027,28 6 941,93 727,00 41 153,07 

Avril 4 809,10 698,00 50 912,02 4 809,10 698,00 39 511,48 

Mai 1 534,50 348,75 25 437,98 1 534,50 411,88 23 315,34 

Juin 229,27 69,27 5 052,28 229,27 78,70 4 454,87 

Juillet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Août 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Septembre 719,87 157,61 11 495,92 719,87 187,22 10 598,14 

Octobre 3 323,88 615,54 44 897,04 3 323,88 693,00 39 228,44 

Novembre 6 757,77 720,00 52 516,70 6 757,77 720,00 40 756,82 

Décembre 11 978,71 744,00 54 267,26 11 978,71 744,00 42 115,39 

   400 889,32   321 288,64 

 Qg,w_rec (Wh) 

 
Bch_hp_recup j Dperj 3,25 app ECS3 

Bch_hp_recup 
j 

Dperj 3,25 app ECS4 

QP0     172,40     367,90 

Janvier 13 239,76 744,00 30 783,89 13 239,76 744,00 65 691,94 

Février 12 658,36 672,00 27 804,81 12 658,36 672,00 59 334,66 

Mars 6 941,93 727,00 30 080,50 6 941,93 727,00 64 190,92 

Avril 4 809,10 698,00 28 880,59 4 809,10 698,00 61 630,34 

Mai 1 534,50 515,66 21 336,00 1 534,50 310,70 27 433,60 

Juin 229,27 94,20 3 897,80 229,27 63,58 5 613,94 

Juillet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Août 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Septembre 719,87 235,91 9 760,96 719,87 139,76 12 339,98 

Octobre 3 323,88 693,00 28 673,71 3 323,88 533,11 47 071,51 

Novembre 6 757,77 720,00 29 790,86 6 757,77 720,00 63 572,85 

Décembre 11 978,71 744,00 30 783,89 11 978,71 744,00 65 691,94 

   241 793,00   472 571,67 

 

9. Besoin de chauffage 

Le besoin de chauffage sur le mois j Bchj (kWh PCI) est déterminé de la façon suivante : 
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ὄὧὬ
ὄὠz ὈὌ

ρπππ
  
ὗ   ὗȟ   ὗ

ρπππ
 

 BVj (Wh) DHj Qrec chauffj Qgw recj Qgen recj Bchj 

Janvier 1 422,513 9 307,300 6 412,618 295 076,075 192 858,475 12 745,409 

Février 1 346,219 9 402,900 5 517,489 266 520,326 174 194,752 12 212,131 

Mars 957,218 7 252,200 6 407,130 288 333,745 188 451,762 6 458,741 

Avril 815,613 5 896,300 5 691,026 276 832,124 180 934,429 4 345,641 

Mai 423,918 3 619,800 5 093,977 252 242,451 97 522,924 1 179,640 

Juin 260,474 880,200 1 137,792 70 992,765 19 018,895 138,120 

Juillet 2 001,198 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Août 2 001,198 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Septembre 447,541 1 608,500 1 572,789 106 687,452 44 194,997 567,414 

Octobre 766,789 4 334,800 4 628,628 274 849,086 159 870,699 2 884,527 

Novembre 1 055,242 6 404,000 5 155,910 285 557,492 186 637,234 6 280,421 

Décembre 1 380,099 8 679,600 4 709,193 295 076,075 192 858,475 11 486,068 

Total 12 878,022 57 385,600 46 326,554 2 412 167,591 1 436 542,642 58 298,111 

 

A partir du besoin de lôimmeuble, on obtient le besoin dôun appartement ç moyen » : 

ὄὧὬ
ὄὧᾬὭάάὩόὦὰὩ

ὔὦ
τ τψτȟτχπ ὯὡὬ ὖὅὍ 

10. Consommation de chauffage 

On calcule la consommation de chauffage pour un appartement « moyen » équipé de chaque système : 

ὅὧὬ ὍὔὝzὍὧὬz ὄὧὬ 

On a donc pour lôimmeuble : 

  Installation 1 Installation 2 Installation 3 Installation 4 

Nbre 
d'appartements 

avec l'installation 
1,00 1,00 1,00 1,00 

Proportion 
d'appartements 

avec chaque 
installation dans 

l'échantillon 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Nbre 
d'appartements 

moyens avec 
chaque installation 

3,25 3,25 3,25 3,25 

Rg 0,74 0,74 0,74 0,75 

Re 0,95 0,95 0,95 0,95 

Rd 0,88 0,88 0,88 0,88 

Rr 0,95 0,95 0,95 0,95 

Ich 1,69 1,70 1,70 1,69 

I0 0,91 0,91 0,91 0,91 

INT 0,92 0,92 0,92 0,92 

GV  2 001,20 2 001,20 2 001,20 2 001,20 

Bch moyen 4 484,47 4 484,47 4 484,47 4 484,47 
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Bch associées à 
tous les app 

14 574,53 14 574,53 14 574,53 14 574,53 

Cch associés à 
tous les app 

22 597,24 22 682,50 22 783,81 22 536,73 

Cch immeuble kWh 
PCI 

90 600,27 

Cch immeuble 
kWh/m² PCI 

104,23 

 

Donc : 

╒╬▐░□□▄◊╫■▄  ȟ  ▓╦▐ ╟╒╘ 

 

11. Calcul des consommations de refroidissement 

Aucun syst¯me de refroidissement nôest pr®sent dans les appartements de lô®chantillon, donc :  

╒█►   ▓╦▐ 

 

12. Calcul des consommations dôauxiliaires (ventilation, chauffage et ECS) 

s. Auxiliaires de ventilation 

Le calcul des consommations dôauxiliaires de ventilation (Wh) est effectu® ¨ lô®chelle de lôimmeuble : 

ὅὥόῲὺὩὲὸψχφπz
ὖὺὩὲὸ

ρπππ
 

Avec  
ὖὺὩὲὸ ὖὺὩὲὸ zὗὺὥὶὩὴ  zὛὬ 

Pvent Jusquô¨ 2012 Après 2012 

Simple Flux Auto réglable 0,46 W-ThC/(m³/h) 0,25 W-ThC/(m³/h) 

Simple Flux hygro réglable 0,46 W-ThC/(m³/h) 0,25 W-ThC/(m³/h) 

Double Flux Auto réglable 1,1 W-ThC/(m³/h) 0,6 W-ThC/(m³/h) 

Extrait de la méthode de calcul 

Donc on obtient : 

Pventmoy (W) 659,72 

Qvarepconv (m3/(h.m²)) 1,65 

Sref (m²) 869,2 

Pvent (W-ThC/(m3/h)) 0,46 

Caux_vent (kWhef) 5 779,17 

 

t. Auxiliaires de chauffage 

Les systèmes à effet joule direct ne sont pas concernés par ces calculs.  
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La consommation des auxiliaires de chauffage est calcul®e ¨ lô®chelle dôun appartement ç moyen ». 

Les consommations dôauxiliaires obtenues pour chaque appartement ç moyen è sont ensuite multipli®es 

par le nombre dôappartements ®quip®s du type de syst¯me consid®r® dans lôimmeuble, puis additionn®es 

afin dôobtenir les consommations dôauxiliaires totales de lôimmeuble.  

Consommation des auxiliaires des installations de chauffage : 

ὅὥόῲὧὬ ὅὥόῲὫὩὲͅὧὬ ὅὥόῲὨὭίὸᾧὬ 

Consommation des auxiliaires de gén®ration de lôinstallation de chauffage ὅὥόῲὫὩὲͅὧὬ : 

Détermination des puissances par défaut des auxiliaires : 

ὖ ͺͺ Ὃ Ὄ ὖz (W) 

Pour les chaudières gaz standard (idem condensation), on a : 

 G (W) H (W/kW) 

Chaudière au gaz ou au fioul 20 1,6 

Extrait de la méthode de calcul 

ὗὥόῲὫὩὲͅὧὬ
ὖ ͺͺ ὄzὧὬ

ὖͺ
 

Donc pour un appartement « moyen » : 

  
Générateur Chauf 

1 
Générateur Chauf 

2 
Générateur Chauf 

3 
Générateur Chauf 

4 

Type de chauffage Individuel Individuel Individuel Individuel 

Type de générateur 
Chaudière gaz 
standard 2001-

2015 

Chaudière gaz 
standard 2001-

2015 

Chaudière gaz 
standard 2001-

2015 

Chaudière gaz 
standard 2001-

2015 

Surface traitée par 
le générateur (m²) 

66,862 66,862 66,862 66,862 

Type d'énergie Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel Gaz naturel 

Puissance du 
générateur (kW) 

30,392 23,586 17,240 36,790 

Paux_g (W) 68,627 57,738 47,584 78,864 

Qaux_g_ch (kWh) 32,910 35,678 40,227 31,242 

Nb app 3,25 3,25 3,25 3,25 

Qaux_g_ch (kWh) 106,959 115,953 130,738 101,538 

 455,19 

 

Avec Caux_gen_ch = Qaux_g_ch 

Consommation des auxiliaires de distribution de lôinstallation de chauffage ὅὥόῲὨὭίὸᾧὬ : 

Les installations de chauffage de lôimmeuble sont individuelles et ne pr®sentent pas de circulateur externe 

au générateur, donc : 

ὅὥόῲὨὭίὸᾧὬ π 

Donc 

ὅὥόὼ ὅὥόὼ ὗὥόὼ τυυȟρω ὯὡὬ 
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u. Auxiliaires dôECS 

Consommation des auxiliaires des installations dôECS : 

ὅὥόῲὩὧίὅὥόῲὫὩὲͅὩὧίὅὥόῲὨὭίὸᾩὧί 

Consommation des auxiliaires de g®n®ration de lôinstallation dôECS ὅὥόῲὫὩὲͅὩὧί : 

Le calcul est similaire ¨ celui pour le chauffage, except® quôon prend les Becs plut¹t que les Bch : 

Caractérisation des 
générateurs de 

l'appartement moyen 
Générateur A Générateur B Générateur C Générateur D 

Type d'ECS Individuel Individuel Individuel Individuel 

Type de générateur 
Accumulation : 

Chaudière 
mixte 

Accumulation : 
Chaudière mixte 

Accumulation : 
Chaudière mixte 

Accumulation : 
Chaudière 

mixte 

Production mixte 
générateur 

Générateur 
Chauf 1 

Générateur Chauf 2 
Générateur Chauf 

3 
Générateur 

Chauf 4 

Type de stockage 
Intégré à la 
production 

Intégré à la 
production 

Intégré à la 
production 

Intégré à la 
production 

Volume de stockage (L) 
proratisé 

52,85 41,02 29,98 63,98 

Puissance du générateur 
(kW) proratisé 

30,39 23,59 17,24 36,79 

Iecs 2,38 2,18 1,98 2,57 

Paux_g_ecs 68,63 57,74 47,58 78,86 

Qaux_g_ecs (kWh) 8 904,22 9 652,97 10 883,79 8 452,92 

Nb app 3,25 3,25 3,25 3,25 

Qaux_g_ecs (kWh) 289,39 313,72 353,72 274,72 

 
1 231,55 

 

Consommation des auxiliaires de distribution de lôinstallation dôECS ὅὥόῲὨὭίὸᾩὧί : 

Les installations dôECS de lôimmeuble sont individuelles et ne pr®sentent pas de circulateur externe au 

générateur, donc : 

ὅὥόῲὨὭίὸᾩὧίπ 
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v. Auxiliaire de ventilation 

Type de ventilation 
VMC SF Auto réglable 

de 1982 à 2000 

Nombre de façades exposées au 
vent 

Plusieurs 

Q4Pa 1,5 

Sdéperditive 1 112,45 

 

Avec : 

Pvent Jusquô¨ 2012 Après 2012 

Simple Flux Auto réglable 0,46 W-ThC/(m³/h) 
0,25 W-

ThC/(m³/h) 

Simple Flux hygro 
réglable 

0,46 W-ThC/(m³/h) 
0,25 W-

ThC/(m³/h) 

Double Flux Auto réglable 1,1 W-ThC/(m³/h) 
0,6 W-

ThC/(m³/h) 

 

Type de 
ventilation 

Qvarepconv 
(m3/(h.m²)) 

Qvasoufconv 
(m3/(h.m²)) 

Smeaconv 

(m3/(h.m²)) 

Ventilation par ouverture des fenêtres 1,2 1,2 0 

Ventilation par entrées d'air hautes et 
basses 

2,23 0 4 

VMC SF Auto réglable < 1982 1,97 0 2 

VMC SF Auto réglable de 1982 à 
2000 

1,65 0 2 

VMC SF Auto réglable de 2001 à 
2012 

1,5 0 2 

VMC SF Auto réglable après 2012 1,32 0 2 

 

On a donc : 

Q4Paconv 1,5 

Qvarepcon 1,65 

Pvent 0,460 

Pventmoy 659,7228 

Caux_vent (kWh) 5 779,172 
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w. Total 

Au total, on a donc : 

ὅὥόὼὅὥόῲὺὩὲὸὅὥόῲὧὬ ὅὥόῲὩὧίὅὥόῲὪὶ 

╒╪◊●  ȟ  ȟ ȟ  ȟ  ▓╦▐ 

13. Calcul des consommations dô®clairage 

  
Consommation dô®clairage conventionnelle (kWh/m²) : 

ὅὩὧὰ
ὅ ὖzὩὧὰzὔὬ

ρπππ
 

Avec C = 0,9 (commande dô®clairage par interrupteur) et Pecl = 1,4 W/mĮ 

  Ceclj (kWh/m²) 
Ceclj 
(kWh) 

Nhj 

janvier 0,273 237,657 217,000 

février 0,212 183,992 168,000 

mars 0,195 169,755 155,000 

avril 0,113 98,567 90,000 

mai 0,078 67,902 62,000 

juin 0,038 32,856 30,000 

juillet 0,039 33,951 31,000 

août 0,117 101,853 93,000 

septembre 0,151 131,423 120,000 

octobre 0,234 203,706 186,000 

novembre 0,227 197,135 180,000 

décembre 0,212 183,992 168,000 
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14. D®termination de lô®tiquette finale 

 

 GAZ ELECTRICITE  

 Ecs Chauffage Climatisation Eclairage Auxiliaires  
EF (kWh/an) 34 415,41 90 600,00 0,00 1 642,79 7 465,91  
EP (kWh/an) 34 415,41 90 600,00 0,00 3 778,41 17 171,59  

EP/m²/an 39,59 104,23 0,00 4,35 19,76 168 

CO2 associé (kg 
eq CO2) 

8,99 23,66 0,00 0,30 1,26 
34 
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Deux possibilités sont offertes, selon les cas : 

¶ R®alisation dôun DPE ¨ lôappartement (exemple type : copropriétaire souhaitant mettre son 
appartement en vente ou en location) ; 

¶ Lors de la r®alisation dôun DPE ¨ lôimmeuble, g®n®ration des DPE des appartements ¨ partir 
des donn®es de lôimmeuble (exemple type : bailleur social souhaitant renouveler lôensemble des 
DPE de son parc de logements). 

Lors de la r®alisation dôun DPE ¨ lôimmeuble, la génération des DPE des appartements à partir des 

donn®es de lôimmeuble nôest pas obligatoire : il sôagit dôune possibilité offerte au propriétaire ou aux 

copropri®taires de lôimmeuble pour mutualiser les co¾ts de r®alisation des DPE de lôensemble des 

appartements. Toutefois, cette possibilit® pr®sente des limites dans le cas dôune copropri®t® 

hétérogène, notamment lorsque les appartements sont équipés de systèmes de chauffage individuels. 

Le diagnostiqueur a un rôle de conseil auprès de son client. Il doit aiguiller le propriétaire vers le 

choix le plus adapté suivant la configuration rencontrée. La génération des DPE des appartements lors 

de la r®alisation du DPE de lôimmeuble est ¨ conseiller particulièrement si : 

¶ Le propriétaire du bâtiment est unique ; 

¶ Le système de chauffage est collectif OU le système de chauffage est individuel mais tous les 
appartements sont gérés de façon homogène (systèmes individuels et menuiseries similaires) ; 

¶ Les mutations sont fréquentes (ex. : bailleurs sociaux ou privés, grosses copropriétés). 

Dans les autres cas, il sera plus opportun de faire r®aliser des DPE ¨ lôappartement au fil de lôeau, en fonction 

des besoins (ex. : mise en vente ou location dôun appartement). 

 

01) CALCUL DES BESOINS DE CHAUFFAGE, DE REFROIDISSEMENT ET DôECS 

Le calcul des besoins de chauffage, de refroidissement et dôECS sôeffectue toujours ¨ lô®chelle de 

lôappartement. 

Le calcul du besoin de chauffage sôappuie sur lôenveloppe de lôappartement, en consid®rant ou non les 

espaces communs comme des espaces chauffés, selon les cas (voir partie 06 VII. « ZOOM sur le calcul 

du coefficient b pour les espaces tampons »). 

 

02) CALCUL DES CONSOMMATIONS DE CHAUFFAGE, DE REFROIDISSEMENT, 

DôECS ET DôAUXILIAIRES 

Traitement des usages individuels : 
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En cas de syst¯me individuel de chauffage, de refroidissement et/ou dôECS, le calcul des consommations 

est réalisé ¨ partir du besoin de lôappartement et des caractéristiques du système individuel. 

Le calcul du besoin de chauffage sôappuie sur lôenveloppe de lôappartement, en consid®rant ou non les 

espaces communs comme des espaces chauffés, selon les cas (voir partie 06 « VII. ZOOM sur le calcul 

du coefficient b pour les espaces tampons »). 

Traitement des usages collectifs : 

En cas de syst¯me collectif de chauffage, de refroidissement et/ou dôECS, les deux cas suivants sont ¨ 

distinguer : 

¶ Dans le cas des générateurs autres quô¨ combustion, les consommations de lôappartement 
sont calculées ¨ partir des caract®ristiques du g®n®rateur de lôimmeuble (effet joule, PAC, 
réseau de chaleur) ; 

¶ Dans le cas des générateurs à combustion, les consommations de lôappartement sont calculées 
en considérant un générateur individuel virtuel, appelé « générateur équivalent », identique 
au générateur collectif mais avec des caractéristiques pondérées par le rapport de la surface de 

référence de lôappartement ¨ celle de lôimmeuble ú ►╪◄░▫ ╪
╢▐ͅ╪▬▬╪►◄▄□▄▪◄

╢▐
. 

Le tableau ci-dessous r®capitule la valeur ¨ retenir pour chacune des caract®ristiques de lôinstallation 

individuelle équivalente : 

Caractéristique de 

lôinstallation individuelle ®quivalente 
Valeur 

Puissance nominale Pe = a x Pn du générateur collectif 

Rendement à pleine charge Rpn = Rpn du générateur collectif 

Rendement à charge intermédiaire Rpint = Rpint du générateur collectif 

Puissance de la veilleuse Pveil = a x Pveil du générateur collectif 

Pertes ¨ lôarr°t QP0 
Calcul à partir de la puissance nominale Pe du 
générateur équivalent 

Pertes de stockage du ballon dôECS Qg,w = a x Qg,w du ballon dôECS collectif 

Pertes de génération de chauffage Qgen_rec_j 
=0 (non récupérées - installations collectives 
positionnées dans des espaces non chauffées) 

Pertes de stockage dôECS Qg,w_rec_j 

Pertes de distribution dôECS Qrec_chauff_j A calculer (récupérées) 

Rendement de génération Rg 

Calcul ¨ partir des caract®ristiques de lôinstallation 
individuelle équivalente 

Rendement dô®mission Re 

Rendement de régulation Rr 

Rendement de distribution Rd = Rd de lôinstallation collective 

Intermittence INT = INT de lôinstallation collective 

Consommations des auxiliaires de génération de 
chauffage (resp. dôECS) 

Calcul à partir des puissances nominales Pn et des 
puissances des auxiliaires de génération Paux_g de 
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lôinstallation collective, et du besoin de chauffage 
(resp. dôECS) de lôappartement 

Consommations des auxiliaires de distribution de 
chauffage 

= a x consommations des auxiliaires de distribution 
de chauffage calcul®es ¨ lô®chelle de lôimmeuble  

Consommations des auxiliaires de distribution 
dôECS 

Calcul ¨ partir des caract®ristiques de lôinstallation 
collective et du besoin dôECS de lôappartement 

En pr®sence dôune installation de production collective de chauffage et dôECS, si aucune information nôest 
communiquée sur les équipements collectifs, un calcul par défaut se fera avec une chaudière atmosphérique 
mixte standard datant de la construction du b©timent. Lô®nergie utilis®e par le syst¯me sera du fioul. Le 
r®seau de distribution sera non isol® pour le chauffage et lôECS. Le r®seau de distribution dôECS sera boucl®. 
Pour les bâtiments construits avant 2003 les chaudières auront une veilleuse. Un ballon de stockage de 50l 
par logement sera pris.  

Dans le cas o½ certaines de ces informations sont connues sur lôinstallation collective, elles pourront 
être utilisées et complétées par les valeurs par défaut données précédemment. 

En pr®sence dôune installation m®canique collective pour la ventilation dôun appartement, les 

consommations dôauxiliaires de ventilation sont calculées à partir des caractéristiques de 

lôinstallation collective. 
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Lors de la r®alisation du DPE dôun immeuble dôhabitation collectif, le diagnostiqueur a la possibilit® de 

g®n®rer les DPE de lôensemble des appartements le constituant. 

01) DETERMINATION DE LA METHODE APPLICABLE 

Les modalit®s de calcul des consommations de chauffage et des consommations dôECS des appartements 

sont d®termin®es selon lôarbre de d®cision suivant :
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02) CALCUL DES CONSOMMATIONS DE CHAUFFAGE ET DôAUXILIAIRES DE 

CHAUFFAGE 

(A) Chauffage collectif sans individualisation des frais de chauffage (méthode 1) 

Dans le cas dôun immeuble avec chauffage collectif et en lôabsence dôindividualisation des frais de chauffage, 

les consommations de chauffage des appartements sont calculées à partir de la consommation de 

chauffage du DPE de lôimmeuble (consommation totale de lôimmeuble), au prorata de la surface de 

référence. 

De la m°me mani¯re, les consommations dôauxiliaires de chauffage de lôimmeuble sont r®parties entre les 

appartements au prorata de la surface de référence. 

(B) Chauffage collectif avec individualisation des frais de chauffage OU chauffage 

individuel et gestion « homogène è de lôimmeuble (m®thode 2) 

Dans le cas dôun immeuble avec chauffage collectif et individualisation des frais de chauffage, ou dans le 

cas dôun immeuble avec chauffage individuel d®tenu par un propri®taire unique attestant que tous les lots 

sont gérés de manière homogène, les consommations de chauffage de lôimmeuble sont r®parties entre 

les appartements en fonction : 

¶ dôune cl® de r®partition (Cl®_ap_i) ®gale au rapport du besoin de chauffage de lôappartement 
(d®termin® selon une m®thode de calcul simplifi®e) sur besoin de lôimmeuble ; 

¶ du coefficient de répartition des frais de chauffage (coef_IFC). 

Le calcul des consommations de chauffage et des auxiliaires de chauffage sôeffectue selon les formules 

suivantes : 

#ÃÈͅÁÐ ͅÉ ρ ÃÏÅÆ)ͅ&#z
3ÒÅÆͅ

3ÒÅÆ
#zÃÈÃÏÅÆ)ͅ&#z#ÌïͅÁÐͅÉz#ÃÈ 

#ÁÕØÃͅÈͅÁÐ ͅÉ ρ ÃÏÅÆ)ͅ&#z
3ÒÅÆͅ

3ÒÅÆ
#zÁÕØÃͅÈÃÏÅÆ)ͅ&#z#ÌïͅÁÐͅÉz#ÁÕØÃͅÈ 

Avec : 

Srefap_i : surface de référence de lôappartement i 

Sref : surface de référence totale de lôimmeuble 

Cch : consommation annuelle de chauffage totale de lôimmeuble 

Caux_ch : consommation annuelle des auxiliaires de chauffage totale de lôimmeuble (somme des 

consommations annuelles des auxiliaires de génération et de distribution de chauffage) 

Coefficient dôindividualisation des frais de chauffage (coef_IFC) : 

Le coefficient dôindividualisation des frais de chauffage est r®cup®r® aupr¯s du propri®taire de lôimmeuble ou 

du syndic de copropriété. 

¶ En cas de chauffage individuel : coef_IFC = 1 ; 

¶ Dans le cas o½ le coefficient dôindividualisation des frais de chauffage nôest pas disponible, on 
retiendra la valeur par défaut : coef_IFC = 0,7. 

Clé de répartition basée sur le besoin de chauffage (Clé_api) : 

La clé de répartition Clé_ap_i est ®gale au rapport du besoin de chauffage de lôappartement ¨ celui de 

lôimmeuble : 

#ÌïͅÁÐͅÉ
"ÃÈͅÁÐͅÉ

В"ÃÈͅÁÐͅÉ
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Le besoin de chauffage de chaque appartement est estimé selon une méthode de calcul simplifiée 

sôappuyant uniquement sur la surface de référence de lôappartement et sa position dans lôimmeuble : 

¶ La surface totale de chaque type de paroi d®perditive de lôimmeuble (murs, planchers hauts, 
planchers bas, menuiseries par orientation) est répartie entre tous les appartements concernés, 
au prorata de la surface de référence de chaque appartement ; 

¶ Le calcul du besoin de chauffage de chaque appartement est calculé à partir des surfaces 
déperditives estimées, en négligeant les masques solaires et les pertes récupérées. 

(C) Chauffage individuel et gestion « hétérogène è de lôimmeuble  

Dans le cas dôun immeuble ®quip® de syst¯mes de chauffage individuels, non g®r® de mani¯re homog¯ne 

(ex. : copropriété), le calcul des consommations de chauffage et des auxiliaires de chauffage des 

appartements doit être effectué pour chacun des appartements, selon la méthode de calcul utilisée 

pour la r®alisation dôun DPE ¨ lôappartement. 

Le diagnostiqueur doit donc visiter lôensemble des appartements. Si certains logements ne sont pas 

accessibles, le diagnostiqueur ne pourra pas établir les DPE de ces appartements (il aura en revanche la 

possibilit® dô®tablir les DPE de lôensemble des appartements visit®s et pour lesquels les relev®s n®cessaires 

au calcul auront été effectués). 

03) CALCUL DES CONSOMMATIONS DôECS 

(A) Syst¯me collectif de production dôECS OU syst¯me individuel de production dôECS et 

gestion « homogène è de lôimmeuble (m®thode 1) 

Dans le cas dôun immeuble ®quip® dôun syst¯me collectif de production dôECS, ou dans le cas dôun immeuble 

®quip® de syst¯mes individuels de production dôECS d®tenu par un propri®taire unique attestant que tous 

les lots sont gérés de manière homogène, les consommations dôECS de lôimmeuble (Cecs) sont 

r®parties entre les appartements au prorata du besoin dôECS : 

#ÅÃÓÁͅÐͅÉ #ÅÃÓz
"ÅÃÓÁͅÐͅÉ

"ÅÃÓ
 

Remarque : Le calcul du besoin dôECS dôun appartement d®pendant uniquement de sa surface de référence, 

aucune donn®e dôentr®e compl®mentaire nôest n®cessaire. 

(B) Syst¯mes individuels de production dôECS et gestion « hétérogène è de lôimmeuble 

(méthode 2) 

Dans le cas dôun immeuble ®quip® de syst¯mes individuels de production dôECS, non g®r® de mani¯re 

homogène (ex. : copropriété), le calcul des consommations dôECS des appartements doit °tre effectu® 

pour chacun des appartements, selon la m®thode de calcul utilis®e pour la r®alisation dôun DPE ¨ 

lôappartement. 

Si le chauffage est collectif, il nôest pas impos® de visiter lôensemble des appartements ; le diagnostiqueur 

ne dispose donc pas des caractéristiques des installations individuelles de production dôECS de lôensemble 

des logements. Pour les appartements non visités, un calcul par défaut est effectué avec les 

caract®ristiques du syst¯me le moins performant observ® dans lô®chantillon de logements visit®s (la 

comparaison est faite avec les caract®ristiques dôun appartement moyen). Les caract®ristiques de 

lôappartement moyen sont ensuite ramen®es ¨ lôappartement au prorata de la surface de référence. 

Sur les DPE ainsi générés, il est précisé que cette donnée par défaut est issue de l'échantillonnage et peut 

ainsi être différente du système réellement installé. 

04) CALCUL DES CONSOMMATIONS DE REFROIDISSEMENT 

Les modalit®s de calcul des consommations de refroidissement des appartements sôappuient sur les 

modalités de calcul des consommations de chauffage (voir partie III. 02) de la présente annexe « Calcul des 
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consommations de chauffage et dôauxiliaires de chauffage »), sans tenir compte du critère relatif à 

lôindividualisation des frais de chauffage. 

Dans le cas dôun immeuble avec refroidissement collectif ou dans le cas dôun immeuble avec refroidissement 

individuel détenu par un propriétaire unique attestant que tous les lots sont gérés de manière homogène, la 

méthode 2 décrite au paragraphe « Chauffage collectif avec individualisation des frais de chauffage OU 

chauffage individuel et gestion « homogène è de lôimmeuble (m®thode 2) » sôapplique en adaptant la formule 

de calcul des consommations de refroidissement des appartements de la façon suivante : 

#ÆÒͅÁÐͅÉ #ÌïͅÁÐͅÉz#ÆÒ 

Clé_ap_i : clé de répartition basée sur le besoin de froid 

#ÌïͅÁÐͅÉ
"ÆÒͅÁÐͅÉ

В"ÆÒͅÁÐͅÉ
 

Dans le cas dôun immeuble ®quip® de syst¯mes de chauffage individuels, non géré de manière homogène 

(ex. : copropriété), la méthode décrite au paragraphe « Chauffage individuel et gestion « hétérogène » de 

lôimmeuble » sôapplique. 

05) CALCUL DES CONSOMMATIONS DôAUXILIAIRES (HORS AUXILIAIRES DE 

CHAUFFAGE) 

(A) Auxiliaires dôECS 

Les consommations dôauxiliaires dôECS des appartements sont d®termin®es en multipliant les 

consommations dôauxiliaires dôECS de lôimmeuble par le rapport du besoin dôECS de lôappartement ¨ celui 

de lôimmeuble. 

(B) Auxiliaires de ventilation 

Les consommations dôauxiliaires de ventilation des appartements sont d®termin®es en multipliant les 
consommations dôauxiliaires de ventilation de lôimmeuble par le rapport de la surface de référence de 
lôappartement ¨ celle de lôimmeuble. 

06) CHAUFFAGE COLLECTIF ALIMENTANT PLUSIEURS IMMEUBLES 

Dans le cas un groupe dôimmeubles aliment® par une installation collective unique, lôinstallation de chauffage 

est traitée comme un réseau de chaleur local. Les émissions de gaz à effet de serre seront calculées à partir 

des énergies consommées réellement par les générateurs. 
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Méthodologie de calcul utilisées par les logiciels de DPE pour lôestimation des co¾ts annuels 
dô®nergies : exemple fait avec les tarifs en vigueur le 1er juillet 2024 

Les usages autres que chauffage et lôeau chaude sanitaire (ECS) sont toujours considérés comme 
individuels pour le calcul des coûts. Le calcul est ensuite différent selon les énergies utilisées :  

¶ Pour les énergies fioul, chauffage urbain, propane, butane, charbon et bois, on obtient directement 
le coût énergétique associé à la consommation pour chaque usage concerné :  

ὅέĮὸί ὥὲὲόὩὰί ὨȭïὲὩὶὫὭὩί Ό ὝὝὅ  ὧέὲίέάάὥὸὭέὲ ὯὡὬὖὅὍ ὉὊȾὥὲ z ὴὶὭὼ Ὠό ὯὡὬ ὖὅὍ ὉὊ  

Avec le prix du kWh PCI dô®nergie finale en ú TTC (abonnement compris) pour chaque type dô®nergie fixé 
par voie réglementaire (dans lôarrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour 
les bâtiments). 

Prix du kWh PCI dô®nergie 
finale en ú TTC 

(abonnement compris) 

Fioul domestique 0,14821 

Chauffage urbain 0,08921 

Propane 0,15672 

Butane 0,23429 

Charbon 0,02787 

Bois - Granulés (pellets) ou briquettes 0,09897 

Bois - Autres (bûches, plaquettes) 0,04200 

¶ Pour le gaz et lô®lectricit®, le calcul dépend du fait que le chauffage et/ou lôECS soit g®r® de mani¯re 
individuelle ou collective.  

Si le chauffage et lôECS sont individuels, on somme les consommations des usages (chauffage, ECS, 
refroidissement, auxiliaires, éclairage) utilisant de lô®lectricit®. On fait de même pour les usages utilisant du 
gaz. On obtient alors la tranche de consommation à utiliser pour le calcul du coût.  

Si le chauffage et/ou lôECS est collectif : 

On somme toutes les consommations des usages individuels utilisant de lô®lectricit®. On obtient la tranche 
de consommation à utiliser pour le calcul du coût de ces usages individuels.  

Pour les usages collectifs, on estime la consommation totale de lôimmeuble afin dôobtenir la tranche associ®e 

: ὧέὲίέάάὥὸὭέὲ ὨὩ ὰȭὭάάὩόὦὰὩ  ὧέὲίέάάὥὸὭέὲ ὨὩ ὰȭὥὴὴὥὶὸὩάὩὲὸᶻ
 

 
   

On calcule le prix moyen du kWh pour lôélectricité :  

ὴὶὭὼ άέώὩὲ Ⱦ ὯὡὬ
ὧέĮὸ ïὰὩὧὸὶὭὧὭὸï ὭάάὩόὦὰὩ

ὧέὲίέάάὥὸὭέὲ ïὰὩὧὸὶὭὧὭὸï ὭάάὩόὦὰὩ
ὧzέὲίέάάὥὸὭέὲ όίὥὫὩί ὧέὰὰὩὧὸὭὪί ïὰὩὧὸὶὭήόὩί 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353335
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043353335


184 Guide DPE ï Guide à usage des diagnostiqueurs performance énergétique - 2024 

On procède de la même manière pour le gaz.  

Exemples de calcul de coûts pour des usages tous électriques : 

Appartement de 70mĮ au sien dôun immeuble de 1500mĮ. 

 
Consommation ramenée 

au m² en kWhEP/m² 
Consommation totale en 

kWh EP 

Chauffage 150 10 500 

ECS 60 4 200 

Refroidissement / / 

Eclairage 20 1 400 

Auxiliaires 20 1 400 

TOTAL 450 17 500 

Seuls le chauffage et lôECS sont consid®r®s individuels ou collectifs pour le calcul des co¾ts. Les autres 
usages sont obligatoirement consid®r®s uniquement pour lôappartement seul. 

Pour rappel, les coûts sont calculés ainsi : 

Energie et tranche de 
consommation 

Coûts résultant en fonction de 
la consommation (Cef) (en ú) 

Gaz naturel - < 5 000 KWh PCI/an 0 + 0,13120 Cef 

Gaz naturel - de 5 000 à 50 000 KWh 
PCI/an 

182 + 0,09488 Cef 

Gaz naturel - Ó 50 000 KWh PCI/an 288 + 0,9274 Cef 

Électricité - < 1 000 kWhef/an 0 + 0,34721 Cef 

Électricité ï 1 000 Ò < 2 500 kWhef/an 158 + 0,18954 Cef 

Électricité ï 2 500 Ò < 5 000 kWhef/an 158 + 0,18949 Cef 

Électricité ï 5 000 Ò < 15 000 
kWhef/an 

119 + 0,19726 Cef 

Électricité - Ó 15 000 kWhef/an 78 + 0,20001 Cef 

Extrait de lôarr°t® du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance ®nerg®tique pour les b©timents  
ou parties de b©timents ¨ usage dôhabitation en France métropolitaine 

Chauffage et ECS individuels : 

Consommation électrique totale de 17 500 kWh EP, soit 7 609 kWh EF (tous les usages). 

On est donc dans la tranche 5 000 à 15 000 kWh EF : 

ὅέĮὸ  ρρωπȟρωχςφzχ φπω ὯὡὬ ὉὊ ρ φςπ  Ό 

On calcul ensuite la fourchette de coûts (-15% / +15%) : entre 1377 ú et 1863 ú. 

Chauffage collectif : 

Consommation totale électricité individuelle de 3 043 kWh EF (ECS, refroidissement, auxiliaires et 
éclairage). 
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On est donc dans la tranche 2 500 Ò < 5 000 kWh EF : 

ὅέĮὸ  ρυψπȟρψωτωzσ πτσ ὯὡὬ ὉὊ χσυ Ό 

Consommation totale ®lectricit® collective ¨ lô®chelle de lôappartement de 4 565 kWh EF (chauffage 
uniquement).  

Consommation totale ®lectricit® collective ¨ lô®chelle de lôimmeuble :  

ὅὭάάὩόὦὰὩ τ υφυ ὯὡὬ ὉὊz
ρ υππ ά

χπ ά
ωχ ψςφ Ë7È %& 

On est donc dans la tranche Ó15 000 kWh EF :  

ὅέĮὸ  χψπȟςπππρωzχ ψςφ ὯὡὬ ὉὊ ρω φττΌ 

ὅέĮὸȾὯὡὬ
ρω φττ Ό

ωχ ψςφ ὯὡὬ ὉὊ
 

ὅέĮὸ ὥὴὴὥὶὸὩάὩὲὸ 
ρω φττ Ό

ωχ ψςφ ὯὡὬ ὉὊ
τz υφυ ὯὡὬ ὉὊ ωρχ Ό 

 


